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ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE

IMPORTANTE

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

– Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.

– Accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon im-

pianto di terra.

– Aprire il rubinetto gas e verificare la tenuta degli attacchi compreso quello del bruciatore.

– Accertarsi che la caldaia sia predisposta al funzionamento per il tipo di gas erogato.

– Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero.

– Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.

– Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato.

– Inserire la pompa di circolazione, se questa non è comandata da un sistema automatico.

– Sfiatare l'aria esistente nella tubazione gas agendo sull'apposito sfiatino presa pressione posto sull'entrata della valvola gas.

– Controllare che tutte le apparecchiature di regolazione, controllo e sicurezza non siano state manomesse.

NOTA: Alla prima accensione del generatore, o in caso di prolungata inattività, è opportuno sfiatare adeguatamente l'aria

contenuta nella tubazione gas. Caso contrario, possono manifestarsi ritardi di accensione del bruciatore con possibilità di

blocco dell'apparecchiatura. Per sbloccarla attendere almeno 20 secondi dal momento in cui si è accesa la spia.

La mancanza di tensione provoca l'arresto immediato del bruciatore. Al ripristino delle condizioni la caldaia si rimetterà

automaticamente in funzione. Quando la pressione del gas è insufficiente, si ha l’arresto immediato del bruciatore con con-

seguente attivazione della spia rossa insufficiente pressione gas.

In tal caso, per ragioni di sicurezza, non è consentita la messa in funzione della caldaia agendo sul pulsante di sblocco del-

l’apparecchiatura. La riaccensione avverrà automaticamente al ripristino del valore di pressione minima impostata sul

pressostato gas (10 mbar).
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1.1 INTRODUZIONE

Le caldaie “RS Mk.II” sono dei generatori
ad acqua calda adatti per impianti di media
ed alta potenzialità. 
Sono costituite da elementi di ghisa assie-
mati in numero da 7 a 14 che coprono la

potenzialità termica resa da 129,0 kW a
279,1 kW. Sono progettate e costruite in
conformità ai requisiti essenziali delle
seguent i  d irett ive 2009/142/CE,
2004/108/CEE, 2006/95/CE,
92/42/CEE e pertanto  titolare di marca-
tura CE. Possono essere alimentate a gas

naturale (metano) e a gas butano (G30) o
propano (G31). Attenersi alle istruzioni
riportate in questo manuale per una cor-
retta installazione e un perfetto funziona-
mento dell’apparecchio.
NOTA: La prima accensione va effettuata
da personale autorizzato.
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R Ritorno impianto 2”
M Mandata impianto 2”
G Gas 11/2”
S Scarico caldaia 3/4”

1 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO
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1.3 DATI TECNICI

129 151 172 194 215 237 258 279
Potenza termica kW 129,0 150,6 172,2 193,7 215,2 236,5 257,8 279,1
Portata termica kW 145,9 170,0 194,2 218,2 242,1 266,0 290,0 313,6
Potenza elettrica assorbita W 80 80 80 80 80 80 80 80
Grado di isolamento elettrico IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Elementi di ghisa n° 7 8 9 10 11 12 13 14
Contenuto acqua l 67,5 77,0 86,5 96,0 105,5 115,0 124,5 134,0
Pressione max. esercizio bar 5 5 5 5 5 5 5 5
Categoria II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11

Temperatura massima °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Ugelli principali
Quantità n° 6 7 8 9 10 11 12 13
Metano ø mm 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
G30 - G31 ø mm 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Portata gas
Metano m3st/h 15,44 17,99 20,55 23,10 25,63 28,16 30,70 33,20
Butano (G30) kg/h 11,50 13,41 15,32 17,21 19,10 20,98 22,88 24,74
Propano (G31) kg/h 11,32 13,19 15,07 16,93 18,79 20,64 22,50 24,34
Pressione gas bruciatori
Metano mbar 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Butano (G30) mbar 28 28 28 28 28 28 28 28
Propano (G31) mbar 35 35 35 35 35 35 35 35
Pressione alimentazione gas
Metano mbar 20 20 20 20 20 20 20 20
Butano (G30) mbar 30 30 30 30 30 30 30 30
Propano (G31) mbar 37 37 37 37 37 37 37 37
Peso kg 542 612 682 757 829 904 974 1044

1.2 DIMENSIONI

129 151 172 194 215 237 258 279
L mm 810 920 1030 1145 1255 1370 1480 1580
P mm 1110 1110 1110 1140 1140 1190 1190 1190
C mm 730 730 730 760 760 810 810 810
F mm 315 315 315 345 345 395 395 395
D ø mm 250 250 250 300 300 350 350 350

Fig. 1

Posizione 
targhetta 
dati tecnici
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1.4 SPEDIZIONE

I gruppi termici “RS Mk.II” vengono forniti
in quattro colli separati contraddistinti dalle
seguenti etichette:

COLLO n. 1 (CORPO CALDAIA GAS)
Corpo in ghisa e targhetta matricola reggia-
to su pallet completo di:
– n° 2 flange con collare da 2” per manda-

ta e ritorno impianto
– n° 1 flangia cieca
– n° 1 flangia con attacco 3/4” per rubi-

netto di scarico
– n° 2 portine camera combustione corre-

date di portina spia in ghisa
– n° 2 guaine per termostati e termometro
– n° 1 distributore acqua posto nel collet-

tore di ritorno caldaia fornito in due
diverse lunghezze:
L = 406 mm vers. “151÷194”
L = 851 mm vers. “215÷279”.

COLLO n. 2 (GR. MANTELLO/CAMERA
FUMO)
Imballo in legno comprendente:
– camera fumo da assemblare

– cartone contenente il mantello
– bruciatori principali in quantità corri-

spondente al numero di elementi del cor-
po diminuito di uno

– collettore bruciatori
– sacchetto di plastica contenente:

• n° 13 viti M5 x 8 per il fissaggio dei
bruciatori al collettore

• n° 32 viti autofilettanti 12E x 1/2” per
unire le varie parti della camera fumo e
mantello

• n° 4 viti M8x30 con piastrina, rondella
piana e dado M8 per il fissaggio della
camera fumo al corpo caldaia

• n° 1 rubinetto di scarico 3/4” comple-
to di tappo.

COLLO n. 3 (GR. QUADRO/VALVOLA)
Cartone contenente:
– Gruppo gas formato da:

• valvola gas principale corredata di
gruppo bobina

• pressostato gas

• presa di pressione

• seconda elettrovalvola gas.

– Quadro elettrico costituito da:

• apparecchiatura di controllo BRAHMA
SM 191.1

• filtro antidisturbo

• elettrodi di accensione e di rivelazione

• prese di collegamento al pannello
comandi

• viti di fissaggio

– Pannello comandi costituito da:

• termostato di regolazione a due stadi

• termostato di sicurezza a r iarmo
manuale

• termometro

• spia segnalazione pressione gas

• spia di blocco apparecchiatura

• interruttore generale luminoso

• viti di fissaggio

– Libretto istruzioni e libretto di centrale
da conservare con cura.

COLLO n. 4 (KIT DOCUMENTI)
Sacchetto documenti contenente:

• targhetta dati tecnici

• certificato di garanzia

• certificato di collaudo
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Fig. 2

LEGENDA
1 Quadro elettrico
2 Pressostato gas
3 Seconda elettrovalvola gas
4 Presa di pressione
5 Pannello comandi
6 Guaina alloggiamento bulbi
7 Valvola gas

1.5 VISTA ANTERIORE INTERNA



L'installazione deve intendersi fissa e dovrà
essere effettuata esclusivamente da ditte
specializzate e qualificate,  secondo quanto
prescrive la Legge 46/90, ottemperando a
tutte le istruzioni e disposizioni riportate in
questo manuale. Si dovranno inoltre osser-
vare tutte le disposizioni dei Vigili del Fuoco,
quelle dell’Azienda del Gas e quanto richia-
mato dalla Legge 10/91 relativamente ai
regolamenti Comunali, e dal DPR 412/93.

2.1 LOCALE CALDAIA 
E VENTILAZIONE

Le caldaie “RS Mk.II”, di potenzialità supe-
riore ai 35 kW, devono disporre di un locale
tecnico insonorizzato, con caratteristiche
dimensionali e requisiti in conformità al D.M.
12/04/96 n. 74 “Approvazione della rego-
la tecnica di prevenzione incendi per la pro-
gettazione, la costruzione e l’esercizio degli
impianti termici alimentati da combustibili
gassosi”. L’altezza del locale di installazione
deve rispettare le misure indicate in fig. 3, in
funzione della portata termica complessiva. 
La distanza minima fra le pareti del locale e
i punti esterni delle caldaie (lato dx, sx,
posteriore) non deve risultare inferiore a
0,60 m. È consentito che più apparecchi
siano posti tra loro in adiacenza, a condizio-
ne che tutti i dispositivi di sicurezza e di con-
trollo siano facilmente raggiungibili.
È inoltre necessario, per l'afflusso dell'aria al
locale, realizzare sulle pareti esterne delle
aperture di aerazione la cui superficie, cal-
colata secondo quanto impartito nel punto
4.1.2 dello stesso D.M., non deve essere in
ogni caso inferiore di 3.000 cm2 e nel caso
di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000
cm2. La distanza tra caldaia ed eventuali
materiali combustibili in deposito deve esse-
re tale da impedire il raggiungimento di
temperature pericolose ed in ogni caso non
inferiore a 4 metri.

2.2 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

È opportuno che i collegamenti all’impianto
siano facilmente disconnettibili a mezzo
bocchettoni con raccordi girevoli. 
È sempre consigliabile montare delle ido-
nee saracinesche di intercettazione sulle
tubazioni di mandata e ritorno impianto. 

ATTENZIONE: Per poter ottenere una
buona distribuzione d’acqua all’interno del
corpo in ghisa è necessario che le tubazio-
ni di mandata e ritorno impianto siano col-
legate sullo stesso lato della caldaia. Di
serie la caldaia viene fornita con gli attac-
chi sul lato destro, con la possibilità che gli
stessi possono essere portati sul lato sini-
stro, spostando le flange munite di collari-
no e relativo distributore d’acqua.

È consigliabile che il salto termico tra la tu-
bazione di mandata e ritorno impianto non
superi i 20°C. È pertanto utile, a tale scopo,
l'installazione di una valvola miscelatrice

con relativa pompa anticondensa.

ATTENZIONE: E’ necessario che la pompa,
o più pompe di circolazione dell’impianto,
siano inserite contemporaneamente
all’accensione della caldaia. A tale propo-
sito è consigliato l’uso di un sistema auto-
matico di precedenza.

L'allacciamento gas deve essere realizzato
con tubi di acciaio senza saldature (tipo
Mannesmann), zincati e con giunzioni filet-
tate e guarnite, escludendo raccordi a tre
pezzi salvo per i collegamenti iniziali e finali.
Negli attraversamenti dei muri la tubazione
deve essere posta in guaina sigillata. 
Nel dimensionamento delle tubazioni gas da
contatore a caldaia, si dovrà tenere conto
sia delle portate in volumi (consumi) in
m3/h che della densità del gas preso in
esame. Le sezioni delle tubazioni costituenti
l’impianto devono essere tali da garantire
una fornitura di gas sufficiente a coprire la
massima richiesta, limitando la perdita di
pressione tra contatore e qualsiasi appa-
recchio di utilizzazione non maggiore di:
– 1,0 mbar per i gas della seconda famiglia

(gas metano)
– 2,0 mbar per i gas della terza famiglia

(G30-G31).

All’interno del mantello è applicata una tar-
ghetta sulla quale sono riportati i dati tecni-
ci di identificazione e il tipo di gas per il
quale la caldaia è predisposta.

2.2.1 Filtro sulla tubazione gas

Per evitare il cattivo funzionamento della
valvola, o in certi casi addirittura l'esclusio-
ne delle sicurezze di cui la stessa è dotata,
si consiglia di montare all'entrata della tu-
bazione gas della caldaia un adeguato filtro.

2.3 CARATTERISTICHE ACQUA 
DI ALIMENTAZIONE

L’acqua di alimentazione del circuito riscal-
damento deve essere trattata in confor-
mità alla Norma UNI-CTI 8065

È assolutamente indispensabile il tratta-
mento dell'acqua nei seguenti casi:
– Impianti molto estesi (con elevati conte-

nuti d'acqua)
– Frequenti immissioni d'acqua di reinte-

gro nell'impianto
– Nel caso si rendesse necessario lo svuo-

tamento parziale o totale dell'impianto.

2.4 RIEMPIMENTO IMPIANTO

Prima di procedere al collagamento della
caldaia è buona norma far circolare acqua
nelle tubazioni per eliminare eventuali corpi
estranei che comprometterebbero la buona
funzionalità dell’apparecchio. Il riempimento
va eseguito lentamente, per dare modo alle
bolle d’aria di uscire attraverso gli opportuni
sfoghi posti sull’impianto di riscaldamento.
La pressione di caricamento a freddo del-
l’impianto, e la pressione di pregonfiaggio
del vaso di espansione, dovranno corrispon-
dere o comunque non essere inferiori all’al-
tezza della colonna statica dell’impianto (ad
esempio, per una colonna statica di 5 metri,
la pressione di precarica del vaso e la pres-
sione di caricamento dovranno corrisponde-
re almeno al valore minimo di 0,5 bar).

2.5 CANNA FUMARIA

Una canna fumaria per l’evacuazione nel-
l’atmosfera dei prodotti della combustione
di apparecchi a tiraggio naturale deve
rispondere ai seguenti requisiti:
– essere a tenuta dei prodotti della com-

bustione, impermeabile e termicamente
isolata;

– essere realizzata in materiali adatti a
resistere nel tempo alle normali solleci-
tazioni meccaniche, al calore ed all’azio-
ne dei prodotti della combustione e delle
loro eventuali condense;

– avere andamento verticale ed essere
priva di qualsiasi strozzatura in tutta la
sua lunghezza;

– essere adeguatamente coibentata per
evitare fenomeni di condensa o di raf-
freddamento dei fumi, in particolare se
posta all’esterno dell’edificio od in locali
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non riscaldati;
– essere adeguatamente distanziata

mediante intercapedine d’aria o isolanti
opportuni, da materiali combustibili e
facilmente infiammabili;

– avere al di sotto dell’imbocco del primo
canale da fumo una camera di raccolta di
materiali solidi ed eventuali condense, di
altezza pari almeno a 500 mm. L’accesso
a detta camera deve essere garantito
mediante un’apertura munita di sportello
metallico di chiusura a tenuta d’aria;

– avere sezione interna di forma circolare,
quadrata o rettangolare: in questi ultimi
due casi gli angoli devono essere arro-
tondati con raggio non inferiore a 20
mm; sono ammesse tuttavia anche
sezioni idraulicamente equivalenti;

– essere dotata alla sommità di un comi-
gnolo, il cui sbocco deve essere al di fuori
della cosiddetta zona di reflusso al fine di
evitare la formazione di contropressioni,
che impediscano il libero scarico nell’at-
mosfera dei prodotti della combustione. 
È necessario quindi che vengano rispet-
tate le altezze minime indicate in fig. 4;

– essere priva di mezzi meccanici di aspi-
razione posti alla sommità del condotto;

– in un camino che passa entro od è
addossato a locali abitati non deve esi-
stere alcuna sovrappressione.

2.5.1 Dimensionamento 
canna fumaria

Il corretto dimensionamento della canna
fumaria è condizione essenziale per il buon
funzionamento della caldaia. Per calcolare la
sezione utile della canna fumaria è necessa-
rio fare riferimento alla norma UNI 9615
dicembre 1990. 
I fattori principali da considerare per il calco-
lo della sezione sono: la portata termica
della caldaia, il tipo di combustibile, il valore
in percentuale di CO2, la portata in massa
dei fumi al carico nominale, la temperatura
fumi, la rugosità della parete interna, l’effet-
to della gravità sulla pressione di tiraggio
che dovrà tenere conto della temperatura
esterna e dell’altitudine. 
La Tabella 1 riporta i parametri specifici
relativi alla caldaia serie “RS Mk.II”.

2.6 CORPO CALDAIA

Il corpo in ghisa è fornito di serie assiema-
to; nel caso esistano difficoltà per accedere
al locale caldaia possono essere effettuate
forniture ad elementi scomposti. 
Per procedere all’assiemaggio seguire le
istruzioni di seguito riportate:
– Preparare gli elementi pulendo le sedi

dei nipples conici con diluente.
– Introdurre il cordone di silicone nella gola

prevista per la tenuta fumi (fig. 5).
– Preparare uno dei due elementi interme-

di con borchia forata 1/2” introducendo
i nipples conici dopo averli lubrificati con
olio di lino cotto (fig. 5/a).
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TABELLA 1

Portata termica Temperatura fumi Portata fumi
kW °C gr/s

RS 129 Mk.II 145,9 154 109,4
RS 151 Mk.II 170,0 170 111,7
RS 172 Mk.II 194,2 173 118,6
RS 194 Mk.II 218,2 153 160,8
RS 215 Mk.II 242,1 160 164,2
RS 237 Mk.II 266,0 143 206,9
RS 258 Mk.II 290,0 148 213,6
RS 279 Mk.II 313,6 154 212,5



– Preparare la testata seguendo le stes-
se istruzioni e accostarla all’elemento
intermedio. Aggiungere un solo elemen-
to alla volta.

– Assemblare gli elementi mediante l’appo-
sita coppia di tiranti assemblaggio con
relativi accessori cod. 6050900 (fig. 6),
esercitando la pressione simultanea-
mente sia sul mozzo superiore che sul
mozzo inferione. 
Qualora, durante l’operazione, l’avanza-
mento tra gli elementi non risulti unifor-
me e parallelo, introdurre lo scalpello

nella parte più serrata e forzando, porta-
re il parallelismo fra i due pezzi da unire.
L’unione degli elementi è da ritenersi rea-
lizzata nel momento in cui i bordi esterni
degli elementi vengono a contatto.

– Introdurre il cordone di silicone nella gola
dell’elemento appena assiemato e proce-
dere all’unione degli altri elementi fino a
completare il corpo.

NOTA: Prima di procedere al collegamento
impianto collaudare il corpo in ghisa alla
pressione di 7,5 bar.

2.7 ASSEMBLAGGIO CAMERA FUMO

La camera fumo è fornita in quattro pezzi da
unire tra loro con viti fornite a corredo (fig.
7). Il montaggio si effettua fissando il pannel-
lo laterale destro (2) al pannello superiore
(1) con nove viti autofilettanti TE 12E x 1/2”.
La stessa operazione si effettua per il pan-
nello laterale sinistro (3). Fissare infine il
pannello pulizia (4). Ultimato l'assemblaggio,
collocare la camera fumo sopra il corpo di
ghisa. Fissare la camera fumo al corpo
usando le quattro piastrine e le quattro viti
TE M8 x 30 fornite a corredo (fig. 7/a).

2.8 MONTAGGIO DISTRIBUTORE ACQUA

Il distributore acqua, posto sul ritorno
impianto, è collocato sul lato destro del ge-
neratore. Nel caso necessiti lo spostamen-
to sul lato sinistro controllare che le due fi-
le di fori del distributore siano rivolte verso
l'alto e verso la parte anteriore della cal-
daia (fig. 8).

2.9 MONTAGGIO COLLETTORE 
BRUCIATORI

Per il montaggio del collettore bruciatori
avvitare le quattro viti TE M8 x 16 sui nasel-
li filettati delle due testate del corpo caldaia
(fig. 9).
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LEGENDA
1 Spina
2 Flangia ø 35/87
3 Bicono
4 Tirante L. 900 + tirante L. 980
5 Flangia ø 50/87
6 Tronchetto
7 Cuscinetto reggispinta
8 Dado
9 Chiave serraggio

Fig. 6

LEGENDA
1 Pannello superiore
2 Laterale destro
3 Laterale sinistro
4 Pannello pulizia

Fig. 7

Fig. 7/a

LEGENDA
1 Vite TE M8 x 30
2 Piastrina
3 Rondella ø 8,4
4 Dado M8

LEGENDA
1 Corpo caldaia
2 Prigioniero M12 x 60
3 Guarnizione ø 65/95 x 2
4 Tubo distributore
5 Flangia a collare DN50 2”
6 Dado M12 Fig. 8

Fig. 9

LEGENDA
1 Collettore bruciatori
2 Viti TE M8 x 16
3 Testata destra



2.10 MONTAGGIO BRUCIATORI 

Una volta montato il collettore bruciatori
infilare ad uno ad uno i bruciatori all'interno
della camera di combustione avendo l'av-
vertenza di volgere verso l'alto le feritoie
del bruciatore. Spingere in modo che il sup-
porto del bruciatore si infili nel foro ricava-
to sulla parete di ghisa che divide gli ele-
menti (fig. 10). Fissare il bruciatore al collet-
tore con una vite TCB M5 x 8.

2.11 MONTAGGIO MANTELLO

Per procedere al montaggio del mantello
eseguire le seguenti operazioni (fig. 11):
– Porre tra i piedini delle due testate i sup-

porti anteriore e posteriore del basa-
mento mantello (1).

– Fissare i supporti laterali (2) e (3) alla
parte anteriore e posteriore del basa-
mento mantello (1) con i dadi M6 forniti
a corredo.

– Fissare il pannello (4) al pannello (5) ed il
pannello (7) al pannello (8) per mezzo di
piolini ad innesto.

– Fissare i pannelli (4-5) al pannello (6) ed i
pannelli (7-8) al pannello (9) per mezzo di
piolini ad innesto assicurandone l'unione
con due viti autofilettanti 7SP x 1/2”.

– Montare i pannelli (4) e (6) sul basamen-
to (3) fissandoli sui piolini ad innesto. La
stessa operazione dovrà essere esegui-
ta per fissare i pannelli (7) e (9) al basa-
mento (2).

– Posizionare la parete anteriore inferiore
(11) infilandola tra le viti che si trovano
sulle staffe supporto collettore bruciato-
ri e il corpo ghisa; fissare la parete ai
pannelli (6) e (9) con due viti autofilettan-
ti 7SP x 1/2”.

– Posizionare la parete anteriore superio-
re (12) fissandola ai pannelli (5-8) e alla
parete (11), con quattro viti autofilettanti
7SP x 1/2”.

– Fissare la parete posteriore (13) ai pan-
nelli (4-5) e (7-8), con le otto viti autofilet-
tanti 7SP x 1/2” fornite a corredo.

– Montare lo zoccolo (14)  fissandolo ai
pannelli (6) e (9) per mezzo di piolini ad
innesto.

– Procedere nella medesima maniera
per fissare il pannello anteriore supe-
riore (16).

– Montare il coperchio (10) e la porta (15).
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Fig. 10

LEGENDA
1 Corpo caldaia
2 Bruciatore
3 Collettore 

bruciatori
4 Vite TCB M5 x 8
5 Rondella 

alluminio ø 14
6 Ugello 

bruciatore

LEGENDA
1 Supporto anteriore e posteriore 

basamento mantello
2 Supporto dx basamento mantello
3 Supporto sx basamento mantello
4 Pann. poster. inferiore laterale sx
5 Pann. poster. superiore laterale sx
6 Pann. anteriore laterale sinistro
7 Pann. poster. inferiore laterale dx

8 Pann. poster. superiore laterale dx
9 Pann. anteriore laterale dx

10 Coperchio
11 Parete anteriore inferiore
12 Parete anter. superiore 

(piastra pulizia)
13 Parete posteriore
14 Zoccolo

15 Porta
16 Pannello anteriore superiore

NOTA: La posizione dei pannelli (6) e
(9) può essere invertita tenendo pre-
sente che il pannello con feritoia dovrà
sempre essere collocato dal lato dove
esce il gruppo gas.

Fig. 11
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2.12 MONTAGGIO GRUPPO GAS

Collegare il gruppo gas al collettore brucia-
tori come indicato in fig. 12. Il gruppo gas
può essere montato sul lato dx o sx del col-
lettore. 

ATTENZIONE: Nel caso il gruppo gas sia
montato sul lato sx del collettore, smon-
tare e ruotare la valvola gas di 180°, in
modo da aver accesso frontalmente alle
regolazioni.

2.13 MONTAGGIO PANNELLO
COMANDI (fig. 12/a)

Smontare il coperchio di protezione del
pannello comandi e inserire la protezione
cablaggio sul pannello anteriore superiore
fissandola con le viti in dotazione. Rimonta-
re il coperchio.
Procedere al montaggio del pannello stru-
mentato fissandolo con le apposite viti.
Inserirei i bulbi degli strumenti nella guaina
di alloggiamento: per primo inserire il bulbo
del termostato di regolazione spingendolo
fino a toccare il fondo della guaina.

ATTENZIONE: Per un corretto controllo
della temperatura di caldaia, i bulbi degli
organi di controllo e sicurezza devono
essere inseriti nella guaina dal lato attac-
chi mandata/ritorno impianto. Nel caso gli
attacchi mandata/ritorno impianto siano
spostati sul lato sx del generatore, affin-
ché sia garantita la disposizione sopracita-
ta è necessario che anche il gruppo gas
sia allacciato sullo stesso lato.

2.14 MONTAGGIO QUADRO
ELETTRICO (fig. 12/b)

Togliere la copertura del quadro elettrico e
fissare il quadro alla parete anteriore infe-
riore con le apposite viti. 
Collegare le due prese alle spine provenien-
ti dal pannello comandi. Completare il qua-
dro elettrico allacciando la valvola gas, la
seconda elettrovalvola gas, il pressostato
gas e la bobina.
Svolgere i cavi degli elettrodi di accensione
e rivelazione che sporgono dal quadro elet-
trico. Inserire l'elettrodo di accensione nel
foro ricavato tra la testata e l'intermedio,
dal lato di montaggio del gruppo gas, fis-
sandolo ai due prigionieri (fig. 12/c). 
Eseguire la stessa operazione per l'elettro-
do di rivelazione che andrà nel foro predi-
sposto tra la testata e l'intermedio, all'altra
estremità del corpo.

NOTA: Prestare attenzione al montaggio
dei due elettrodi per non provocare la rot-
tura del rivestimento ceramico che ne
richiederebbe l'immediata sostituzione.
Dopo il montaggio tutte le connessioni
gas devono essere collaudate a tenuta,
usando acqua saponata o appositi pro-
dotti, evitando l’impiego di fiamme libere.

1

2

3

LEGENDA
1 Collettore bruciatori
2 Gruppo gas
3 Guaina di 

alloggiamento bulbi

Fig. 12

LEGENDA
1 Coperchio di protezione
2 Protezione cablaggio
3 Pannello anteriore superiore
4 Pannello strumentato
5 Bulbi degli strumenti
6 Guiana di alloggiamento
7 Spina 5 poli
8 Spina 7 poli

Fig. 12/a

LEGENDA
1 Copertura
2 Quadro elettrico
3 Parete anteriore inferiore
4 Presa 5 poli
5 Presa 7 poli
6 Cavo seconda elettrovalvola gas
7 Cavo pressostato gas
8 Cavo valvola gas
9 Cavo bobina

10 Elettrodo rivelazione
11 Elettrodo accensione

LEGENDA
1 Elettrodo di accensione
2 Prigioniero M5 x 15
3 Rondella ø 5,3
4 Dado M5 OT
5 Testata destra
6 Elemento intermedio 

con borchia

Fig. 12/c

Fig. 12/b
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Fig. 13

2.15 COLLEGAMENTO ELETTRICO

L’alimentazione elettrica deve essere por-
tata ai morsetti L e N del quadro  rispet-
tando scrupolosamente le posizioni di
fase e neutro come previsto dallo sche-
ma. Caso contrario, il circuito di rilevazio-
ne fiamma resta inattivo per cui l’appa-
recchiatura va in blocco. L’alimentazione
deve essere effettuata con tensione mono-
fase 230V-50Hz attraverso un interruttore
generale protetto da fusibili con distanza
tra i contatti di almeno 3 mm (fig. 13).

NOTA: L’apparecchio deve essere collega-
to a un efficace impianto di messa a
terra. La SIME declina qualsiasi responsa-
bilità per danni a persone o cose derivanti
dalla mancata messa a terra della cal-
daia. Prima di effettuare qualsiasi opera-
zione sul quadro elettrico disinserire l’ali-
mentazione.

2.16 CENTRALINA RVA43.222 
(optional)

Tutte le funzioni della caldaia possono esse-
re gestite dalla centralina optional cod.

8096303, fornita con sonda temperatura
esterna (SE) e sonda immersione caldaia
(SC) (fig. 14). La centralina prevede il colle-
gamento di una ulteriore serie di connettori
a bassa tensione per il collegamento delle

12

Fig. 14

LEGENDA
1 Copriforo in plastica
2 Centralina (optional)

LEGENDA
SB Spia segnalazione blocco apparecchiatura
PG Pressostato gas
EVG Valvola gas principale
F Fusibile T 4A
ER Elettrodo rivelazione
EA Elettrodo accensione
TC Termostato regolazione a gradino
IG Interruttore generale
SG Spia segnalazione pressione gas
TS Termostato sicurezza
A Apparecchiatura SM 191.1
PA Pressostato acqua (non di fornitura)
B Bobina
EVS Seconda elettrovalvola gas
FA Filtro antidisturbo
TF Termostato fumi (solo POLONIA)
UA Unità ambiente QAA70 (optional)

SE Sonda esterna (optional)
SC Sonda caldaia QAZ21 (optional)
SS Sonda bollitore QAZ21 (optional)
PI Pompa impianto (non di fornitura)
PB Pompa bollitore (non di fornitura)
C Connettori centralina RVA 43.222 (nero - rosso - marrone)
TA Termostato ambiente
TI Trasformatore d’isolamento (solo per BELGIO)
F1 Fusibile F 800mA (solo BELGIO)
SF Serranda fumi (non di fornitura)

NOTA: Quando non si utilizza la centralina per collegare il TA togliere il
ponte dai morsetti 1-4. 
Collegando la centralina RVA 43.222 togliere i ponti 12-13 e 15-16. 
Collegando la serranda fumi (SF) togliere il ponte tra i morsetti 22-23. 
Effettuare il collegamento delle pompe (PB-PI) come riporta la schema
solo nel caso si utilizzi la centralina RVA 43.222.



sonde e dell’unità ambiente (i connettori si
trovano in un sacchetto all’interno del qua-
dro comandi). Il bulbo della sonda dell’even-
tuale bollitore esterno (SS), optional cod.
6277110, deve essere inserito nella guaina
del bollitore e quello della sonda caldaia
(SC) nella guaina di caldaia. Per il montag-
gio della sonda temperatura esterna (SE)
seguire le istruzioni riportate nell’imballo
della sonda stessa. Per effettuare i collega-
menti elettrici fare riferimento allo schema
di fig. 13.

ATTENZIONE: Per garantire il corretto
funzionamento della centrale porre il ter-
mostato di regolazione della caldaia al
massimo.

2.16.1 Caratteristiche e funzioni

“RVA43” è realizzato come regolatore di
singola caldaia mono e bi-stadio o come
regolatore di cascata per gestire fino a
sedici caldaie.

Economia di esercizio
– Abilitazione o non della produzione calore

in presenza di integrazione con accumulo.
– Gestione climatica della temperatura di

caldaia con possibilità di compensazione
ambiente.

– Gestione di un circuito di riscaldamento
diretto (con pompa) per ogni regolatore.

– Funzione di autoadattamento della curva
climatica in base all’inerzia termica dell’e-
dificio ed alla presenza di “calore gratui-
to” (con compensazione ambiente).

– Funzione di ottimizzazione all’accensione
ed allo spegnimento (riscaldamento
accellerato e prespegnimento).

– Funzione di economia giornaliera calcola-
to sulla base delle caratteristiche dinami-
che delle strutture.

– Commutazione estate/inverno automatica.

Funzioni di protezione
– Temperatura minima e massima di man-

data tarabili.
– Protezione antigelo differenziata di cal-

daia, accumulo acqua calda sanitaria ed
impianto.

– Protezione al surriscaldamento della
caldaia.

– Protezione antigrippaggio delle pompe.
– Protezione del bruciatore con tempo

minimo di funzionamento.
Funzioni operative
– Messa in funzione semplificata.
– Tutte le tarature sono effettuabili sul

regolatore.
– Standard per la programmazione setti-

manale.
– Tutte le tarature e regimi di funziona-

mento riscontrabili tramite display e leds
luminosi.

– Test dei relais e delle sonde.

Produzione acqua sanitaria
– Programmazione orari giornalieri.
– Possibilità di impostare la temperatura

minima di consegna acqua calda sanita-

ria per il periodo di riduzione.
– Possibilità comando pompa di carico

accumulo.
– Priorità del circuito sanitario selezionabile.

Altre caratteristiche tecniche
– Facile connessione con un’unità ambien-

te di tipo digitale (QAA70).

2.16.2 Collegamento 
elettrico

Nel circuito elettrico è prevista una serie di
connettori per l’installazione di una centrali-
na optional, contrassegnati da diversi colo-
ri: nero, rosso e marrone (fig. 14/a). 
I connettori sono polarizzati cosicchè non è
possibile invertirne l’ordine. Per installare la
centralina è necessario collegare tali con-
nettori e rimuovere dalla morsettiera i
ponti 12 - 13 e 15 - 16 (fig. 13). La centrali-
na consente inoltre l’utilizzo di sonde e
unità ambiente i cui connettori, polarizzati e
colorati, si trovano in un sacchetto posto
all’interno del pannello comandi.
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Fig. 14/a

LEGENDA
1 Connettori centralina  (nero - rosso - marrone)
2 Fusibile (T 4A)
3 Morsettiera



3.1 ACCENSIONE ELETTRONICA

Le caldaie “RS Mk.II” essendo del tipo con ac-
censione automatica (senza fiamma pilota),
dispongono di una apparecchiatura elet-
tronica di comando e protezione tipo SM
191.1 con trasformatore incorporato (fig. 15). 
L'accensione e rivelazione di fiamma è con-
trollata da due sensori posti all'estremità
del bruciatore. L'accensione avviene diretta-
mente sul bruciatore; è comunque garanti-
ta la massima sicurezza, con tempi di inter-
vento per spegnimenti accidentali o man-
canza gas, entro i 2 secondi.

3.1.1 Ciclo di funzionamento

Prima di accendere la caldaia accertarsi
con un voltometro che il collegamento elet-
trico alla morsettiera sia stato fatto in mo-
do corretto, rispettando le posizioni di fase
e neutro come previsto dallo schema. 
Premere quindi l'interruttore posto sul pan-
nello di comando. 
La caldaia a questo punto si metterà in fun-
zione inviando, attraverso il programmatore
SM 191.1, una corrente di scarica sull'elet-
trodo di accensione ed aprendo contempo-
raneamente la valvola gas. 
Quando la pressione del gas è insufficiente,
il pressostato non dà il consenso all’inizio
del ciclo di accensione con conseguente
attivazione della spia rossa insufficiente
pressione gas. 
L'accensione del bruciatore normalmente si
ha nel tempo di 1 o 2 secondi. 
Si potranno comunque manifestare manca-
te accensioni, con conseguente attivazione
del segnale di blocco dell'apparecchiatura,
che possiamo così riassumere:

– Presenza di aria nella tubazione gas
L'apparecchiatura effettua regolarmente
il ciclo inviando tensione sull'elettrodo di
accensione che persiste nella scarica
per 8 sec. max, non verificandosi l'accen-
sione del bruciatore, l'apparecchiatura va
in blocco.

Si può manifestare alla prima accensione
o dopo lunghi periodi di inattività con pre-
senza d'aria nella tubazione. Può essere
causata dalla non apertura della valvola
gas dovuta all'interruzione della bobina
elettrica.

– L'elettrodo di accensione non emette la
scarica
Nella caldaia si nota solamente l'apertura
del gas al bruciatore, trascorsi 8 sec.
l'apparecchiatura va in blocco.

Può essere causato dal cavo dell'elettro-
do che risulta interrotto o non è ben fis-
sato al morsetto 10; oppure l'apparec-
chiatura ha il trasformatore bruciato.

– Non c'è rivelazione di fiamma
Dal momento dell'accensione si nota la
scarica continua dell'elettrodo nonostan-

te il bruciatore risulti acceso. Trascorsi 8
sec. cessa la scarica e si arresta il bru-
ciatore, mentre si nota la spia di blocco
dell'apparecchiatura accesa.

Si manifesta nel caso in cui non è stata ri-
spettata la posizione di fase e neutro sul-
la morsettiera. Il cavo dell'elettrodo di ri-
velazione è interrotto o l'elettrodo stesso
è a massa; l'elettrodo è fortemente usu-
rato, necessita sostituirlo.

NOTA: Nel caso di blocco dell'apparecchia-
tura premere il pulsante luminoso solo dopo
aver atteso almeno 20 secondi dal momen-
to in cui si è accesa la spia. Caso contrario,
l'apparecchiatura non si sblocca.

3.1.2 Circuito ionizzazione

Il controllo del circuito di ionizzazione si ef-
fettua con un microamperometro del tipo a
quadrante, o meglio ancora se del tipo a let-
tura digitale, con scala da 0 a 50 µA. I ter-
minali del microamperometro dovranno es-
sere collegati elettricamente in serie al ca-
vo dell'elettrodo di rivelazione. In funziona-
mento normale il valore oscilla intorno a
6÷12 µA. Il valore minimo di corrente di io-
nizzazione, per cui l'apparecchiatura può en-
trare in blocco, è intorno a 1 µA. 
In tal caso, occorrerà accertarsi che vi sia
un buon contatto elettrico e verificare il gra-
do di usura della parte terminale dell'elet-

trodo e della relativa protezione ceramica.

3.2 TERMOSTATO REGOLAZIONE 
A GRADINO

Le caldaie “RS Mk.II” sono dotate di un ter-
mostato di regolazione con doppio contatto
a taratura differenziata che consente di
ottenere, prima dello spegnimento totale
del bruciatore, una riduzione di potenza
attraverso il gruppo bobina (fig. 22) monta-
to sul regolatore valvola gas. 
Questo sistema di modulazione a gradino
permette di ottenere i seguenti vantaggi:
– Un più elevato rendimento globale della

caldaia.
– Contenere entro valori accettabili l'au-

mento di temperatura che si manifesta
nel corpo ghisa (inerzia termica) allo spe-
gnimento del bruciatore.

3.3 DISPOSIZIONE CONTRAPPOSTA
DI DUE CALDAIE

Su richiesta è possibile la fornitura di acces-
sori che consentono la disposizione con-
trapposta di due caldaie in modo da ridurre
le dimensioni d’ingombro e facilitare il colle-
gamento alla canna fumaria in quanto il con-
dotto di evacuazione dei fumi diventa unico
(figg. 16-17). La Tabella 2 riporta le dimen-
sioni delle due caldaie accoppiate ed il dia-
metro del camino.
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3 CARATTERISTICHE

SECONDA
ELETTROVALVOLA
GAS

PRESSOSTATO GAS VALVOLA GAS

BOBINA

2

4

1

3

Fig. 15

LEGENDA
1 Apparecchiatura SM 191.1
2 Filtro antidisturbo

3 Ellettrodo di accensione
4 Elettrodo di rivelazione
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Z

L

D

Fig. 16

TABELLA 2

D (ø mm) L (mm) Z (mm)
129 400 2360 600
151 400 2360 600
172 400 2360 600
194 450 2360 600
215 450 2360 600
237 500 2380 620
258 500 2380 620
279 500 2380 620

LEGENDA
1 Coperchio di accoppiamento
2 Pannello di accoppiamento (due pezzi)

Cod. coperchio di Cod. pannello di
accoppiamento accoppiamento

129 6136209 6136251
151 6136210 6136251
172 6136211 6136251
194 6136212 6136252
215 6136213 6136252
237 6136205 –
258 6136206 –
279 6136207 –

Fig. 17
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4  RS 194

5  RS 215

6  RS 237

7  RS 258

8  RS 279

Fig. 18

3.4 PERDITE DI CARICO CIRCUITO CALDAIA



4.1 VALVOLA GAS

Le caldaie sono prodotte di serie con valvo-
la gas HONEYWELL V4085A  (fig. 19).

NOTA: Sul regolatore di lenta apertura (ac-
celeratore 5) è posto un sigillo che non de-
ve essere in alcun modo manomesso, pena
la decadenza della garanzia della valvola.

4.1.1 Connettore raddrizzato

L'operatore elettrico della valvola V4085 è
alimentato da un connettore raddrizzato
cod. 6243600 che, in caso di rottura,
dovrà essere sostituito. Per effettuare la
sostituzione seguire le istruzioni di fig. 20.

4.2 REGOLAZIONE VALVOLA GAS

Le caldaie “RS Mk.II” hanno la valvola gas
corredata di gruppo bobina che consente di
ottenere, attraverso il termostato di regola-
zione con doppio contatto, una riduzione di
potenza corrispondente al 40% circa della
potenza nominale prima dello spegnimento
totale del bruciatore. La taratura della pres-
sione massima e della pressione ridotta
vengono eseguite dalla SIME in linea di pro-
duzione, se ne sconsiglia pertanto la varia-
zione. Solo in caso di passaggio ad altro tipo
di gas (butano o propano) sarà consentita la
variazione delle pressioni di lavoro, rispet-
tando i valori riportati in Tabella 3. 
Tale operazione dovrà necessariamente
essere eseguita da personale autorizzato,
pena la decadenza di garanzia. 
Nel procedere alla taratura delle pressioni è
necessario seguire un ordine prestabilito
regolando prima la pressione massima e
successivamente la pressione ridotta.

4.2.1 Regolazione pressione
massima e minima

Per effettuare la taratura della pressione mas-
sima procedere nel modo seguente (fig. 21):
– Collegare la colonnina o un manometro

alla presa di pressione posta sul colletto-
re bruciatore.

– Svitare completamente la vite (4).
– Porre la manopola del termostato sul

valore massimo.
– Fornire tensione alla caldaia.
– Allentare il controdado (1) e ruotare il

raccordo (3): per ridurre la pressione
girare il raccordo in senso antiorario, per
aumentarla girarlo in senso orario.

– Serrare il controdado (1).
– Azionare più volte l'interruttore generale

verificando che la pressione corrisponda
ai valori indicati in Tabella 3.

Dopo aver effettuato la regolazione della
pressione massima procedere alla taratura
della pressione minima (fig. 21):
– Utilizzare sempre per il controllo della

pressione la colonnina o un manometro.

– Disinserire l’alimentazione della bobina (2).
– Accendere la caldaia e dopo un breve

periodo di funzionamento alla potenza
nominale ruotare lentamente la manopo-
la del termostato verso la posizione di
minima finché non si sente lo scatto del

primo contatto del termostato.
– Lasciare la manopola in quella posizione e

ruotando la vite (4) ricercare il valore di
pressione ridotta stabilito in Tabella 3 per
il gas in questione: per diminuire la pres-
sione girare la vite (4) in senso antiorario,
per aumentarla ruotarla in senso orario.

– Reinserire l’alimentazione elettrica alla
bobina.

– Azionare più volte l'interruttore generale
verificando che la pressione corrisponda
al valore stabilito.

4.3 SECONDA ELETTROVALVOLA GAS

Il gruppo gas è prodotto di serie con secon-
da elettrovalvola gas del tipo normalmente
chiuso, in conformità alle disposizioni ISPE-
SL e dei VIGILI DEL FUOCO (3 fig. 2).

4.4 BOBINA

I componenti della bobina sono indicati in fig. 22.
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Fig. 22

LEGENDA
1 Molla conica
2 Ancoraggio molla
3 Controdado M13
4 Raccordo regol. press. max
5 Bobina
6 Molla
7 Clips
8 Vite regolazione

pressione ridotta

4 USO E MANUTENZIONE

LEGENDA
1 Operatore elettrico
2 Bobina 
3 Presa pressione
4 Flange di attacco
5 Regolatore di lenta 

apertura (acceleratore)

Fig. 19

LEGENDA
1 Operatore elettrico
2 Connettore raddrizzato

Fig. 20

TABELLA 3

Tipo di gas Pressione ridotta bruciatore Pressione max. bruciatore
mbar mbar

Metano - G20 6 9,7
Butano - G30 15 28
Propano - G31 15 35

LEGENDA
1 Controdado M13
2 Bobina
3 Raccordo regol. press. massima
4 Vite regol. press. ridotta Fig. 21



4.5 TRASFORMAZIONE 
AD ALTRO GAS

Per il funzionamento a gas butano (G30) o
propano (G31) viene fornito un kit con l’oc-
corrente per la trasformazione. 
Per passare da un gas all’altro è necessa-
rio sostituire gli ugelli principali e la molla
conica (1 fig. 22). 
Per effettuare le regolazioni delle pressioni
di lavoro procedere secondo quanto indica-
to al punto 4.2.1. 
Ad operazioni ultimate applicare sul mantel-
lo la targhetta indicante la predisposizione
gas fornita a corredo nel kit.

NOTA: Dopo il montaggio tutte le connes-
sioni gas devono essere collaudate a tenu-
ta, usando acqua saponata o appositi pro-
dotti, evitando l’impiego di fiamme libere.

4.6 PULIZIA E MANUTENZIONE

È obbligatorio effettuare, alla fine della sta-
gione di riscaldamento, la pulizia e un con-
trollo alla caldaia operando nel modo se-
guente (fig. 23):
– Togliere tensione al quadro elettrico.
– Togliere la porta del mantello (2) e lo zoc-

colo (1).
– Sganciare il pannello anteriore superiore

(3) e agganciarlo ai perni sottostanti.
– Togliere il coperchio (6).
– Togliere la vite che blocca ciascun brucia-

tore (7), sfilandolo dalla camera combu-
stione.

– Togliere le viti che fissano il pannello
interno superiore (4).

– Togliere le viti che fissano la piastra puli-
zia (5).

– Effettuare con uno scovolo in plastica la
pulizia dei passaggi fumo.

– Eseguita la pulizia, procedere alla pulizia
dei bruciatori, soffiando aria a pressione

nel loro interno.
– Verificare il posizionamento degli elettro-

di e il relativo stato di usura.
– Pulire il raccordo camino e verificare l'ef-

ficienza della canna fumaria.
– Dopo il montaggio, tutte le connessioni

gas devono essere collaudate a tenuta,
usando acqua saponata o appositi pro-
dotti, evitando l’impiego di fiamme libere.

La manutenzione preventiva ed il control-
lo della funzionalità delle apparecchiature
e dei sistemi di sicurezza, dovrà essere
effettuata esclusivamente dal Servizio
Tecnico Autorizzato.

4.7 ANOMALIE DI
FUNZIONAMENTO

Malgrado ci sia tensione al pannello co-
mandi la caldaia non parte.
– Verificare che alla caldaia arrivi gas.
– Verificare che i termostati di regolazione

e sicurezza siano in chiusura.
– Non c'è gas al pressostato.
– Assicurarsi che l'apparecchiatura elet-

tronica sia funzionante, eventualmente
sostituirla.

La caldaia si accende e si spegne in conti-
nuazione e così succede altrettanto alla
spia rossa pressostato gas.
– Controllare la caduta di pressione della

rete gas quando la caldaia si mette in fun-
zione. Il valore della pressione dinamica,
all'entrata della valvola gas, non deve
essere inferiore a 9,7 mbar.

– Controllare la linea gas.
– Verificare le perdite di carico di eventuali

elettrovalvole ed organi di sicurezza
installati a monte del gruppo gas.

– Verificare la taratura e il funzionamento
del pressostato gas, eventualmente
sostituirlo.

C'è la scarica sull'elettrodo di accensione
ma il bruciatore non si accende.
– Presenza d'aria nella tubazione alla prima

accensione o dopo lunghi periodi di inatti-
vità.

– Controllare se la schedina raddrizzatrice,
posta nel connettore che alimenta l'elet-
trovalvola gas, sia funzionante; eventual-
mente sostituirla.

– La bobina della valvola ha l'avvolgimento
elettrico interrotto, necessita sostituirla.

L'elettrodo di accensione non fa la scarica.
– Cavo elettrico interrotto o cattivo fissag-

gio al morsetto 10.
– L'apparecchiatura ha il trasformatore

bruciato, necessita sostituirla.

Mancanza di rivelazione di fiamma.
– Non sono state rispettate le posizioni di

fase e neutro sulla morsettiera.
– Controllare se è stato collegato il filo di

terra.
– Il cavo dell'elettrodo è interrotto o non è

ben fissato al morsetto 8.
– L'elettrodo di rivelazione è a massa.
– L'elettrodo è fortemente usurato o con

protezione ceramica rovinata, necessita
sostituirlo.

– L'apparecchiatura è difettosa, necessita
sostituirla.

– Con linee elettriche fase/fase può esse-
re necessario applicare il trasformatore
cod. 6239700.

La caldaia lavora solamente alla pressio-
ne nominale e non effettua la riduzione di
pressione.
– Controllare se ai capi della bobina c'è ten-

sione.
– La bobina ha l'avvolgimento interrotto

necessita sostituirla.
– La schedina raddrizzatrice che alimenta

la bobina è interrotta, occorre sostituirla.
– Non c'è differenziale sulla taratura dei

due contatti del termostato di regolazio-
ne, occorre sostituirlo.

– Controllare la taratura della vite regola-
zione pressionridotta del gruppo bobina
(4 fig. 21).

La caldaia si spegne facilmente e fa con-
densa.
– Controllare cha la fiamma del bruciatore

principale sia ben regolata e che il consu-
mo del gas sia proporzionale alla potenza
della caldaia.

– Scarsa areazione dell'ambiente ove è
installata.

– Canna fumaria con tiraggio insufficiente
o non corrispondente ai requisiti previsti.

– La caldaia lavora a temperature troppo
basse, regolare il termostato caldaia a
temperature più elevate.

Il termostato riaccende con scarto di
temperatura troppo elevato.
– Sostituire il termostato di regolazione

perché starato.
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LEGENDA
1 Zoccolo
2 Porta
3 Pannello anteriore superiore
4 Parete anteriore superiore
5 Piastra pulizia camera fumo
6 Coperchio
7 Bruciatore

Fig. 23
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ACCENSIONE CALDAIA (fig. 1)

Per effettuare l’accensione della caldaia è
sufficiente porre la manopola del termosta-
to regolazione (5) a 60°C e premere l'inter-
ruttore generale (1) perché la caldaia si
metta a funzionare automaticamente.

ATTENZIONE: 
Quando la pressione del gas è insufficiente,
si ha l’arresto immediato del bruciatore
con conseguente attivazione della spia
rossa che segnala insufficiente pressione
gas (2). In tal caso, per ragioni di sicurezza,
non è consentita la messa in funzione della
caldaia agendo sul pulsante di sblocco del-
l’apparecchiatura (6). 
La riaccensione sarà automatica al ripristi-
no del valore di pressione minima stabilita
dal pressostato gas (10 mbar).

REGOLAZIONE TEMPERATURA 
RISCALDAMENTO (fig. 1)

La regolazione della temperatura si effettua
agendo sulla manopola del termostato (5)
con campo di regolazione da 40 a 85°C.
Per garantire un rendimento sempre otti-
male del generatore si consiglia di non
scendere al di sotto di una temperatura
minima di lavoro di 60°C; si eviteranno
così le possibili formazioni di condensa
che possono produrre nel tempo il dete-
rioramento del corpo ghisa.

SBLOCCO APPARECCHIATURA
ELETTRONICA (fig. 1)

Le caldaie "RS Mk.II" sono del tipo ad
accensione automatica (senza fiamma pilo-
ta), dispongono quindi di una apparecchia-
tura elettronica di comando e protezione
tipo SM 191.1. Premendo l’interruttore
generale (1) la caldaia si metterà in funzio-
ne inviando, attraverso il programmatore,
una corrente di scarica sull’elettrodo di
accensione ed aprendo contemporanea-
mente la valvola gas. 
L’accensione del bruciatore normalmente si
ha nel tempo di 1 o 2 secondi. Per varie
cause si potranno manifestare mancate
accensioni con conseguente attivazione del
segnale di blocco dell’apparecchiatura (1);

in tal caso premere il pulsante di sblocco
(8) perchè la caldaia si rimetta automatica-
mente in funzione. 
Se dopo due o tre sblocchi l’apparecchiatu-
ra non effettua regolarmente il ciclo d’ac-
censione, richiedere l’intervento del Servi-
zio Tecnico Autorizzato.

SPEGNIMENTO CALDAIA (fig. 1)

Per spegnere completamente la caldaia
togliere tensione azionando l'interruttore
(1). Chiudere il rubinetto del condotto di ali-
mentazione gas se il generatore rimarrà
inutilizzato per un lungo periodo.

TERMOSTATO SICUREZZA

Il termostato di sicurezza é del tipo a riarmo
manuale (3 fig. 1) ed interviene, provocando
l'immediato spegnimento del bruciatore
principale, quando in caldaia si superano i
95°C. Per poter ripristinare il funzionamen-
to della caldaia é necessario svitare la co-
pertura nera e riarmare il pulsante (fig. 2),
dopo che la temperatura in caldaia sarà
scesa al disotto del valore di taratura del
termostato stesso.

TRASFORMAZIONE AD ALTRO GAS

Nel caso in cui si renda necessaria la tra-
sformazione ad un gas diverso da cui risul-
ta prodotta la caldaia, ci si dovrà rivolgere
esclusivamente al personale tecnico auto-
rizzato SIME.

PULIZIA E MANUTENZIONE

È obbligatorio effettuare, alla fine della sta-
gione di riscaldamento, un controllo alla cal-
daia e l’eventuale pulizia, secondo quanto
previsto dal DPR 26 agosto 1993  n°412.
La manutenzione preventiva dovrà essere
effettuata esclusivamente dal Sevizio Tec-
nico Autorizzato SIME, richiedendola nel
periodo aprile-settembre.

AVVERTENZE
– In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d’interven-

to diretto. Rivolgersi esclusivamente al Servizio Tecnico Autorizzato di zona.
– L’installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato

secondo le indicazioni della legge 05/03/90 n.46. E’ assolutamente vietato manomettere i dispositivi sigillati dal costruttore .
– E’ assolutamente vietato ostruire le griglie di aspirazione e l’apertura di aerazione del locale dove è installato l’apparecchio.

ISTRUZIONI PER L’UTENTE

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

1

2

6 3 7

5 4

8

LEGENDA
1 Interruttore generale
2 Spia pressione gas
3 Termostato di sicurezza
4 Termometro
5 Termostato di regolazione
6 Spia sblocco apparecchiatura
7 Centralina RVA 43 (optional)
8 Pulsante di sblocco apparecchiatura

Fig. 1

Fig. 2



PER ACCENDERE IL RISCALDAMENTO

– Accendere l’interruttore di rete.

– Impostare l’ora esatta del giorno e data della settimana.

– Selezionare il modo automatico tramite il pulsante .

PER IMPOSTARE L’ORA

PER UTILIZZARE IL MODO AUTOMATICO

Nel modo automatico la temperatura del locale è regolata

in base ai periodi di riscaldamento selezionati.

– Premere il pulsante .

NOTA: Selezionare i periodi di riscaldamento a seconda

delle proprie esigenze quotidiane; in questo modo sarà

possibile ottenere un notevole risparmio energetico.

PER ATTIVARE IL RISCALDAMENTO CONTINUO

Il modo riscaldamento continuo mantiene la temperatura del

locale al livello impostato mediante la manopola di regolazione.

– Premere il pulsante “Funzionamento continuo” .

– Regolare la temperatura del locale mediante la manopo-

la di regolazione.

PER PREDISPORRE IL MODO ATTESA 

(qualora l’utente sia assente per un più lungo periodo di tempo)

Il modo attesa mantiene la temperatura del locale al livello

di protezione antigelo.

– Premere il pulsante “Modo attesa” .

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Sopra il display alcuni simboli indicano lo stato di funziona-

mento attuale. La comparsa di una barra sotto uno di que-

sti simboli segnalerà che il corrispondente stato di funzio-

namento è “attivo”.

Riscaldamento alla temperatura nominale

(manopola di regolazione)

Riscaldamento alla temperatura ridotta (riga       ).

Riscaldamento alla temperatura di protezione antigelo

(riga       ).

NOTA: Per ulteriori informazioni sui simboli e gli stati di

funzionamento si rinvia alla documentazione dettagliata

dell’impianto di riscaldamento.

PER VARIARE LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

La produzione di acqua calda sanitaria può essere abilitata

o disabilitata premendo un pulsante.

– Premere il pulsante “Acqua calda sanitaria” .

SE L’ACQUA SANITARIA È TROPPO CALDA O TROPPO FREDDA

SE I LOCALI SONO TROPPO CALDI O TROPPO FREDDI

– Verificare l’attuale stato di funzionamento sul display.

– In caso di temperatura nominale .

Aumentare o ridurre la temperatura del locale utilizzando

la manopola di regolazione.

– In caso di temperatura ridotta .

NOTA: Dopo ogni regolazione attendere almeno due ore

affinché la nuova temperatura si diffonda nel locale.

PER VARIARE I PERIODI DI RISCALDAMENTO

Con riferimento al giorno selezionato impostare le

variazioni come segue:

NOTE: I periodi di riscaldamento si ripetono automatica-

mente su base settimanale. A questo scopo selezionare il

modo automatico.

È possibile ripristinare il programma standard sulla riga

23 premendo contemporaneamente i tasti + e –.

SE IL RISCALDAMENTO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE

– Fare riferimento alla documentazione dettagliata dell’im-

pianto di riscaldamento, seguendo le istruzioni per la solu-

zione dei problemi.

PER MISURARE I GAS DI COMBUSTIONE

– Premere il pulsante “spazzacamino” .

Il riscaldamento funzionerà secondo il livello richiesto.

PER RISPARMIARE ENERGIA SENZA RINUNCIARE AL COMFORT

– Nei locali abitato si consiglia una temperatura di 21°C

circa. Ogni grado in più aumenterà i costi di riscaldamen-

to del 6-7%.

– Aerare i locali soltanto per breve tempo, aprendo com-

pletamente le finestre.

– Nei locali non occupati predisporre le valvole di regolazio-

ne in posizione antigelo.

– Lasciare libera l’area antistante i radiatori (rimuovere

mobili, tende...).

– Chiudere le imposte e le tapparelle per ridurre la disper-

sione di calore.

Selezionare Visualizzare Effettuare la regolazione 
la riga tramite i pulsanti

ora del giorno

giorno della
settimana

1

2

14

15

Selezionare Visualizzare Preselezionare il blocco 
la riga settimanale o il singolo giorno

1-7 = settimana
1 = Lu/7 = Do5

Periodo Premere Visualizzare Impostare Per
richiesto pulsante l’ora °C

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

6

7

8

9

10

11

Selezionare Visualizzare Correggere la temperatura
la riga mediante i pulsanti

°C14

P
er

io
do

 1
P

er
io

do
 2

P
er

io
do

 3

13

Selezionare Visualizzare Impostare la  
la riga temperatura desiderata

°C

CENTRALINA (optional)

Per sfruttare appieno tutte le potenzialità del regolatore “RVA 43.222/109” seguire le istruzioni di seguito riportate:
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11..  CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  GGAARRAANNZZIIAA
– La presente garanzia convenzionale non sostituisce la garan-

zia legale che regola i rapporti tra venditore e consumatore, ai
sensi del D.Lgs. n° 206/2005 e viene fornita da SIME, con
sede legale in Legnago (VR), Via Garbo 27 per gli apparecchi
dalla stessa fabbricati. I titolari della garanzia per avvalersi
della stessa possono rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica
Autorizzati. La Verifica iniziale dell’apparecchio rientra nella
garanzia convenzionale, viene fornita gratuitamente sugli
apparecchi che siano già stati installati e non prevede inter-
venti di alcun tipo sugli impianti di adduzione di gas, acqua o
energia.

22..  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLLAA  GGAARRAANNZZIIAA  CCOONNVVEENNZZIIOONNAALLEE
– La presente garanzia ha una validità di 24 mesi dalla data di

compilazione del presente certificato di garanzia, a cura del
centro di Assistenza Tecnica Autorizzato e copre tutti i difetti
originali di fabbricazione o di conformità dell’apparecchio, pre-
vedendo la sostituzione o la riparazione, a titolo gratuito, delle
parti difettose o, se necessario, anche la sostituzione dell’ap-
parecchio stesso, ai sensi del l ’Ar t. 130 del D.Lgs. n°
206/2005.

– La validità di tale garanzia convenzionale  viene prolungata di
ulteriori 12 mesi, nei limiti descritti dal precedente capoverso,
per gli elementi in ghisa degli apparecchi e per gli scambiatori
acqua/gas, rimanendo a carico del consumatore le sole
spese necessarie all’intervento.

– Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva
proprietà di SIME, alla quale devono essere restituiti dal
Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti
danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno
riconosciute in garanzia.

– La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell’ap-
parecchio, non modificano in alcun modo la data di decorren-
za e la durata della garanzia convenzionale.

33..  VVAALLIIDDIITTÀÀ  DDEELLLLAA  GGAARRAANNZZIIAA
– Il Consumatore dovrà richiedere al Centro Assistenza

Autorizzato, a pena di decadenza, la Verifica Iniziale dell’appa-
recchio, entro e non oltre 30 giorni dalla sua installazione, che
potrà essere desunta anche dal la data r ipor tata sul
Certificato di Conformità, rilasciato dall’installatore. La
Verifica Iniziale non potrà comunque essere richiesta e la pre-
sente garanzia convenzionale sarà decaduta qualora la verifi-
ca venga richiesta su apparecchi messi in commercio da più
di 5 anni. La rimozione della matricola dell’apparecchio o la
sua manomissione fanno decadere la presente garanzia con-
venzionale.

– Nel caso in cui non sia prevista la verifica iniziale o qualora il
consumatore non la abbia richiesta entro i termini sopra
richiamati, la presente garanzia convenzionale decorrerà dalla
data di acquisto dell’apparecchio, documentata da fattura,
scontrino od altro idoneo documento fiscale, che ne dimostri
la data certa di acquisto.

– La presente garanzia decade qualora non vengano osservate
le istruzioni di uso e manutenzione a corredo di ogni apparec-
chio o qualora l’installazione dello stesso non sia stata esegui-
ta nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti.

– La presente garanzia è valida solamente nel territorio della
Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano.

44..  MMOODDAALLIITTAA’’  PPEERR  RREENNDDEERREE  OOPPEERRAANNTTEE  LLAA  GGAARRAANNZZIIAA
– La presente garanzia sarà validamente perfezionata qualora

vengano seguite le seguenti indicazioni per le caldaie a gas:
•richiedere, al Centro Assistenza Autorizzato SIME più vicino,

la verifica iniziale dell’apparecchio.
•il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibi-

le, e l’Utente vi dovrà apporre la propria firma, per accetta-
zione delle presenti condizioni di Garanzia. La mancata sotto-
scrizione delle condizioni di garanzia ne determina la nullità.

•l’Utente dovrà conservare la propria copia, da esibire al
Centro Assistenza Autorizzato, in caso di necessità. Nel caso
in cui non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esibire
la documentazione fiscale rilasciata all’acquisto dell’apparec-
chio.

– Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici), le caldaie a
legna/carbone (escluse le caldaie a pellet) e gli scaldabagni
gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L’Utilizzatore di
tali apparecchi, per rendere operante la garanzia convenzio-
nale, dovrà compilare il certificato di garanzia e conservare
con esso il documento di acquisto (fattura, scontrino od altro
idoneo documento fiscale, che ne dimostri la data certa di
acquisto).

– La garanzia decade qualora il presente certificato di Garanzia
Convenzionale non risulti validato dal Timbro e dalla firma di un
Centro Assistenza Autorizzato SIME ed in sua assenza, il con-
sumatore non sia in grado di produrre idonea documentazio-
ne fiscale o equipollente, attestante la data certa di acquisto
dell’apparecchio.

55..  EESSCCLLUUSSIIOONNEE  DDAALLLLAA  GGAARRAANNZZIIAA
– Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all’apparecchio

causati da:
•mancata manutenzione periodica prevista per Legge, mano-

missioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
•formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per man-

cato o non corretto trattamento dell’acqua di alimentazione
(gli obblighi relativi al trattamento dell’acqua negli impianti
termici sono contenuti nella  norma UNI 8065:1989:
Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile).

•mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli
impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile,
e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo
dell’apparecchio.

•qualità del pellet (le caratteristiche qualitative del pellet sono
definite dalla norma UNI/TS 11263:2007).

•operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio,
furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività
dell’acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi,
inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del fun-
zionamento dell’apparecchio, uso improprio dell’apparecchio,
installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

66..  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  FFUUOORRII  GGAARRAANNZZIIAA
– Decorsi i termini della presente garanzia eventuali interventi a

cura dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati SIME, verranno
forniti al Consumatore addebitando all’Utente le eventuali
parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, tra-
sferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle
tariffe in vigore. La manutenzione dell’apparecchio, effettuata
in osservanza alle disposizioni legislative vigenti, non rientra
nella presente garanzia convenzionale. SIME consiglia comun-
que di fare effettuare un intervento di manutenzione ordinaria
annuale.

77..  EESSCCLLUUSSIIOONNII  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’
– La Ver i f ica In iz ia le ef fettuata dal  Centro Assis tenza

Autorizzato SIME è effettuata sul solo apparecchio e non si
estende all’impianto (elettrico e/o idraulico), né può essere
assimilata a collaudi, verifiche tecniche ed interventi sullo stes-
so, che sono di esclusiva competenza dell’installatore.

– Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza
Autorizzato per inconvenienti derivanti da un’installazione non
conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riporta-
te nel manuale d’uso dell’apparecchio.

– Foro Competente: per qualsiasi controversia relativa alla pre-
sente garanzia convenzionale si intende competente il foro di
Verona.

– Termine di decadenza: la presente garanzia convenzionale
decade trascorsi 5 anni dalla data di messa in commercio del-
l’apparecchio.

Fonderie SIME SpA si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratte-
ristiche essenziali.
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ELENCO CENTRI ASSISTENZA (aggiornato al 05/2012)

VENETO
VENEZIA 
Venezia Frattini G. e C. 041 912453
Lido Venezia Rasa Massimiliano 041 2760305
Martellago Vighesso Service 041 914296
Noventa di Piave Pivetta Giovanni 0421 658088
Oriago Giurin Italo 041 472367
Portogruaro Vit Stefano 0421 72872
Portogruaro Teamcalor 0421 274013
S. Donà di Piave Due Erre 0421 480686 
S. Pietro di Strà Desiderà Giampaolo 049 503827
Jesolo Tecnositem 0421 953222 
BELLUNO
Belluno Barattin Bruno 0437 943403
Colle S. Lucia Bernardi Benno 348 6007957
Vodo di Cadore Barbato Lucio 0435 436472
Feltre David Claudio 0439 305065
Pieve di Cadore De Biasi 0435 32328
Ponte nelle Alpi Tecno Assistence 0437 999362
PADOVA
Padova Duò s.r.l. 049 8962878 
Cadoneghe Tecnogas Sistem 049 8870423
Correzzola Maistrello Gianni 049 5808009
Montagnana Zanier Claudio 0442 21163
Montegrotto Terme Hydross Service 049 8911901
Pernumia F.lli Furlan 0429 778250
Ponte S. Nicolò Paccagnella Mauro 049 8961332
Vighizzolo D’Este Brugin Matteo 0429 99205
Villa del Conte Al Solution 347 2610845
ROVIGO
Rovigo Calorclima 0425 471584
Badia Polesine Vertuan Franco 0425 590110
Fiesso Umbertiano Zambonini Paolo 0425 754150
Porto Viro Tecnoclimap 0426 322172
Sariano di Trecenta Service Calor 0425 712212
TREVISO
Vittorio Veneto Della Libera Renzo 0438 59467
Montebelluna Clima Service 348 7480059
Oderzo Thermo Confort 0422 710660
Pieve Soligo Falcade Fabrizio 0438 840431
Preganziol Fiorotto Stefano 0422 331039
Ramon di Loria Technical Assistance 0423 485059
Rovarè di S. Biagio di C. Pagnin Marino 0422 895316
S. Lucia di Piave Samogin Egidio 0438 701675
Valdobbiadene Pillon Luigi 0423 975602
VERONA
Verona AL.BO. 2 SRL 045 8550775
Verona Marangoni Nadir 045 8868132
Garda Dorizzi Michele 045 6270053
Legnago De Togni Stefano 0442 20327
Pescantina Ecoservice 045 6705211
VICENZA
Vicenza Berica Service 339 2507072
Barbarano Vicentino R.D. di Rigon 333 7759411
Bassano del Grappa Gianello Stefano 0444 657323
Marano Vicentino A.D.M. 0445 623208
Sandrigo Gianello Alessandro 0444 657323
Thiene - Valdagno Girofletti Luca 0445 381109
Valdagno Climart 0445 412749

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
Trieste Priore Riccardo 040 638269
GORIZIA
Monfalcone Termot. Bartolotti 0481 412500
PORDENONE
Pordenone Elettr. Cavasotto 0434 522989
Casarza della Delizia Gas Tecnica 0434 867475
Cordenons Raffin Mario 0434 580091
S. Vito Tag./to Montico Silvano 0434 833211
UDINE
Udine I.M. di Iob 0432 281017
Udine Klimasystem 0432 231095
Cervignano D. Friuli RE. Calor 0431 35478
Fagagna Climaservice 0432 810790
Latisana Vidal Firmino 0431 50858
Latisana Termoservice 0431 578091
Paluzza Climax 0433 775619
S. Giorgio Nogaro Tecno Solar 0431 620595

TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO
Trento A.R.E.T. 0461 993220
Trento Riccadonna Service 329 9766817
Trento Zuccolo Luciano 0461 820385
Ala Termomax 0464 670629
Ala Biemme Service 0464 674252
Borgo Valsugana Borgogno Fabio 0461 764164
Riva del Garda Grottolo Lucillo 0464 554735
Vigo Lomaso Ecoterm 0465 701751

LOMBARDIA
MILANO
Milano La Termo Impianti 02 27000666
Bovisio Masciago S.A.T.I. 0362 593621
Cesano Maderno Biassoni Massimo 0362 552796

Melzo Novellini 02 95301741
Paderno Dugnano S.M. 02 99049998
Pieve Emanuale Thermoclimat 02 90420195
Pogliano M.se Gastecnica Peruzzo 02 9342121
Rozzano (MI città) Emmeclima 02 90420080
Villa Cortese Centronova 0331 44306
Vimercate Savastano Matteo 039 6882339
Sedriano Parisi Gerardo 02 9021119
BERGAMO
Bergamo Tecno Gas 035 317017
Bonate Sopra Mangili Lorenzo 035 991789
Treviglio Teknoservice 0363 304693
BRESCIA
Brescia Atri 030 320235
Borgosatollo Ass. Tec. Rigamonti 030 2701623
Gussago A.T.C. 030 2770027
Sonico Bazzana Carmelo 0364 75344
COMO
Como Pool Clima 9002 031 3347451
Como S.T.A.C. 031 482848
Canzo Lario Tecnology 031 683571
Cermenate Faragli 031 773617
Olgiate Comasco Comoclima 031 947517
CREMONA
Gerre de’ Caprioli Ajelli Riccardo 0372 430226
Madignano Cavalli Lorenzo 0373 658248
Pescarolo ed Uniti FT Domotecnica 335 7811902
Romanengo Fortini Davide 0373 72416
LECCO
Mandello del Lario M.C. Service 0341 700247
Merate Ass. Termica 039 9906538
Vercurago Gawa di Gavazzi 345 9162899
LODI
Lodi Termoservice 0371 610465
Lodi Teknoservice 0363 848988
MANTOVA
Mantova Ravanini Marco 0376 390547
Castigl. Stiviere Andreasi Bassi Guido 0376 672554
Castigl. Stiviere S.O.S. Casa 0376 638486
Commessaggio Somenzi Mirco 0376 927239
Curtatone Fera & Rodolfi 0376 290477
Felonica Romanini Luca 0386 916055
Gazoldo degli Ippoliti Franzoni Bruno 0376 657727
Guidizzolo Gottardi Marco 0376 819268
Marmirolo Clima World 045 7965268
Poggio Rusco Zapparoli Mirko 0386 51457
Porto Mantovano Clima Service 0376 390109
Roncoferraro Mister Clima 0376 663422
Roverbella Calor Clima 0376 691123
S. Giorgio Rigon Luca 0376 372013
PAVIA
Cava Manara Comet 0382 553645
Gambolò Carnevale Secondino 0381 939431
San Genesio Emmebi 0382 580105
Verrua Po Ponzone Alberto 0385 96477
Vigevano Più Caldo 347 6442414
Voghera A.T.A. 0383 379514
PIACENZA
Piacenza Bionda 0523 481718
Nibbiano Val Tidone Termosoluzioni Gallarati0523 1715177
Pontenure Dottor Clima 327 1861300
Rivergaro Profes. Service 0523 956205
SONDRIO
Morbegno 3 M 0342 614503
VARESE
Carnago C.T.A. di Perotta 0331 981263
Casorate Sempione Bernardi Giuliano 0331 295177
Cassano Magnago Service Point 0331 200976
Buguggiate C.S.T. 0332 461160
Induno Olona SAGI 0332 202862
Sesto Calende Calor Sistem 0322 45407

PIEMONTE
TORINO
Torino AC di Curto 800312060
Torino ABS Gas 011 6476550
Torino Tappero Giancarlo 011 2426840
Bosconero PF di Pericoli 011 9886881
Germano Chisone Gabutti Silvano 0121 315564
Ivrea Sardino Claudio 0125 49531
Ivrea Caglieri Clima 393 9437441
None Tecnica gas 011 9864533
Orbassano M. A. Gas 011 9002396
Venaria Reale M. B. M. di Bonato 011 4520245
ALESSANDRIA
Bosco Marengo Bertin Dim. Assist. 0131 289739
Castelnuovo Bormida Elettro Gas 0144 714745
Novi Ligure Idroclima 0143 323071
Tortona Energeo 0131 813615
AOSTA
Issogne Borettaz Stefano 0125 920718
ASTI
Asti Fars 0141 470334
Asti Astigas 0141 530001
BIELLA
Biella Bertuzzi Adolfo 015 2573980
Biella Fasoletti Gabriele 015 402642
CUNEO
Borgo S. Dalmazzo Near 0171 266320

Brà Testa Giacomo 0172 415513
Brà Edmondo Dario 0172 423700
Fossano Eurogas 0172 633676
Margarita Tomatis Bongiovanni 0171 793007
Mondovì Gas 3 0174 43778
Villafranca Belvedere S.A.G.I.T. di Druetta 011 9800271
NOVARA
Novara Ecogas 0321 467293
Arona Calor Sistem 0322 45407
Cerano Termocentro 0321 726711
Dormelletto Thermo Confort 0322 44677
Grignasco Tecnicalor 2009 0163 418180
Nebbiuno Sacir di Pozzi 0322 58196
Villadossola(VB) Progest Calor 0324 547562
VERCELLI
Bianzè A.B.C. Service 0161 49709
Costanzana Brignone Marco 0161 312185

LIGURIA
GENOVA
Genova Idrotermogas 010 212517
Genova Gullotto Salvatore 010 711787
Genova Tecnoservice 010/5530056
Cogorno Climatec 0185 380561
Montoggio Macciò Maurizio 010 938340
Sestri Levante Elettrocalor 0185 485675
IMPERIA
Imperia Eurogas 0183 275148
Ospedaletti Bieffe Clima 0184 689162
LA SPEZIA
Sarzana Faconti Marco 0187 673476
SAVONA
Savona Murialdo Stelvio 019 8402002
Cairo Montenotte Artigas 019 501080

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Bologna M.C.G. 051 532498
Baricella U.B. Gas 051 6600750
Crevalcore A.C.L. 051 980281
Galliera Balletti Marco 051 812341
Pieve di Cento Michelini Walter 051 826381
Porreta Terme A.B.C. 0534 24343
S. Giovanni Persiceto C.R.G. 2000 051 821854
FERRARA
Ferrara Climatech 0532 773417
Ferrara Guerra Alberto 0532 742092
Bondeno Sgarzi Maurizio 0532 43544
Bosco Mesola A.D.M. Calor 0533 795176
Portomaggiore Sarti Leonardo 0532 811010
S. Agostino Vasturzo Pasquale 0532 350117
Vigarano Pieve Fortini Luciano 0532 715252
Viconovo Occhiali Michele 0532 258101
FORLÌ-CESENA
Forlì Forliclima 0543 722942
Forlì Tecno Service GMA 0543 7796997
Cesena Antonioli Loris 0547 383761
Cesena ATEC. CLIMA 0547 335165
Cesena S.E.A.C. 0547 26742
Gatteo GM 0541 941647
S. Pietro in Bagno Nuti Giuseppe 0543 918703
MODENA
Castelfranco Emilia Ideal Gas 059 938632
Finale Emilia Bretta Massimo 0535 90978
Medolla Pico Gas 0535 53058
Novi Ferrari Roberto 059 677545
Pavullo Meloncelli Marco 0536 21630
Sassuolo Mascolo Nicola 0536 884858
Zocca Zocca Clima 059 986612
PARMA
Parma Sassi Massimo 0521 992106
Parma Smit 366 5766004
Ronco Campo Canneto Ratclif Matteo 0521 371214
Soragna Energy Clima 0524 596304
Vigheffio Morsia Emanuele 0521 959333
RAVENNA
Ravenna Nuova C.A.B. 0544 465382
Faenza Berca 0546 623787
Savio di Cervia Bissi Riccardo 0544 927547
RIMINI
Rimini Idealtherm 0541 726109
Misano Adriatico A.R.D.A. 0541 613162
REGGIO EMILIA
S. Bernardino Assicalor 0522 668807
Reggio Emilia Ecocalor 0522 301154

REPUBBLICA SAN MARINO
Rimini Idealtherm 0541 726109
Dogana SMI Servizi 0549 900781

TOSCANA
FIRENZE
Firenze Calor System 055 7320048
Barberino Mugello C.A.R. Mugello 055 8416864
Borgo S. lorenzo Mugello Caldaie 055 6284758
Certaldo IMAGAS 0571 1780234
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Empoli Sabic 0571 929348
Empoli Clima Casa 0571 710115
Fucecchio S.G.M. 0571 23228
Signa BRC 055 8790574
Sesto Fiorentino IDROTEC 055 4218123
AREZZO
Arezzo Artegas 0575 901931
Arezzo Blu Calor 339 1826947
Castiglion Fiorentino Sicur-Gas 0575 657266
Montevarchi B.F. 055 981673
S. Giovanni Valdarno Manni Andrea 055 9120145
GROSSETO
Grosseto Acqua e Aria Service 0564 410579
Grosseto Tecnocalor 0564 454568
Grosseto Tecno Tre 0564 26669
Follonica M.T.E. di Tarassi 0566 51181
LIVORNO
Cecina Climatic Service 0586 630370
Portoferraio SE.A. Gas 0565 930542
Venturina Top Clima 0565 225740
LUCCA
Acqua Calda Lenci Giancarlo 0583 48764
Gallicano Valentini Primo 0583 74316
Tassignano Termoesse 0583 936115
Viareggio Raffi e Marchetti 0584 433470
MASSA CARRARA
Marina di Carrara Tecnoidr. Casté 0585 856834
Marina di Massa Apuan Tecnica 0585 040658
Pontremoli Berton Angelo 0187 830131
Villafranca Lunigiana Galeotti Lino 0187 494238
PISA
Pisa Gas 2000 050 573468
Pontedera Gruppo SB 0587 52751
S. Miniato Climas 0571 366456
PISTOIA
Massa e Cozzile Tecnigas 0572 72601
Spazzavento Serv. Assistenza F.M. 0573 572249
PRATO
Prato - Mugello Kucher Roberto 0574 630293
SIENA
Siena Idealclima 0577 330320
Casciano Murlo Brogioni Adis 0577 817443
Chianciano Terme Chierchini Fernando 0578 30404
Montepulciano Migliorucci s.r.l. 0578 738633
Poggibonsi Gasclima Service 346 0297585

LAZIO
ROMA
Roma Ciampino D.S.C. 06 79350011
Prenest. (oltre G.R.A.) Idrokalor 2000 06 2055612
Roma EUR-Castelli Idrothermic 06 22445337
Roma Monte Mario Termorisc. Antonelli 06 3381223
Roma Prima Porta Di Simone Euroimp. 06 30892426
Roma Tufello Biesse Fin 06 64491072
Roma Inclettolli Alessandro 06 3384287
Roma Tecnologia e Manut. 06 9905138
Roma A.T.I. Gas 06 9511177
Roma De Santis Clima 06 3011024
Roma Eurotermica 06 6551040
Roma H.S. Home Solution 06 98876041
Ardea Giammy Clima 06 9102553
Fonte Nuova G. E. C. Imp. Tec. 06 9051765
Labico Marciano Roberto 06 9511177
Monterotondo C.& M. Caputi 06 9068555
Nettuno Clima Market Mazzoni 06 9805260
Pomezia New Tecnoterm 06 9107048
S. Oreste Nova Clima 0761 579620
Santa Marinella Ideal Clima 0766 537323
Tivoli A.G.T. Impresit 0774 411634
Tivoli Efficace Clima 0774 339761
Val Mont. Zagarolo Termo Point 06 20761733
LATINA
Latina Scapin Angelo 0773 241694
Cisterna di Latina I. CO. Termica 06 9699643
RIETI
Canneto Sabino Fabriani Valdimiro 335 6867303
Rieti Termot. di Mei 338 2085123
FROSINONE
Frosinone S.A.C.I.T. 0775 290469
Cassino S.A.T.A. 0776 312324
Sora Santini Errico 0776 839029
VITERBO
Viterbo Bellatreccia Stefano 0761 340117
Acquapendente Electronic Guard 0763 734325
Montefiascone Stefanoni Marco 0761 827061
Tuscania C.A.T.I.C. 0761 443507
Vetralla Di Sante Giacomo 0761 461166

UMBRIA
PERUGIA
Perugia Tecnogas 075 5052828
Gubbio PAS di Radicchi 075 9292216
Moiano Elettrogas 0578 294047
Pistrino Electra 075 8592463
Ponte Pattoli Rossi Roberto 075 5941482
Spoleto Termoclima 0743 222000
TERNI
Terni DELTAT 0744 423332

Ficulle Maschi Adriano 0763 86580
Orvieto Alpha Calor 0763 393459

MARCHE
ANCONA
Loreto Tecmar 071 2916279
Osimo Azzurro Calor 071 7109024
Serra S. Quirico Ruggeri Impianti 0731 86324
ASCOLI PICENO
Ascoli Piceno Clerici e Durinzi 0736 263460
Castel di Lama Termo Assistenza 0736 814169
Porto S. Elpidio S.G.A. di CECI 0734/903337
Porto S. Giorgio Pomioli 0734 676563
S. Ben. del Tronto Leli Endrio 0735 781655
S. Ben. del Tronto Sate 0735 757439
S. Ben. del Tronto Thermo Servizi 2001 347 8176674
M.S. Giusto Clima Service 0733 530134
MACERATA
Civitanova Marche Officina del clima 0733 781583
M.S. Giusto Clima Service 0733 530134
Morrovalle Scalo Cast 0733 897690
S. Severino M. Tecno Termo Service 335 7712624
PESARO-URBINO
Fossombrone Arduini s.r.l. 0721 714157
Lucrezia Cartoceto Pronta Ass. Caldaie Gas 0721 899621
Pesaro Paladini Claudio 0721 405055
S. Costanzo S.T.A.C. Sadori 0721 950783
S. Costanzo Capoccia e Lucchetti 0721 960606
Urbino A M Clementi 0722 330628

ABRUZZO - MOLISE
L’AQUILA
Avezzano Massaro Antonello 0863 416070
Cesaproba Cordeschi Berardino 0862 908182
Cese di Preturo Maurizi Alessio 347 0591217
Pratola Peligna Giovannucci Marcello 0864 272449
CAMPOBASSO
Termoli G.S.SERVICE 0875 702244
Campobasso Catelli Pasqualino 0874 64468
CHIETI
Francavilla al Mare Effedi Impianti 085 7931313
ISERNIA
Isernia Crudele Marco 0865 457013
PESCARA
Pescara Il Mio Tecnico 085 4711220
Francavilla al Mare Effedi Impianti 085 810906 
Montesilvano Fidanza Roberto 085 4452109
TERAMO
Teramo New Stame 0861 240667
Giulianova Lido Smeg 2000 085 8004893
Tortoreto D’Alessandro Giuseppe 0861 786435

CAMPANIA
NAPOLI
Napoli Cacciapuoti 081 3722394
Boscotrecase Tecnoclima 081 8586984
Carbonara di Nola Casalino Umberto 081 8253720
Marano di Napoli Tancredi Service 081 5764149
Sorrento Cappiello Giosuè 081 8785566
Sorrento HEDITEC 339 5036945
Volla Termoidr. Galluccio 081 7742234
AVELLINO
Avellino Termo Idr. Irpina 0825 610151
Mirabella Eclano Termica Eclano 0825 449232
BENEVENTO
Benevento C.A.R. di Simone 0824 61576
CASERTA
Aversa Eurotecno 081 19972343
San Nicola ERICLIMA 0823 424572
SALERNO
Battipaglia Fast Service 0828 341572
Cava dei Tirreni F.lli di Martino 089 345696
Oliveto Citra Rio Roberto 0828 798292
Padula Scalo Uniterm 0975 74515
Pagani Coppola Antonio 081 5152805
Pontecagnano F. Multitherm 089 385068

BASILICATA
MATERA
Pisticci Sicurezza Imp. 0835 585880
POTENZA
Palazzo S. Gervasio Barbuzzi Michele 0972 45801
Pietragalla Ica De Bonis 0971/946138

CALABRIA
REGGIO CALABRIA
Reggio Calabria Progetto Clima 0965 712268
S. C. D’Aspromonte Gangemi Giuseppe 0966 88301
CATANZARO
Catanzaro Cubello Franco 0961 772041
Curinga Mazzotta Gianfranco 0968 73156
Lamezia Terme Teca 0968 436516
Lamezia Terme Etem di Mastroianni 0968 451019
COSENZA
Cosenza Climar 0984 1806327

Amantea Di Maggio Gaetano 0982 424829
Belvedere Marittimo Tecnoimpianti s.r.l. 0985 88308
Morano Calabro Mitei 0981 31724
Rossano Scalo Tecnoservice 0983 530513
S. Sofia d’Epiro Kalor Klima Service 0984 957345

PUGLIA
BRINDISI
Brindisi Galizia Assistenza 0831 961574
Carovigno Clima&lettric 0831 991014
BARI
Bari TRE.Z.C. 080 5022787
Bari A.I.S. 080 5576878
Acquaviva Fonti L.G. Impianti 080 3050606
Altamura Termoclima 080 3116977
Barletta Eredi di Dip. F. Imp. 0883 333231
Bisceglie Termogas Service 0883 599019
Castellana Grotte Climaservice 080 4961496
Gravina Puglia Nuove Tecnologie 080 3255845
Grumo Gas Adriatica 080 622696
Mola di Bari Masotine Franco 080 4744569
Mola di Bari D’Ambruoso Michele 080 4745680
Monopoli A.T.S. 328 8672966
FOGGIA
Foggia Delle Donne Giuseppe 0881 635503
S. Fer. di Puglia Nuova Imp. MC 0883 629960
S. Giovanni Rotondo M.A.R. 0882 452558
S. Severo Iafelice Luigi 0882 331734
LECCE
Lecce De Masi Antonio 0832 343792
Lecce Martina Massimiliano 0832 302466
TARANTO
Ginosa Clima S.A.T. 099 8294496
Grottaglie FG Servicegas 099 5610396
Martina Franca Palombella Michele 080 4301740

SICILIA
PALERMO
Palermo Lodato Impianti 091 6790900
Palermo Cold impianti 091 6721878
Palermo Interservizi 091 6254939
Piana Aldanesi C.S.I Climaterm 091 8574291
CATANIA
Catania Tecnogroup 095 491691
Caltagirone Siciltherm Impianti 0933 53865
Mascalucia Distefano Maurizio 095 7545041
S. Maria di Licodia Termoedil 3000 095 628665
Tre Mestieri Etneo Cat La Rocca Mario 095 334157
ENNA
Piazza Armerina ID.EL.TER. Impianti 0935 686553
MESSINA
Messina Metano Market 090 2939439
Messina Imod Services 090 810599
Giardini Naxos Engineering Company 0942 52886
Patti S.P.F. Impianti 335 5434696
S. Lucia del Mela F.lli Rizzo 090 935155
S. Lucia del Mela R.S. Impianti 090 935708
RAGUSA
Comiso I.TE.EL. 0932 963235
SIRACUSA
Siracusa Finocchiaro 0931 756911
TRAPANI
Alcamo Coraci Paolo 0924 502661
Castellamare del G. Termo Assistenza 333 7949675
Castelvetrano Tecno-Impianti 339 1285846
Mazara del Vallo Rallo Luigi Vito 0923 908545
Xitta Montalbano Imp. 0923 557728

SARDEGNA
CAGLIARI
Calasetta Vigo Antonio 0781 88410
Pabillonis Melis Antonio 070 9353196
Cagliari Riget 070 494006
Quartu S.Elena Acciu Vincenzo 329 5468009
Villacidro Termoinpiantistica 070 9190898
ORISTANO
Oristano Corona Impianti 0783 73310
SASSARI
Sassari Termoservice Spanu 349 5387781
Ittiri Termoidraulica Ruiu 079 442828
Olbia Gas Clima s.a.s. 0789 28000
Ozieri Termoidr. Piemme 079 780318
NUORO
Nuoro Centro Gas Energia 0784 1945583
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INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

IMPORTANTE

En el momento de efectuar el primer encendido de la caldera es conveniente proceder a los controles siguientes:

– Controlar que no haya líquidos o materiales inflamables cerca de la caldera.

– Controlar que la conexión eléctrica se haya llevado a cabo de manera correcta y que el cable de tierra esté conectado con

un buen sistema de puesta a tierra.

– Abrir el grifo del gas y controlar la estanqueidad de las conexiones, incluida la que del quemador.

– Asegurarse que la caldera esté predispuesta para funcionar con el tipo de gas de la red local.

– Controlar que el conducto de evacuación de los productos de la combustión esté libre.

– Controlar que las eventuales válvulas estén abiertas.

– Asegurarse que la instalación esté llena de agua y bien purgada.

– Insertar la bomba de circulación, si no está montada por un sistema automático.

– Purgar el aire que se encuentra en el conducto de gas, purgando a través de la toma de presión que se encuentra en la entra-

da de la válvula gas.

– Controlar que todos los aparatos de regulación, control y seguridad no estén indebidamente manipulados.

NOTA: En el primer encendido del generado o en caso de prolongada inactividad, es conveniente expulsar adecuadamente el

aire contenido en el conducto del gas. En caso contrario, pueden manifestarse retardos de encendido del quemador con posi-

bilidad de bloqueo de la caja de control de llama. Para poder realizar el desbloqueo hay que esperar un mínimo de 20 segun-

dos desde el momento en que se encendió el señal de bloqueo. 

La falta de tensión provoca la detención inmediata del quemador. Al restablecerse las condiciones, la caldera entrará nue-

vamente y automáticamente en funcionamiento. 

Cuando la presión del gas es insuficiente, el quemador se detiene inmediatamente con la respectiva activación de la luz tes-

tigo roja que señala la presión de gas insuficiente.

En tal caso, por razones de seguridad, no está permitida la puesta en funcionamiento de la caldera accionando los pul-

sadores de desbloqueo del equipo. El reencendido se producirá automáticamente con el restablecimiento del valor de pre-

sión mínima configurado en el presóstato de gas (10 mbar).

R
S

 M
K
II 

- E
S

P
A

Ñ
O

L



22

1.1 INTRODUCCION

Las calderas “RS Mk.II” son generadores
de agua caliente aptos para instalaciones
de media y alta potencia. Están compuestas
por elementos de hierro fundido ensembla-

dos en número progresivo que van desde 7
hasta 14 y que cubren la potencia térmica
desde 129,0 kW hasta 279,1 kW. 
Están conformes a las directivas europeas
90/396/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 92/42/CEE y con la norma

europea EN 656. Pueden ser alimentadas
por gas natural (metano) y por gas butano
(G30) o propano (G31). 
Seguir las instrucciones incluidas en este
manual para una correcta instalación y un
perfecto funcionamiento del aparato.

R Retorno instalación 2”
M Ida instalación 2”
G Gas 11/2”
S Descarga caldera 3/4”

1 DESCRIPCION DEL APARATO
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1.3 DATOS TECNICOS

129 151 172 194 215 237 258 279
Potencia térmica kW 129,0 150,6 172,2 193,7 215,2 236,5 257,8 279,1
Caudal térmico kW 145,9 170,0 194,2 218,2 242,1 266,0 290,0 313,6
Potencia eléctrica aabsorbida W 80 80 80 80 80 80 80 80
Grado de aislamiento eléctrico IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Elementos n° 7 8 9 10 11 12 13 14
Contenido de agua l 67,5 77,0 86,5 96,0 105,5 115,0 124,5 134,0
Presión máxima de servicio bar 5 5 5 5 5 5 5 5
Categoría II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11

Temperatura máxima °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Inyectores gas principales
Cantidad n° 6 7 8 9 10 11 12 13
Metano ø mm 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
G30 - G31 ø mm 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Caudal gas
Metano m3st/h 15,44 17,99 20,55 23,10 25,63 28,16 30,70 33,20
Butano (G30) kg/h 11,50 13,41 15,32 17,21 19,10 20,98 22,88 24,74
Propano (G31) kg/h 11,32 13,19 15,07 16,93 18,79 20,64 22,50 24,34
Presión gas en los quemadores
Metano mbar 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Butano (G30) mbar 28 28 28 28 28 28 28 28
Propano (G31) mbar 35 35 35 35 35 35 35 35
Presión de alimentación gas
Metano mbar 20 20 20 20 20 20 20 20
Butano (G30) mbar 28 28 28 28 28 28 28 28
Propano (G31) mbar 37 37 37 37 37 37 37 37
Peso kg 542 612 682 757 829 904 974 1044

1.2 DIMENSIONES

Fig. 1

129 151 172 194 215 237 258 279
L mm 810 920 1030 1145 1255 1370 1480 1580
P mm 1110 1110 1110 1140 1140 1190 1190 1190
C mm 730 730 730 760 760 810 810 810
F mm 315 315 315 345 345 395 395 395
D ø mm 250 250 250 300 300 350 350 350
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1.4 EXPEDICION

El grupo térmico “RS Mk.II” está embalado
en tres paquetes separados:

PAQUETE n° 1 
Cuerpo de hierro fundido en palet completo de:
– n° 2 bridas con reborde de 2” para ida y

retorno de la instalación
– n° 1 brida ciega
– n° 1 brida con fijación 3/4” para llave de

descarga
– n° 2 puerticillas cámara de combustión

equipadas con mirilla de hierro fundido
– n° 2 vainas para termóstato y termómetro
– n° 1 distribuidor de agua colocado en el

colector de retorno de la caldera provi-
sto de dos longitudes distintas:
L = 406 mm vers. “151÷194”
L = 851 mm vers. “215÷279”.

PAQUETE n° 2
Embalaje de madera contiene:

– cámara de humos a ensamblar
– caja de cartón que contiene la envolvente
– quemador principal en cantidad corre-

spondiente al número de elementos del
cuerpo menos uno

– colector quemadores
– bolsa de plástico que contiene:

• n° 13 tornillos M5 x 8 para la fijación
de los quemadores al colector

• n° 32 tornillos autoroscantes 12E x
1/2” para unir las distintas partes de
la cámara de humos y de la envolvente

• n° 4 tornillos M8 x 30 con plaquita,
arandela plana y tuerca M8 para el fija-
do de la cámara de humos al cuerpo
caldera

• n° 1 llave de descarga 3/4” con tapón.

PAQUETE n° 3
Cartón que contiene:
– Grupo de gas formado por:

• válvula de gas principal provista de
grupo bobina

• presóstato de gas

• toma de presión

• segunda electroválvula de gas.

– Cuadro eléctrico formado por:

• caja de control de llama BRAHMA
SM191.1

• filtro anti-interferencia

• electrodo de encendido y detección

• Tomas de conexión al panel de mandos

• tornillos de fijación.

– Panel de mandos formado por:

• termóstato de regulación de dos fases

• termóstato de seguridad de rearme
manual

• termómetro

• espía de señalización presión gas

• espía desbloqueo de la caja de control
de llama

• interruptor general luminoso

• tornillos de fijación.

6

7

4

2

3

1

5

Fig. 2

LEYENDA
1 Cuadro eléctrico
2 Presóstato de gas
3 Segunda electroválvula gas
4 Toma de presión
5 Panel de mandos
6 Vaina de alojamiento bulbos
7 Válvula gas

1.5 COMPONENTES PRINCIPALES
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La instalación debe entenderse fija y debe-
rá ser realizada exclusivamente por
empresas especializadas y cualificadas
cumpliendo todas las instrucciones detalla-
das en este manual. 
Además, la instalación debe ser efectuada
de conformidad con las normas nacionales
actualmente en vigor.

2.1 SALA CALDERAS

Las calderas “RS Mk.II” con pontencia
superior a los 70 kW, deben disponer de
una sala con determinadas características
en sus dimensiones y con requisitos confor-
mes a las normas de seguridad actualmen-
te en vigor. La distancia mínima entre las
paredes del local y de los puntos externos
de la caldera (lado derecho, izquierdo, pos-
terior) no debe resultar inferior a 0,5 m.
Para la entrada de aire en la sala es ade-
más necesario realizar sobre las paredes
exteriores aberturas de aireación cuyas
superficies vienen marcadas por la Norma
UNE 60-601.

2.2 CONEXION DE 
LA INSTALACION

Es mejor que las conexiones sean fácilmen-
te desconectables por medio de bridas con
racores giratorios. 
Siempre se aconseja montar compuertas
de interceptación adecuadas en los con-
ductos de ida y retorno de la instalación. 

ATENCION: 
Para obtener una buena distribución del
agua en el interior del cuerpo de fundición
es necesario que los conductos de ida y
retorno de la instalación estén conecta-
dos en el mismo lado de la caldera. Los
modelos corrientes se suministran con
los empalmes en el lado derecho con la
posibilidad que los mismos puedan trasla-
darse al lado izquierdo, desplazando las
bridas provistas con collarín y correspon-
diente distribuidor de agua.

Aconsejamos que la diferencia térmica
entre el conducto de ida y retorno de la ins-
talación no supere los 20°C. Por eso es
aconsejable instalar una válvula mezcladora
con la correspondiente bomba anticonden-
sación.

ATENCION:
Es necesario que la bomba o las bombas
de circulación de la instalación estén
insertadas al mismo tiempo del encendido
de la caldera. 
Por eso aconsejamos el uso de un sistema
automático de precedencia. 

La conexión de gas debe efectuarse con
tubos de acero sin soldaduras (tipo
Mannesmann), galvanizados y con uniones
roscadas con juntas, sin empleo de racores
de tres piezas, excepto para las conexiones

iniciales y terminales. 
Cuando el tubo atraviese muros, debe estar
colocado dentro de una vaina sellada. En
cuanto a las dimensiones de los conductos
de gas entre el contador y la caldera, habrá
que considerar tanto el caudal en volumen
(consumo) en m3/h como la densidad del
gas que se utilice. 
Las secciones de los tubos que constituyen
la instalación deben ser aptas para asegu-
rar un suministro de gas suficiente para
cubrir la demanda máxima, mientras la pér-
dida de presión entre contador y cualquier
aparato de uso no debe superar los:
– 1,0 mbar para los gases del segundo

grupo (gas metano)
– 2,0 mbar para los gases del tercer grupo

(G30-G31).

En la pared interior de la carcasa se
encuentra una placa adhesiva en la que
constan los datos técnicos de identificación
y del tipo de gas para el que la caldera está
preparada.

2.2.1 Filtro en el
conducto del gas

Para evitar el funcionamiento difectuoso de
la válvula o, en determinados casos, la exclu-
sión de las seguridades de las que está
dotada la misma, se recomienda montar a
la entrada del conducto del gas de la calde-
ra un filtro de gas adecuado.

2.3 CARACTERISTICAS DEL 
AGUA DE ALIMENTACION

El agua de alimentación del circuito de cale-
facción tiene que tratarse en conformidad
con la norma UN-CTI 8065. Es absoluta-
mente indispensable tratar el agua en los
casos siguientes:
– Instalaciones muy extesas (con elevados

contenidos de agua)
– Frequentes afluencias de agua con resti-

tución en la instalación
– En el casos de que se haga necesario el

vaciado parcial o total de la instalación.

2.4 RELLENADO DE 
LA INSTALACION

Antes de conectar la caldera aconsejamos
dejar circular agua en las tuberías para eli-
minar eventuales cuerpos estraños que
podrian perjudicar el buen funcionamiento
de la instalación. El llenado debe ser efec-
tuado despacio para permitir al aire de salir
a través de las aberturas puestas en la
instalación de calefacción. 
La presión de carga en frío de la instalación
y la presión de precarga del vaso de expan-
sión deben corresponder, o no ser inferio-
res, a la altura de la columna estática de la
instalación (por ejemplo, para una columna
estática de 5 m, la presión de precarga del
vaso y la presión de la instalación deben cor-

responder por lo menos al valor mínimo de
0,5 bar).

2.5 CHIMENEA

El tubo de la chimenea para la evacuación
de los productos de la combustión de apa-
ratos con tiro natural debe tener las
siguientes características:
– ser estanco a los productos de la com-

bustión, impermeable y aislado térmica-
mente;

– estar producido con materiales aptos a
resistir en el tiempo a los esfuerzos
mecánicos normales, al calor y a la
acción de los productos de la combustión
y de sus posibles condensados;

– estar en posición vertical y no tener algún
estrechamiento por toda su longitud;

– estar aislado adecuadamente para evitar
los fenómenos del condensado o del
enfriamento de los humos, especialmen-
te si están en el exterior del edificio o en
cuartos no calentados;

– estar distanciado adecuadamente de
materiales combustibles o fácilmente
inflamables mediante una capa de aire
intermedia o aislantes adecuados;

– tener, bajo la entrada del primer conduc-
to de humo, una cámara de recuperación
de materiales sólidos y posibles conden-
sados, por lo menos 500 mm de alto. El
acceso a dicha cámara debe ser asegu-
rado por una abertura con un postigo
metálico hermético de cierre;

– tener una sección interior de forma cir-
cular, cuadrada o rectangular: en estos
dos últimos casos los ángulos deben ser
redondeados con un radio no inferior a
los 20 mm;

– tener por encima una chimenea, cuyo
desagüe debe estar fuera de la así llama-
da zona de reflujo para evitar la forma-
ción de contrapresiones que impidan una
descarga libre de los productos de la
combustión en la atmósfera (fig 3);

– no tener medios mecánicos de aspira-
ción en la cima del conducto;

– en una chimenea que pase por dentro de
o esté apoyada a cuartos habitados no
debe presentar ninguna sobrepresión.

2.5.1 Medidas tubo chimenea

La justa medida del tubo de la chimenea es
una condición indispensable para un buen
funcionamiento de la caldera. 
Los factores más importantes que hay que
considerar para el cálculo de la sección son:
el caudal térmico, el tipo de combustible, el
valore de CO2 en porcentaje, el caudal del
volúmen de los humos a la carga nominal, la
temperatura de los humos, la rugosidad de
la pared interior, el efecto de la gravedad
atmosférica sobre la presión de tiro que
tendrá que tener en cuenta la temperatura
del exterior y la altitud.  
La Tabla 1 refleja los parámetros expecifi-
cos, relativos a la caldera serie “RS Mk.II”.

2 INSTALACION



2.6 CUERPO CALDERA

El cuerpo de fundición se suministra ensam-
blado de serie; en caso que existan dificulta-
des para acceder al hogar de la caldera, se
pueden suministrar los elementos desmon-
tados. Para proceder al ensamblado, seguir
las instrucciones, indicadas a continuación:
– Preparar los elementos, limpiando las

bases de los biconos con disolvente.
– Extender el cordón de silicona en la ranu-

ra prevista para la estanqueidad de los
humos (fig. 4).

– Preparar uno de los dos elementos inter-
medios con agujeros de 1/2”, colocando
los biconos después de haberlos lubrifica-
dos con aceite de lino cocido (fig. 5).

– Preparar la cabecera siguiendo las
mismas instrucciones y apoyarla al ele-
mento intermedio. Añadir, cada vez, un
sólo elemento.

– Ensamblar los elementos con el apósito
kit formado por una pareja de tirantes
para el ensamblaje con los relativos
accesorios cód. 6050900 (fig. 6), apli-
cando la presión simultáneamente sobre
el bicono superior y sobre el inferior. 
Si acaso, durante la operación, la unión
de los elementos no resultara uniforme
y paralela, meter el formón en la parte
más cerrada y, haciendo presión, llevar
al mismo nivel las dos piezas que hay que
unir. La unión de dos elementos se consi-
dera realizada en el momento en que los
bordes externos de los elementos hacen
contacto.

– Extender el cordón de silicona en la ranu-
ra del  e lemento en ese momento
ensamblado, y proceder a la unión de los
otros elementos, hasta completar el
cuerpo.

NOTA: Antes de proceder a la conexión de
la instalación, pruebe el cuerpo de fundi-
ción a la presión de 7,5 bar.

2.7 ENSAMBLAJE DE LA 
CAMARA DE HUMOS

La cámara de humos es constituida por
cuatro piezas a unir con los tornillos conve-
nientes para el conjunto (fig. 7). El montaje
se efectúa fijando el panel lateral derecho
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TABLA 1

Caudal térmico Temperatura humos Caudal humos
kW °C gr/s

RS 129 Mk.II 145,9 154 109,4
RS 151 Mk.II 170,0 170 111,7
RS 172 Mk.II 194,2 173 118,6
RS 194 Mk.II 218,2 153 160,8
RS 215 Mk.II 242,1 160 164,2
RS 237 Mk.II 266,0 143 206,9
RS 258 Mk.II 290,0 148 213,6
RS 279 Mk.II 313,6 154 212,5

Fig. 4 Fig. 5

Cubierta plana

1,
5

 m

1,
5

 m

15 m

50 m a edificio
más próximo

Cubierta inclinada 30 °

15 m

1,
5

 m

30°

50 m a edificio
más próximo

Fig. 3

LEYENDA
1 Espia
2 Brida ø 35/87
3 Bicono
4 Tirante L. 900 + tirante L. 980
5 Brida ø 50/87
6 Troquel
7 Amortiguador de tope
8 Tuerca
9 Llave

Fig. 6
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(2) al panel superior (1) con 9 tornillos
autorroscantes 12E x 1/2”. Se efectúa la
misma operación con el panel lateral
izquierdo (3). Pues, fijar el panel de limpieza
(4) colocar la cámara de humos sobre le
cuerpo de fundición. Fijar la cámara de
humos al cuerpo usando 4 chapetas y 4 tor-
nillos TE M8 x 30 suministrados (fig. 7/a).

2.8 MONTAJE DISTRIBUIDOR 
DE AGUA

El distribuidor de agua, situado en el retor-
no de la instalación, está posicionado en el
lado derecho del generador. 
En el caso de que se necesite el desplaza-
miento al lado izquierdo, comprobar que las
dos hileras de agujeros del distribuidor
están dirigidas hacia arriba y hacia la parte
anterior de la caldera (fig. 8).

2.9 COLECTOR PARA 
LOS QUEMADORES

Para el montaje del colector atornillar los
4 tornillos TE M8 x 16 a los taladros
roscados en los cabezales del cuerpo de
caldera (fig. 9).

2.10 MONTAJE DE 
LOS QUEMADORES

Una vez montado el colector de los quema-
dores enfilar uno a uno los quemadores en
el interior de la cámara de combustión,
teniendo cuidado de no volver la parte alta
de las hendiduras hechas en el quemador. 
Empujar el quemador de forma que el
soporte del quemador se ensarte en el
agujero hecho en la pared de fundición que
divide los elementos (fig. 10). 
Fijar el quemador al colector con un tornillo
TCB M5 x 8.

2.11 MONTAJE DE LA ENVOLVENTE

Para proceder al montaje de la envolvente
seguir progresivamente las siguientes ope-
raciones (fig. 11):
– Situar entre los pies de las dos cabezas

los soportes anterior y posterior de la
base de la envolvente (1).

– Fijar los dos soportes laterales (2) y (3) a
la parte anterior y posterior (1) de la
base de la envolvente con las tuercas
M6 suministradas.

– Fijar el panel (4) al panel (5) y el panel (7)
al panel (8) por medio de los pasadores
de acoplamiento.

– Fijar los paneles (4-5) al panel (6) y los
paneles (7-8) al panel (9) por medio de
los pasadores de acoplamiento, asegu-
rando su unión con dos tornillos autorro-
scantes 7SP x 1/2”.

– Montar los paneles (4-6) en la base (3)
fijándolos en los pasadores de acopla-
miento. La misma operación deberá rea-

LEYENDA
1 Panel superior
2 Panel lateral derecho
3 Panel lateral izquierdo
4 Panel de limpieza Fig. 7

Fig. 7/a

LEYENDA
1 Tornillo TE M8 x 30
2 Chapeta
3 Arandela ø 8,4
4 Tuerca M8

LEYENDA
1 Cuerpo caldera
2 Tornillo prisionero M12 x 60
3 Junta ø 65/95 x 2
4 Tubo distribuidor
5 Brida de collar DN50 2”
6 Tuerca M12

LEYENDA
1 Colector quemadores
2 Tornillo TE M8 x 16
3 Cabecera deracha

Fig. 10

LEYENDA
1 Cuerpo caldera
2 Quemador
3 Colector quemadores
4 Tornillo TCB M5 x 8
5 Arandela de 

aluminio ø 14
6 Inyector quemador

Fig. 9Fig. 8
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lizarse para fijar los paneles (7-9) a la
base (2).

– Situar la pared anter ior infer ior (11)
insertándola entre los tornillos que se
encuentran en los estribos de soporte del
colector de los quemadores y el cuerpo de
fundición; fijar la pared a los panels (6-9) con
dos tornillos autorroscantes 7SP x 1/2”.

– Situar la pared anterior superior (12)
fijándola a los panels (5-8) y a la pared
(11) con cuatro tornillos autorroscantes
7SP x 1/2”.

– Fijar la pared posterior (13) a los pane-
les (4-5) y (7-8) utilizando los ocho tornil-
los autorroscantes 7SP x 1/2” sumini-
strados.

– Montar el zócalo (14) fijándolo a los
paneles (6-9) por medio de los pasado-
res de acoplamiento.

– Proceder a la misma manera para fijar
el panel anterior superior (16).

– Montar la tapa (10) y la puerta (15).

2.12 MONTAJE CONJUNTO GAS

Conectar el conjunto del gas al colector de
quemadores como se indica en la fig. 12. El

grupo de gas puede ser montado en el lado
derecho o izquierdo del colector.

ATENCION:  En el caso que el grupo de

gas este montado sobre el lado izquierdo
del colector, desmonte y gire la válvula de
gas de 180°, en modo de tener acceso
frontal a las regulaciones.

LEYENDA
1 Soporte anterior y posterior 

de la base envolvente
2 Soporte derecho base envolvente
3 Soporte izquierdo base envolvente
4 Panel posterior inferior 

lateral izquierdo
5 Panel posterior superior 

lateral izquierdo
6 Panel anterior lateral izquierdo

7 Panel posterior inferior 
lateral derecho

8 Panel posterior superior 
lateral derecho

9 Panel anterior lateral derecho
10 Tapa de la envolvente
11 Pared anterior inferior
12 Pared anterior superior 

(piastra de limpieza)
13 Pared posterior

14 Zócalo
15 Puerta
16 Panel anterior superior

NOTA: La posición de los paneles (6) y
(9) puede estar invertida teniendo pre-
sente que el panel con hendidura deberá
ser colocado siempre desde lado de la
salida del grupo de gas.

Fig. 11

1

2

3

LEYENDA
1 Colector quemadores
2 Conjunto gas
3 Vaina de 

alojamiento bulbos

Fig. 12
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2.13 MONTAJE PANEL 
DE MANDOS (fig. 12/a)

Desmonte la tapa de protección del panel
de mandos e introduzca la protección de
cableado en el panel anterior superior fiján-
dola con los tornillos suministrados. Montar
nuevamente la tapa. Proceda al montaje del
panel instrumentado fijándolo con los
respectivos tornillos. Introducir los bulbos
de los instrumentos en la vaina de alo-
jamiento: introducir primero el bulbo del ter-
móstato de regulación empujándolo hasta
tocar el fondo de la vaina.

ATENCIÓN: Para un correcto control de la
temperatura de la caldera, los bulbos de
los organos de control y de seguridad
deben estar introducidos en la vaína del
lado de las conexiones ida/retorno de la
instalación. En el caso que las conexiones
ida/retorno de la instalación estén
desplazadas en el lado izquierdo del gener-
ador, para garantizar la disposición anteri-
ormente citada, es necesario que el grupo
gas esté desplazado en el mismo lado.

2.14 MONTAJE CUADRO
ELECTRICO (fig. 12/b)

Quite la cubierta del cuadro eléctrico y fijar
el cuadro a la pared anterior inferior  con
los respectivos tornillos. 
Conecte las dos tomas a los enchufes
provenientes del panel de mandos.
Completar el cuadro eléctrico conectando
la válvula de gas, la segunda electroválvula
de gas, el presóstato de gas y la bobina.
Desenrollar los cables de los electrodos de
encendido y detección que salen del cuadro
eléctrico. Introducir los electrodos de
encendido en el orificio realizado entre el
cabezal y el intermedio, del lado de montaje
del grupo de gas, fijándolo a los dos tornillos
prisioneros (fig. 12/c). 
Realice la misma operación para el electro-
do de detección que estará en el orificio
predispuesto entre el cabezal y el interme-
dio, en la otra extremidad del cuerpo.

NOTA: Poner atención al montaje de los
electrodos para no provocar la rotura del
rivestimiento cerámico que exigiría su
sustitución inmediata.
Después del montaje, es necesario com-
probar la estanqueidad de todas las
conexiones del gas, empleando una solu-
ción de agua y jabón o productos aptos,
evitando el empleo de llamas.

2.15 CONEXION ELECTRICA

La alimentación eléctrica del cuadro debe
llevarse a los terminales L y N respetando
escrupolosamente las posición de fase y
neutro como está previsto en el esquema.
En caso contrario, el circuito de detección
de llama permanece inactivo, por lo tanto
el aparato se bloquerá. 

La alimentación debe efectuarse con una
tensión monofásica de 230V-50Hz a través
de un interruptor con distancia mínima
entre los contactos de 3 mm (fig. 13).

NOTA: El equipo debe ser conectado a una
instalación de puesta a tierra eficaz. SIME
declina toda responsabilidad por daños a
personas o cosas causados de la no ins-
talación de la toma de tierra de la caldera.
Desconecte la alimentación eléctrica
antes de efectuar cualquier operación

sobre el cuadro eléctrico.

2.16 CENTRALITA RVA 43.222
(opcional)

Todas las funciones de la caldera pueden
ser controladas desde la centralita opcional
cod. 80963.03, suministrada con sonda de
temperatura exterior (SE) y sonda de inmer-
sión caldera (SC) (fig. 14). 
La centralita prevé la conexión de una ulte-

LEYENDA
1 Tapa de protección
2  Protección cableado
3 Panel anterior superior
4 Panel instrumentado
5 Bulbos de los instrumentos
6 vaina de los instrumentos
7 Luz indicadora 5 polos
8 Luz indicadora de 7 polos

Fig. 12/a

LEYENDA
1 Cubierta
2 Cuadro eléctrico
3 Pared anterior inferior
4 Toma de 5 polos
5 Toma de 7 polos
6 Cable segunda electroválvula gas
7 Cable presóstato de gas
8 Cable válvula de gas
9 Cable bobina

10 Electrodo detector
11 Electrodo encendido

Fig. 12/b

LEGENDA
1 Elettrodo di accensione
2 Prigioniero M5 x 15
3 Rondella ø 5,3
4 Dado M5 OT
5 Testata destra
6 Elemento intermedio 

con borchia

Fig. 12/c



rior serie de conectores de baja tensión
para la conexión de las sondas y de la uni-
dad ambiente (los conectores se encuen-
tran en una bolsa en el interior del cuadro
de mandos). 

El bulbo de la sonda del acumulador (SS),
opcional cod. 6277110, debe ser introduci-
do en la vaina del acumulador y la sonda de
la caldera (SC) en la vaina de la caldera.
Para el montaje de la sonda de temperatu-

ra externa (SE) seguir las instrucciones que
se encuentran en el mismo embalaje.  Para
efectuar la conexión eléctrica ver el esque-
ma de la fig. 13.

ATENCION: Para garantizar el correcto
funcionamiento de la central, ponga el ter-
mostato de regulación de la caldera al
máximo.

2.16.1 Características 
y funciones

“RVA43.222” está realizado como regu-
lador de calderas individuales mono y bi-
estadio, o como regulador de cascada para
administrar hasta dieciséis calderas.

Economía de ejercicio
– Habilitación o no de la producción de

calor en presencia de integración con
acumulación.

– Gestión climática de la temperatura de la
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Fig. 13

12

Fig. 14

LEYENDA
1 Cubre orificio en plástico
2 Centralita (opcional)

LEYENDA
SB Luz señalización bloque caja de control de llama
PG Presóstato de gas
EVG Válvula de gas principal
F Fusible T 4A
ER Electrodo de detección
EA Electrodo de encendido
TC Termóstato de regulación 2 etapas
IG Interruptor general
SG Espía de señalización presión gas
TS Termóstato de seguridad
A Caja de control de llama SM 191.1
PA Presóstato de agua (no suministrado)
B Bobina 
EVS Segunda electroválvula gas
FA Filtro anti-interferencia
TF Termóstato de humos (solo para POLONIA)
UA Unidad ambiente QAA70 (opcional)

SE Sonda temperatura externa (opcional)
SC Sonda inmersión camdera QAZ21 (opcional)
SS Sonda inmersión acumulador QAZ21 (optional)
PI Bomba instalación (no suministrada)
PB Bomba acumulador (no suministrada)
C Conectores centralita RVA 43.222(negro - rojo - marrón)
TA Termóstato ambiente
TI Trasformador de aislamiento (solo para BELGICA)
F1 Fusible F 800mA (solo para BELGICA)
SF Cierre de humos (no suministrado)

NOTA: Cuando no se utiliza la centralita para conectar el TA
quite el puente de los bornes 1-4. Conectando la centralita
RVA 43.222 quite los puentes entre los bornes 12-13 y 15-
16. Conectando el cierre de humos (SF) quite el puente entre
los bornes 22-23. . Efectúe la conexión de las bombas (PB-PI)
como se indica en el esquema sólo en el caso que se utilice la
centralita RVA 43.222.



caldera con la posibilidad de compensa-
ción ambiente.

– Gestión de un círcuto de calefacción
directo (con bomba) para cada regulador.

– Función de autoadaptación de la curva
climática en base a la inercia térmica del
edificio y a la presencia de “calor gratui-
to” (con compensación ambiente).

– Funciones de optimización en el encendi-
do y el apagado (calefacción acelerada y
pre-apagado).

– Función de economía diaria calculada
sobre la base de las características diná-
micas de las estructuras.

– Conmutación verano/invierno automática.

Funciones de protección
– Temperatura mínima y máxima de ida

con posibilidad de calibración.
– Protección antihielo diferenciada de la

caldera, acumulación de agua caliente
sanitaria e instalación.

– Protección contra sobrecalentamientos
de la caldera.

– Protección contra el agarrotamiento de
las bombas.

– Protección del quemador con tiempo
mínimo de funcionamiento.

Funciones operativas
– Puesta en funcionamiento simplificada.
– Todas las calibraciones se efectúan

sobre el regulador.
– Estándar para la programación semanal.
– Todas las calibraciones y regímenes de

funcionamiento se controlan mediante

display y leds luminosos.
– Test de los relé y de las sondas.

Producción de agua sanitaria
– Programación horarios diarios.
– Posibilidad de configurar la temperatura

mínima de entrega del agua caliente sani-
taria para el período de reducción.

– Posibilidad de mando bomba de carga
acumulación.

– Prioridad del circuito sanitario seleccio-
nable.

Otras características técnicas
– Fácil conexión con una unidad ambiente

de tipo digital (QAA70). 

2.16.2 Conexión eléctrica

En el circuito eléctrico está prevista una
serie de conectores para la instalación de
una centralita opcional, marcados por diver-
sos colores: negro, rojo y marrón (fig.
14/a). Los conectores son polarizados del
modo que no sea posible invertir el orden.
Para instalar la centralita es necesario
conectar tales conectores y quitar del table-
ro de bornes los puentes 12-13 y 15-16 (fig.
13). La centralita permite además la utiliza-
ción de sondas y unidades ambiente en
donde conectores, polarizados y colorea-
dos, se encuentran en una bolsa en el inte-
rior del cuadro de mandos.
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Fig. 14/a

LEYENDA
1 Conectores centralita (negro – rojo – marrón)
2 Fusible (T 4A)
3 Tablero de bornes



3.1 ENCENDIDO ELECTRONICO

Las calderas “RS Mk.II” al ser tipo con
encendido automático (sin llama piloto),
disponen de un dispositivo electrónico de
mando y protección tipo SM 191.1 con tran-
sformador incorporado (fig. 15). El encendi-
do y detección de llama se controla por dos
sensores situados en la extremidad del que-
mador. El encendido se realiza directamen-
te en el quemador y está garantizada, por
tanto, la máxima seguridad, con tiempo de
intervención para apagados accidentales o
falta de gas dentro de 2 segundos.

3.1.1 Ciclo de funcionamiento

Antes de encender la caldera asegurarse,
con un voltímetro, de que la conexión eléc-
trica al bloque de terminales se realice de
modo correcto, respetando las posiciones
de fase y neutro como está previsto en el
esquema. Pulsar luego el interruptor situa-
do en el panel de mando y la caldera se pon-
drá en funcionamiento enviando, a través
del programador SM 191.1, una corriente
de descarga al electrodo de encendido y
abriendo al mismo tiempo la válvula de gas.
Cuando la presión del gas es insuficiente, el
presóstato no da el consentimiento para ini-
ciar el ciclo de encendido con la respectiva
activación de la luz testigo roja que señala la
presión de gas insuficiente. El encendido del
quemador suele producirse en el tiempo de
1 o 2 segundos. Sin embargo, se podrán
producir faltas de encendidos con la consi-
guiente activación de la espía de bloqueo de
la caja de control de llama. Las causas se
pueden resumir así:

– Presencia de aire en la tubería de gas
La caja de control de llama efectúa nor-
malmente el ciclo enviando tensión al
electrodo de encendido que persiste en
la descarga durante 8 segundos como
máximo, sin notar el encendido del que-
mador, después del cual, se bloqueará. 
Se pueden manifestar en el primer
encendido o después de largos periódos
de inactividad con presencia de aire en la
conducción. Puede causarse por la no
abertura de la válvula de gas debido a la
interrupción de la bobina eléctrica.

– El electrodo de encendido no emite la
descarga
En la caldera se nota solamente la aper-
tura del gas al quemador y transcurridos
8 segundos la caja de control de llama se
bloqueará. 
Pueden deberse al hecho de que el cable
del electrodo está interrumpido o no bien
fijado al terminal 10 o a que la caja de
control de llama tiene el transformador
quemado.

– No hay detección de llama
Desde el momento del encedido, se nota
la descarga continúa del electrodo no
obstante que el quemador resulte encen-

dido. Trascurridos 8 segundos, cesa la
descarga y se bloquea el quemador,
mientras se enciende el señal de bloqueo
de la caja de control de llama.
Se manifiesta en el caso de que no se
haya respetado la posición de fase y neu-
tro en el bloque de terminales. El cable
del electrodo de detección está inter-
rumpido o el electrodo mismo está a
masa; el electrodo está fuertemente
desgastado y necesita ser sustituido.

NOTA: En el caso de bloqueo de la caja de
control de llama, accionar el pulsador
luminoso solamente después de transcur-
rir un mínimo de 20 segundos desde el
momento en que se enciende el señal de
bloqueo. En caso contrario, la caja de con-
trol de llama no se desbloquea.

3.1.2 Circuito de ionización 

El control del circuito de ionización se
efectúa con un microamperímetro del tipo
de cuadrante o, todavía mejor, si es del tipo
de lectura digital con escala de 0 a 50 µA.
Los terminales del microamperímetro
deberán ser conectados eléctricamente en
serie al cable del electrodo de detección. 
En condiciones de funcionamiento normal,
el valor varía en torno a 6÷12 µA. El valor
mínimo de la corriente de ionización, para la
que el aparato puede entrar en el estado de
bloqueo, es aproximadamente 1 µA. 
En tal caso, será preciso asegurarse que
existe un buen contacto eléctrico y compro-

bar el grado de desgaste de la parte termi-
nal del electrodo y de la correspondiente
protección cerámica.

3.2 TERMOSTATO DE REGULACION 

Las calderas “RS Mk.II” son equipadas con
un termóstato de regulación con double
contacto de intercambio de calibrado dife-
renciado que permite obtener, antes del
apagamiento total del quemador, una
reducción de la potencia por medio del
grupo bobina (fig. 22) montado en el regu-
lador de la válvula gas. Este sistema de
modulación de grado permite obtener las
vantajas siguientes:
– un rendimiento global más elevada de la

caldera;
– limitar entre valores aceptables el

aumento de la temperatura que se da en
el cuerpo de fundición (inercia térmica) al
apagamiento del quemador.

3.3 DISPOSICION CONTRAPUESTA 
DE DOS CALDERAS 

Es posible suministrar, a pedido, los acceso-
rios que permiten la disposición contrapue-
sta de dos calderas en modo de reducir las
dimensiones máximas y facilitar la conexión
al canal de humo, ya que el conducto de eva-
cuación de los humos se convierte en único
(fig. 15 -16). En la Tabla 2 se indican las
dimensiones de las dos calderas acopladas
y el diámetro del recorrido.
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3 CARACTERISTICAS

SECONDA
ELETTROVALVOLA
GAS

PRESSOSTATO GAS VALVOLA GAS

BOBINA

2

4

1

3

Fig. 15

LEYENDA
1 Caja de contrçol de llama SM 191.1
2 Filtro anti-interferencia

3 Electrodo de encendido
4 Electrodo de detección

SEGUNDA
ELECTROVALVULA
GAS

PRESOSTATO GAS VALVULA GAS

BOBINA
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Z

L

D

Fig. 16

TABLA 2

D (ø mm) L (mm) Z (mm)
129 400 2360 600
151 400 2360 600
172 400 2360 600
194 450 2360 600
215 450 2360 600
237 500 2380 620
258 500 2380 620
279 500 2380 620

LEYENDA
1 Chapa de acoplamiento
2 Panel de acoplamiento

Cód. chapa de Cód. panel de
acoplamiento acoplamiento

129 6136209 6136251
151 6136210 6136251
172 6136211 6136251
194 6136212 6136252
215 6136213 6136252
237 6136205 –
258 6136206 –
279 6136207 –

Fig. 17
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4.1 VALVULA DE GAS

Las calderas se producen en serie con la
válvula de gas HONEYWELL válvula
V4085A (fig. 19).

NOTA: En el regulador de apertura lenta
(acelerador 5) está situado un precinto
que no deberá en ningún modo manipular-
se de forma indebida.

4.1.1 Conector rectificado

El accionador eléctrico de la válvula V4085A
es alimentado por un conector rectificado
cód. 6243600 que en caso de rotura
deberá ser sustituido. Para efectuar la susti-
tución, seguir las instrucciones de la fig. 20.

4.2 REGULACION VALVULA DE GAS

Las calderas “RS Mk.II” tienen la válvula de
gas provista de un conjunto de bobina que
permite de obtener, a través del termósta-
to de regulación de dos contactos, una
reducción de potencia del 40% aproxima-
damente de la potencia nominal, antes del
apagado de quemador. El calibrado de la
presión máxima y de la presión reducida se
realiza por SIME en línea de producción y
por tanto se desconseja la variación. Sólo
en caso de paso a otro tipo de gas (butano
o propano), será permitida la variación de
las presiones de trabajo respetando los
valores indicados en la Tabla 3. Dicha ope-
ración deberá necesariamente realizarse
por personal técnico autorizado. 
Para realizar el calibrado de las presiones,
es necesario seguir un orden preestableci-
do ajustando primero la presión máxima y
después la presión reducida.

4.2.1 Regulación presión 
máxima y mínima

Para efectuar la regulación de la potencia
máxima actúar de la manera siguente (fig. 21):
– Conectar la columna de prueba de presión a

la toma puesta en el colector del quemador.
– Destornillar completamente el tornillo (4).
– Poner la manopla del termóstato en el

valor máximo.
– Proporcionar tensión a la caldera.
– Aflojar la controtuerca (1) y girar el racor

(3): para reducir la presión girar el racor
en sentido antihorario, para aumentarla
girar el racor en sentido horario.

– Apretar la controtuerca (1).
– Accionar el interruptor general varias

veces y controlar que la presión corre-
sponda a los valores de la Tabla 3.

Después de haber efectuado la regulación
de la presión máxima, proceder a la calibra-
ción de la presión mínima (fig. 21):
– Utilice siempre para el control de la pre-

sión la columna o un manómetro.
– Desconectar la alimentación de la bobina (2)

– Encender la caldera y, despúes de poco
tiempo de funcionamiento con potencia
nominal, girar lentamente la manopla del
termóstato hacia la posición de mínima
hasta que se oiga el disparo del primer
contacto del termóstato.

– Dejar la manopla en aquella posición y, al
girar el tornillo (4), buscar el valor de pre-
sión mínima establecido en la Tabla 3
para el gas correspondiente: para redu-
cir la presión girar el tornillo (4) en senti-
do antihorario, para aumentarla girar el
tornillo en sentido horario.

– Encender de nuevo la alimentación eléc-
trica de la bobina.

– Accionar el interruptor general varias
veces, y controlar que la presión corre-
sponda al valor establecido.

4.3 SECONDA ELETTROVALVOLA GAS

El grupo de gas está producido de serie con
una segunda electroválvula de gas del tipo
normalmente cerrada.

4.4 BOBINA

Los componentes de la bobina se presen-
tan en fig. 22.
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4 USO Y MANTENIMIENTO

Fig. 22

LEYENDA
1 Muelle cónico
2 Anclaje del muelle
3 Contratuerca M13
4 Recor regul. presión máx.
5 Bobina
6 Muelle
7 Clipes
8 Tornillo regulación 

presión mínima

LEYENDA
1 Operador eléctrico
2 Bobina
3 Toma de presión
4 Brida de ataque
5 Regulador de apertura 

lenta (acelerador)

Fig. 19

LEYENDA
1 Operador eléctrico
2 Conector rectificado

Fig. 20

TABLA 3

Tipo de gas Presión mínima quemador Presión máxima quemador
mbar mbar

Metano - G20 6 9,7
Butano - G30 15 28
Propano - G31 15 35

Fig. 21

LEYENDA
1 Contratuerca M13
2 Bobina
3 Racor regul. presión máx.
4 Tornillo regul. presión mín.



4.5 TRANSFORMACION GAS

Para el funcionamiento a gas butano (G30)
o propano (G31) se suministra un kit con lo
necesario para la transformación. Para
pasar de un gas a otro es necesario substi-
tuir los inyectores principales y el muelle
cónico (1 fig. 22). Para proceder a los aju-
stes de las presiones de trabajo según las
instruciones indicadas en el punto 4.2.1.
Terminadas las operaciones, colocar sobre
el panel de la envolvente, la etiqueta que
indica la predisposición del gas, suministra-
da junto el kit.

NOTA: Después del montaje, es necesario
comprobar la estanqueidad de todas las
conexiones del gas, empleando una solu-
ción de agua y jabón o productos aptos,
evitando el empleo de llamas.

4.6 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para un buen funcionamiento de la caldera
es recomendable realizar, al final de la fase
de calentamiento, la limpieza de la caldera.
La limpieza sa realiza actuando del modo
siguiente (fig. 23):
– Cortar tensión al cuadro eléctrico.
– Retirar la puerta de la envolvente (2) y el

zócalo (1).
– Desenganchar el panel anterior superior

(3) y engancharlo a los pernos inferiores.
– Retirar la tapa de la envolvente (6).
– Quitar el tornillo que fija cada quemador

(7) a la rampa deslizándolo desde la
cámara de combustión.

– Aflojar los tornillos que fijan el panel
anterior superior (4).

– Aflojar los tornillos que fijan la placa de
limpieza (5).

– Proceder, con la ayuda de una escobilla
de plástico, a la limpieza de los pasos del
humo.

– Una vez realizada la limpieza del cuerpo
de caldera, proceder a la limpieza de los
quemadores, insuflando aire a presión

en su interior.
– Comprobar el funcionamiento de los

electrodos y el correspondiente estado
de desgaste.

– Controlar la chimenea y asegurarse que
el humero esté libre.

– Después del montaje, es necesario com-
probar la estanqueidad de todas las
conexiones del gas, empleando una solu-
ción de agua y jabón o productos aptos,
evitando el empleo de llamas.

Exclusivamente los técnicos autorizados
pueden llevar a cabo la manutención preven-
tiva y el control del funcionamiento de los
aparatos y de los sistemas de seguridad.

4.7 ANOMALIAS DE
FUNCIONAMIENTO

A pesar de que hay tensión en el cuadro
de mandos, la caldera no arranca.
– Comprobar que llege gas a la caldera.
– Comprobar que los termóstatos de

regulación y seguridad esten en condi-
ciones de cierre.

– No hay gas en el presóstato.
– Asegurarse que la caja de control de

llama sea funcionante y en caso de nece-
sidad sustituirla.

La caldera no se enciende y se apaga con-
tinuamente y así sucede también con la
espía roja del presóstato gas.
– Comprobar la caída de presión en la red

de suministro de gas cuando la caldera se
pone en funcionamiento. El valor de la pre-
sión dinámica, a la entrada de la válvula de
gas, no debe ser inferior a 9,7 mbar.

– Comprobar la línea de gas.
– Comprobar la pérdida de carga de posi-

bles electroválvulas y elementos de segu-
ridad instalados flujo arriba del conjunto
de gas.

– Comprobar el calibrado y el funciona-
miento del presóstato de gas y en caso
de necesidad sustituirlo.

Hay descarga en el electrodo de encendi-
do pero el quemador no se enciende.
– Presencia de aire en el conducto al pri-

mer encendido despúes de largos perío-
dos de inactividad.

– Comprobar si la placa rectificadora, situa-
da en el conector que alimenta la elec-
troválvula de gas, está en funcionamiento
y en caso de necesidad sustituirlo.

– La bobina de la válvula tiene un arrola-
miento eléctrico interrumpido: necesita
sustitución

El electrodo de encendido no efectúa la
descarga.
– Cable eléctrico interrumpido o fijación

defectuosa al terminal 10.
– La caja de control de llama tiene el trasfor-

mador quemado: necesita sustitución.

Falta la detección
– Las posiciones de fase y neutro en la

regleta de bornas no han sido respetadas.
– Comprobar si fué conectado el hilo de tierra.
– El cable del electrodo está interrumpido

o no está bien fijado al terminal 8.
– El electrodo de detección está a masa.
– El electrodo está muy desgastado o con

protección cerámica deteriorada, y
necesita su sustitución.

– La caja de control de llama es defectuo-
sa: necesita systituirla.

– Con línea eléctricas fase/fase puede ser
necesario emplear el transformador
cod. 6239700.

La caldera trabaja solamente a la presión
nominal y no efectúa la reducción de presión.
– Comprobar si hay tensión en los cables

de bobina.
– La bobina tiene el arrollamiento inter-

rumpido y se necesita su sustitución.
– La placa rectificadora que alimenta la

bobina está interrumpida y es preciso
sustituirla.

– No hay diferencia en el calibrado de los dos
contactos del termóstato de regulación y
es preciso proceder a su sustitución.

– Comprobar el calibrado del tornillo de
regulación de la presión mínima del
grupo bobina (4 fig. 21).

La caldera se apaga facilmente y produce
un condensado.
– Comprobar que la llama del quemador

principal esté bien regulada y el consu-
mo de gas es proporcional a la potencia
de la caldera.

– Escasa aireación del ambiente donde
está instalada.

– Conducto de humo con tiro insuficiente y no
correspondiente a los requisitos previstos.

– La caldera trabaja a temperaturas demasia-
das bajas y hay que regular el termóstato de
la caldera a temperatura mas elevada.

El termóstato se vuelve a encender con
una desviación de temperatura demasia-
da elevada.
– Sustituir el termóstato de regulación

para proceder a su nuevo calibrado.
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LEYENDA
1 Zócalo de la envolvente
2 Puerta de la envolvente
3 Panel anterior superior
4 Pared anterior superior
5 Placa de limpieza de la cámara de humos
6 Tapa de la envolvente
7 Quemador Fig. 23
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ENCENDIDO DE LA CALDERA (fig. 1)

Para realizar el encendido de la caldera
“RS Mk.II” es suficiente colocar la manopla
del termóstato de regulación (5) en los
60°C y después apretar el interruptor
general (1) para que la caldera comience
automáticamente su funcionamiento.

ATENCION: Cuando la presión del gas es insu-
ficiente, el quemador se detiene inmediata-
mente con la respectiva activación de la luz
testigo roja que señala la presión de gas
insuficiente (2). En estos casos, por razones
de seguridad, no se debe intentar poner en
funcionamiento la caldera, actuando sobre el
pulsador de desbloqueo de la caja de control
de llama (6). Automáticamente la misma vol-
verá a encenderse, cuando se restablezca el
valor de presión mínima, establecido por el
presostato gas (10 mbar).

REGULACION DE LA TEMPERATURA 
DE CALEFECCION (fig. 1)

La regulación de la temperatura se hace
actuando sobre la manopla del termóstato
(5) con un campo de regulación entre 40° y
85°C. Parar garantizar un rendimiento
siempre óptimo del generador, aconseja-
mos no bajar debajo de una temperatura
mínima de trabajo de 60°C; evitaremos así
las posibles formaciones de condensación
que pueden producir, con el tiempo, el dete-
rioro del cuerpo de hierro fundido.

DESBLOQUEO DE LA CAJA 
DE CONTROL DE LLAMA (fig. 1)

Las calderas "RS Mk.II" son del tipo de encen-
dido automático (sin llama piloto); disponen
por lo tanto de unos aparatos electrónicos de
mando y protección, del tipo SM 191.1. Apre-
tando el interruptor colocado sobre el cuadro
de mandos (1) la caldera se pondrá en funcio-
namiento mandando, a través del programa-
dor, una descarga de corriente sobre el elec-
trodo de encendido, mientras contemporá-
neamente hace abrir la válvula de gas. El
encendido del quemador normalmente se pro-
duce durante le tiempo de 1-2 segundos. Por
varias causas, se pueden producir fallidos de

encendido, con la consecuente intervención
de la señal de bloqueo de la caja de control de
llama; en dichos casos se debe apretar el pul-
sador de desbloqueo (6) para que la caldera
retorne automáticamente en funcionamiento.
Si después de 2 o 3 desbloqueos, en los cua-
les la caja de control realiza regularmente el
ciclo de encendido, es necesario pedir la inter-
vención de un técnico autorizado.

APAGADO DE LA CALDERA (fig. 1)

Para apagar totalmente la caldera, quitar
la tensión eléctrica, actuando sobre el
interruptor (1). Cerrar después el grifo
colocado en la conducción de gas de ali-
mentación, si el generador quedara, duran-
te mucho tiempo, sin ser utilizado.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

El termóstato de seguridad es con rearme
manual (3 fig. 1) y actua provocando el
inmediato apagado del quemador principal,
cuando en la caldera se superan los 95°C. 
Para poder restablecer el funcionamiento
de la caldera, es necesario desatornillar el
tapón negro y apretar el pulsador (fig. 2)
después que la temperatura en la caldera

haya desminuido y bajado debajo del valor
de tarado del mismo termóstato.

TRANSFORMACION DE GAS

La transformación a un gas diferente para
el cual la caldera ha sido fabricada, debe
ser realizada exclusivamente por personal
técnico autorizado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es necesario y obligatorio realizar, al termi-
nar la temporada de calefacción, un control
y posible limpieza de la caldera. La manu-
tención rutinaria y los controles de fun-
cionamiento de los aparatos y sistemas
de seguridad, deben ser relizadas exclusi-
vamente por un técnico autorizado.

ADVERTENCIAS

– Desactivar el equipo en caso de rotura y/o mal funcionamiento, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o de intervención

directa. Para esto dirigirse exclusivamente pelos técnico autorizado.

– La instalación de la caldera y cualquier otra operación de asistencia y mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado.

Queda absolutamente prohibido abrir abusivamente los dispositivos sellados de fábrica.

– Está absolutamente prohibido obstruir las rejillas de aspiración y la abertura de aireación del local donde está instalado el aparato.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

1

2

6 3 7

5 4

8

LEYENDA
1 Interruptor general
2 Espía presión gas
3 Termóstato de seguridad
4 Termómetro
5 Termóstato de regulación
6 Espía desbloqueo de la caja de control de llama
7 Centralita RVA 43 (opcional)
8 Pulsador desbloqueo de 

la caja de control de llama Fig. 1

Fig. 2



PARA ACCEDER A LA CALEFACCION

– Encienda el interruptor de red.

– Configure la hora exacta y el día de la semana.

– Seleccione el modo automático mediante el pulsador .

PARA CONFIGURAR LA HORA

PARA UTILIZAR EL MODO AUTOMATICO

En el modo automático la temperatura del local está regu-

lada en base a los períodos de calefacción seleccionados.

– Presione el pulsador .

NOTA: Seleccione los períodos de calefacción según las

exigencias diarias; de este modo será posible obtener un

ahorro notable de energía.

PARA ACTIVAR LA CALEFACCION CONTINUA

El modo de calefacción continua mantiene la temperatura de

la sala al nivel configurado, mediante el pomo de regulación.

– Presione el pulsador “Funcionamiento continuo” .

– Regule la temperatura de la sala mediante el mando de

regulación.

PARA PREDISPONER AL MODO ESPERA (siempre que el usuario

este ausente por un período más largo de tiempo)

El modo espera mantiene la temperatura de la sala al nivel

de protección antihielo.

– Presione el pulsador “Modo espera” .

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

En el display algunos símbolos indican el estado de funcio-

namiento actual. La aparición de una barra por debajo de

uno de estos símbolos señalará que el estado de funciona-

miento correspondiente está “activado”.

Calefacción a la temperatura de protección nominal  

(mando de regulación)

Calefacción a la temperatura reducida (línea ).

Calefacción a la temperatura de protección antihielo

(línea ).

NOTA: Para informaciones suplementarias sobre los sím-

bolos y los estados de funcionamiento remitirse a la docu-

mentación detallada por la instalación de calefacción.

PARA VARIAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La producción de agua caliente sanitaria puede ser habilita-

da y deshabilitada presionando un pulsador.

– Presione el pulsador “Agua caliente sanitaria” .

SI EL AGUA SANITARIA ES MUY CALIENTE O MUY FRIA

SI LAS SALAS ESTAN MUY CALIENTES O MUY FRIOS

– Verifique en el display el actual estado de funcionamiento.

– En caso de temperatura nominal .

Aumente o reduzca la temperatura de la sala utilizando el

mando de regulación.

– En caso de temperatura reducida .

NOTA: Después de cada regulación espere al menos dos horas

con la finalidad que la temperatura se difunda en la sala.

PARA VARIAR LOS PERIODOS DE CALEFACCION

Con referencia al día seleccionado, configure las

variaciones de la siguiente manera:

NOTAS: Los períodos de calefacción se repiten automáti-

camente con base semanal. Con este objetivo seleccione

el modo automático.

Es posible restablecer el programa estándar en la línea 23,

presionando al mismo tiempo las teclas + y –.

SI LA CALEFACCION NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

– Remitirse a la documentación detallada de la instalación

de calefacción, siguiendo las instrucciones para la solu-

ción de los problemas.

PARA MEDIR LOS GASES DE COMBUSTION

– Presione los pulsadores “deshollinador” .

La calefacción funcionará según el nivel requerido.

PARA RESTABLECER LA ENERGIA SIN RENUNCIAR AL CONFORT

– En las salas habitados se aconseja una temperatura de

aproximadamente 21°C. Todo grado de más aumentará

los costes de calefacción de un 6–7 %.

– Airee las salas durante un breve tiempo, abriendo com-

pletamente las ventanas.

– En las salas no ocupadas predisponga las válvulas de

regulación en posición anticongelante.

– Deje libre el espacio alrededor de los radiadores (quite

muebles, cortinas...).

– Cierre la ventana y las persianas para reducir la disper-

sión de calor.

Seleccione Visualice Efectúe la regulación
la línea mediante los pulsadores

hora del día

día de la semana

1

2

14

15

Seleccione Visualice Pre-seleccione el bloqueo
la línea semanal o solamente el diario

1-7 = semana
1 = Lu/7 = Do5

Período Presione Visualice Configure Para
requerido pulsador la hora °C

Inicio

Fin

Inicio

Fin

Inicio

Fin

6

7

8

9

10

11

Seleccione Visualice Corrija la temperatura
la línea mediante los pulsadores

°C14

P
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do

 1
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do

 3

13

Seleccione Visualice Configure la
la línea temperatura deseada

°C
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CENTRALITA

Para aprovechar al máximo todas las potencialidades del regulador “RVA 43.222/109” siga las instrucciones seguientes:
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INSTRUÇÕES PARA O INSTALADOR

IMPORTANTE

Ao efectuar a primeira ligação da caldeira é aconselhável efectuar os seguintes controlos:

– Controlar que não se encontrem líquidos ou materiais inflamáveis próximo da caldeira.

– Assegurar-se que as ligações eléctricas tenham sido efectuadas correctamente e que o fio de ligação à terra esteja ligado a

um equipamento de terra eficiente.

– Abrir a torneira do gás e verificar a vedação das roscas incluindo a do queimador.

– Assegurar-se que a caldeira esteja preparada para funcionar com o tipo de gás à disposição.

– Verificar se o tubo de exaustão dos produtos da combustão está desimpedido.

– Assegurar-se que as possíveis portinholas estejam abertas.

– Assegurar-se que o equipamento esteja cheio de água e que tenha sido bem purgado.

– Ligar a bomba de circulação, se esta não for comandada por um sistema automático.

– Purgar o ar existente na tubagem do gás usando o respectivo parafuso de admissão do ar situado na entrada da válvula do gás.

– Controlar se as aparelhagens de regulação, controlo e segurança não foram tocadas.

NOTA: Na primeira ligação do gerador, ou em caso de inactividade prolongada, é aconselhável purgar adequadamente o ar

contido na tubagem do gás. Se assim não for, podem-se manifestar atrasos no acendimento do queimador com a possibili-

dade de bloqueio da aparelhagem. Para desbloqueá-la deve-se aguardar pelo menos 20 segundos depois que se tenha acen-

dido a luz avisadora. A falta de corrente provoca o apagamento imediato do queimador. Quando se restabelecem as

condições, a caldeira começará a funcionar automaticamente. Quando a pressão do gás é insuficiente, apaga-se imediata-

mente o queimador com o consequente acendimento da luz vermelha de pressão insuficiente do gás.

Nesse caso, por razões de segurança, não é possível pôr a caldeira a funcionar no botão de desbloqueio da aparelhagem.

A caldeira acende-se automaticamente quando se restabelece o valor de pressão mínima regulada no pressóstato do gás

(10 mbar).
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1.1 INTRODUÇÃO

As caldeiras “RS Mk.II” são geradores a
água quente adequados para instalações de
média e alta potencialidade. São constituídas
por elementos de ferro fundido acoplados

em quantidades de 7 a 14, que cobrem a
potencialidade t+ermica fornecida de 129,0
kW a 279,1 kW. São concebidas e construí-
das em conformidade com as Directivas
Europeias 90/396/CEE,89/336/CEE,
73/23/CEE, 92/42/CEE e com a norma

europeia EN 656. Podem ser alimentadas a
gás natural (metano) e a gás butano (G30)
ou propano (G31). Seguir as instruções que
se encontram neste manual para uma cor-
recta instalação e um funcionamento per-
feito do aparelho. 

R Retorno do equipamento 2 ”
M Ida do equipamento 2 ”
G Gás 11 /2 ”
S Descarga da caldeira 3/4 ”

1 DESCRIÇÃO DO APARELHO
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1.3 DADOS TÉCNICOS

129 151 172 194 215 237 258 279
Potência térmica kW 129,0 150,6 172,2 193,7 215,2 236,5 257,8 279,1
Capacidade térmica kW 145,9 170,0 194,2 218,2 242,1 266,0 290,0 313,6
Potência eléctrica absorvida W 80 80 80 80 80 80 80 80
Grau de isolamento eléctrico IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Elementos n° 7 8 9 10 11 12 13 14
Conteúdo de água l 67,5 77,0 86,5 96,0 105,5 115,0 124,5 134,0
Pressão máx. exercício bar 5 5 5 5 5 5 5 5
Categoria II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11

Temperatura máxima °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Bicos principais
Quantidade n° 6 7 8 9 10 11 12 13
Metano ø mm 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
G30 - G31 ø mm 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Capacidade do gás 
Metano m3st/h 15,44 17,99 20,55 23,10 25,63 28,16 30,70 33,20
Butano (G30) kg/h 11,50 13,41 15,32 17,21 19,10 20,98 22,88 24,74
Propano (G31) kg/h 11,32 13,19 15,07 16,93 18,79 20,64 22,50 24,34
Pressão do gás dos queimadores
Metano mbar 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Butano (G30) mbar 28 28 28 28 28 28 28 28
Propano (G31) mbar 35 35 35 35 35 35 35 35
Pressão da alimentação do gás          
Metano mbar 20 20 20 20 20 20 20 20
Butano (G30) mbar 30 30 30 30 30 30 30 30
Propano (G31) mbar 37 37 37 37 37 37 37 37
Peso kg 542 612 682 757 829 904 974 1044

1.2 DIMENSÕES

129 151 172 194 215 237 258 279
L mm 810 920 1030 1145 1255 1370 1480 1580
P mm 1110 1110 1110 1140 1140 1190 1190 1190
C mm 730 730 730 760 760 810 810 810
F mm 315 315 315 345 345 395 395 395
D ø mm 250 250 250 300 300 350 350 350

Fig. 1
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1.4 EXPEDIÇÃO

Os grupos térmicos “RS Mk.II” são forneci-
dos em três volumes separados:

VOLUME 1
Corpo em ferro fundido fixado em palete,
com:
– 2 manilhas com anel de 2 ”para distri-

buição e retorno do equipamento
– 1 manilha cega
– 1 manilha com rosca 3/4 ”para tornei-

ra de descarga
– 2 portinholas da câmara de combustão

dotadas de portinhola de inspecção em
ferro fundido 

– 2 bainhas para termóstatos e termóme-
tro

– 1 distribuidor de água situado no colec-
tor de retorno da caldeira, fornecido em
dois comprimentos diferentes:
C = 406 mm vers. “151÷194”
C = 851 mm vers. “215 ÷279”.

VOLUME 2
Embalagem em madeira que inclui:
– câmara de fumo a montar
– caixa de cartão com a carcaça
– queimadores principais em quantidade

correspondente ao número de elemen-
tos do corpo menos um

– colector dos queimadores
– saco de plástico com:

• 13 parafusos M5 x 8 para a fixação
dos queimadores ao colector

• 32 parafusos com auto-rosca 12E x
1/2 ” para unir as diversas partes da
câmara de fumo e a carcaça

• 4 parafusos M8x30 com chapa, anilha
achatada e porca M8 para a fixação da
câmara de fumos ao corpo da caldeira

• 1 torneira de descarga 3/4 ” com
tampão.

VOLUME 3
Caixa de cartão com:
– Grupo do gás formado por:

• válvula do gás principal equipada com

grupo bobina

• pressóstato do gás

• tomada de pressão

• segunda válvula solenóide do gás.

– Quadro eléctrico constituído por:

• aparelhagem de controlo BRAHMA
SM 191.1

• filtro anti-interferências

• eléctrodos de ligação e de detecção

• tomadas de l igação ao painel  de
comandos

• parafusos de fixação

– Painel de comandos constituído por:

• termóstato de regulação com duas
fases

• termóstato de segurança com reacti-
vação manual

• termómetro

• luz de sinalização da pressão do gás

• luz de bloqueio da aparelhagem

• interruptor geral luminoso

• parafusos de fixação.

6
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4

2

3

1

5

Fig. 2

LEGENDA
1 Quadro eléctrico
2 Pressóstato do gás
3 Secunda válvula solenóide do gás
4 Tomada de pressão
5 Painel de comandos
6 Bainha de alojamento dos sensores
7 Válvula do gás

1.5 VISTA FRONTAL INTERNA



40

A instalação deve enterder-se fixa e deve ser
efectuada exclusivamente técnicos especiali-
zados e qualificados respeitando todas as
instruções e disposições deste manual,
devendo a instalação ser efectuada cum-
prindo rigorosamente as normas e regula-
mentos nacionais actualmente em vigor.

2.1 LOCAL DA CALDEIRA
E VENTILAÇÃO

As caldeiras “RS Mk.II”, cuja potência é
superior a 35 kW devem dispor de um sítio
técnico com medidas, dimensões e requisi-
tos em conformidade com as normas de
segurança actualmente em vigor. A altura
mínima do sítio onde será instalada a caldei-
ra deve corresponder àquela que está indi-
cada na fig. 3 em função do caudal térmico
total. A distância mínima entre as paredes
do local e as extremidades da caldeira (lado
dx. sx. posterior) não deve ser inferior a 0,60
m. É consentido que sejam colocados diver-
sos aparelhos adjacentes uns aos outros, na
condição que todos os dispositivos de segu-
rança e controlo sejam de fácil acesso. Para
que o sítio seja ventilado, também é neces-
sário que hajam orifícios nas paredes exter-
nas para passagem de ar, cuja superfície,
em todo caso, não deve ser inferior a 3.000
cm2, e em caso de gás com densidade supe-
rior a 0,8, não deve ser inferior a 5.000 cm2.
A distância entre a caldeira e possíveis
materiais combustíveis armazenados
deverá ser tal de modo a impedir que se pos-
sam alcançar temperaturas perigosas e
nunca inferior a 4 metros.

2.2 LIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO

É necessário que as ligações ao equipa-
mento possam ser desligadas facilmente
por meio de bucais com uniões giratórias. É
sempre aconselhável montar portinholas
de interceptação nas tubagens de dis-
tribuição e retorno do equipamento. 

ATENÇÃO: Para se poder obter uma boa
distribuição de água no interior do corpo
em ferro fundido é necessário que as
tubagens de distribuição e retorno do
equipamento estejam ligadas no mesmo
lado da caldeira. A caldeira é fornecida de
série com as tomadas no lado direito, com
a possibilidade de serem transportadas
para o lado esquerdo, deslocando as
manilhas com anel do respectivo dis-
tribuidor de água.

É aconselhável que a diferença térmica
entre a tubagem de distribuição e de
retorno do equipamento não ultrapasse os
20ºC. Portanto é útil a instalação de uma
válvula misturadora com a respectiva
bomba anti-condensação.

ATENÇÃO: É necessário que a bomba, ou
as diversas bombas de circulação do
equipamento, sejam ligadas ao mesmo

tempo quando se acende a caldeira. Para
isso é aconselhado o uso de um sistema
automático de precedência.

A ligação do gás deve ser realizada em tubos
de aço sem soldaduras (tipo Mannesmann),
zincados e com uniões com rosca e
vedantes, excluindo uniões com três peças
salvo nas ligações iniciais e finais. Quando os
tubos atravessam paredes devem ser pro-
tegidos por uma bainha selada. Para as
dimensões dos tubos do gás que vão do con-
tador à caldeira devem-se ter em linha de
conta as capacidades em volumes (con-
sumos) em m3/h e da densidade do gás em
questão. As secções dos tubos que con-
stituem o equipamento devem ser tais a
garantirem um fornecimento de gás sufi-
ciente para cobrir a exigência máxima, limi-
tando a perda de pressão entre o contador
e qualquer aparelho de utilização a valores
não superiores a:
– 1,0 mbar para os gases da segunda

família (gás metano)
– 2,0 mbar para os gases da terceira

família (G30-G31).

No interior da carcaça encontra-se uma
chapa adesiva na qual estão indicadas
todas as características técnicas de identi-
ficação e o tipo de gás para o qual está
preparada a caldeira.

2.2.1 Filtro nos tubos do gás

Para evitar o mau funcionamento da válvu-
la, ou em certos casos inclusivamente a
exclusão das seguranças com que a
mesma está equipada, aconselha-se a mon-
tagem de um filtro adequado na entrada
dos filtros do gás da caldeira.

2.3 CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA 
DE ALIMENTAÇÃO

A água de alimentação do circuito de aque-
cimento deve ser tratada em conformida-
de com a norma UNI-CTI 8065. É absoluta-
mente indispensável tratar a água nos
seguintes casos: 

– Equipamentos muito extensos (com ele-
vadas quantidades de água)

– Frequentes emissões de água de reinte-
gração no equipamento

– No caso em que se torne necessário o
esvaziamento parcial ou total do equipa-
mento.

2.4 ENCHIMENTO 
DO EQUIPAMENTO

Antes de efectuar a ligação da caldeira é
aconselhável fazer circular a água nos
tubos para eliminar possíveis corpos
estranhos que podem comprometer o bom
funcionamento do aparelho. O enchimento
deve ser executado lentamente, para que
as bolhas de ar possam sair através dos
respectivos respiradores situados no
equipamento de aquecimento. A pressão de
enchimento a frio do equipamento e a
pressão de pré-insuflação do vaso de expan-
são, deverão corresponder e não serem
nunca inferiores à altura da coluna estática
do equipamento (por exemplo, para uma
coluna estática de 5 metros, a pressão de
pré-carga do vaso e a pressão de enchi-
mento deverão corresponder pelo menos
ao valor mínimo de 0,5 bar).

2.5 CHAMINÉ

Uma chaminé para a evacuação para a
atmosfera dos produtos da combustão de
aparelhos com tiragem natural, deve obe-
decer aos seguintes requisitos:
– ser estanque para os produtos da combu-

stão, impermeável e isolada termicamente;
– ser realizada em material adequado e

resistir ao longo do tempo aos esforços
mecânicos normais, ao calor e à acção
dos produtos da combustão e das suas
possíveis condensações;

– ter uma posição ver tical e não ter
nenhum aperto em todo o seu compri-
mento;

– ser bem isolada para evitar fenómenos
de condensação ou de arrefecimento
dos fumos, em especial se for instalada
no exterior do edifício ou em locais que

2 INSTALAÇÃO

Fig. 3

H em função da capacidade térmica total:
– não superior a 116 kW: 2,00 m
– superior a 116 até 350 kW: 2,30 m
– superior a 350 até 580 kW: 2,60 m
– superior a 580 kW: 2,90 m
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não sejam aquecidos;
– estar adequadamente afastada, por

meio de caixas de ar ou isolantes ade-
quados, de materiais combustíveis e
facilmente inflamáveis;

– ter por baixo da embocadura do primei-
ro canal de fumos uma câmara de
recolha de materiais sólidos e possíveis
condensações, com uma altura equiva-
lente a pelo menos 500 mm.
O acesso à essa câmara deve ser garan-
tido por uma abertura com portinhola
metálica de fecho e estanque;

– ter uma secção interna de forma circu-
lar, quadrada ou rectangular: nos últimos
dois casos os ângulos devem ser arre-
dondados com um raio não inferior a 20
mm; todavia também são admitidas
secções hidraulicamente equivalentes;

– ter no cimo um fumeiro, cuja saída deve
encontrar-se fora da chamada zona de
refluxo de modo a evitar a formação de
contra-pressões que impeçam a saída
livre dos produtos da combustão para a
atmosfera. Portanto é necessário que
sejam respeitadas as alturas mínimas
indicadas na Fig. 4;

– não ter meios mecânicos de aspiração
instalados na parte de cima da conduta;

– não deve existir nenhuma sobrecarga de
pressão numa chaminé que passa den-
tro ou encostada a locais habitados.

2.5.1 Dimensionamento da chaminé

As dimensões correctas do tubo da chaminé
é uma condição indispensável para obter um
bom funcionamento da caldeira. 
Os factores mais importantes que devem
ser tomados em consideração para calcular
a secção são os seguintes: o caudal térmico,
o tipo de combustível, o valor de CO2 em per-
centagem, o caudal do volume dos fumos na
carga nominal, a temperatura dos fumos, a
rugosidade da parede interior, o efeito da
gravidade atmosférica sobre a pressão de
tiragem que deverá tomar em consideração
a temperatura exterior e a altitude. A Tabela
1 indica os parâmetros específicos relativos
à caldeira da série “RS Mk.II”.

2.6 CORPO DA CALDEIRA

O corpo em ferro fundido é fornecido de
série já montado; no caso em que existam
dificuldades para aceder ao local da
caldeira, podem-se efectuar fornecimentos
em elementos descompostos. Para efectu-
ar a montagem seguir as instruções abaixo:
– Preparar os elementos limpando as

bases dos bicos cónicos com diluente.
– Aplicar o cordão de silicone na ranhura

prevista para a vedação dos fumos (fig.
5).

– Preparar um dos dois e lementos
intermédios com o tampão furado 1/2”,
introduzindo os bicos cónicos depois de
os ter lubrificados com óleo de linho cozi-
do (fig. 5/a).

Fig. 5 Fig. 5/a
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TABELA 1

Capacidade Temperatura Capacidade dos
térmica (kW) dos fumos (°C) fumos (gr/s)

RS 129 Mk.II 145,9 154 109,4
RS 151 Mk.II 170,0 170 111,7
RS 172 Mk.II 194,2 173 118,6
RS 194 Mk.II 218,2 153 160,8
RS 215 Mk.II 242,1 160 164,2
RS 237 Mk.II 266,0 143 206,9
RS 258 Mk.II 290,0 148 213,6
RS 279 Mk.II 313,6 154 212,5

Telhado horizontal

Telhado a 30º

Telhado a 45º
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– Preparar a parte frontal seguindo as
mesmas instruções e encosta-la ao ele-
mento intermédio. Juntar apenas um
elemento de cada vez.

– Montar os elementos com o respectivo
par de tirantes de montagem com os
respectivos acessórios cód. 6050900
(fig. 6), fazendo a pressão ao mesmo
tempo no cubo superior e no cubo infe-
rior. Se durante esta operação o avanço
entre os elementos não for uniforme e
paralelo, introduzir o escalpelo na parte
mais apertada e forçando levar o parale-

lismo entre as duas peças a unir. A união
dos elementos deve considerar-se reali-
zada no momento em que os bordos
externos dos elementos entrarem em
contacto.

– Aplicar o cordão de silicone na ranhura
do elemento que foi montado e unir
outros elementos até completar o
corpo. 

NOTA: Antes de efectuar a ligação do
equipamento, ensaiar o corpo de ferro
fundido à pressão de 7,5 bar.

2.7 MONTAGEM DA CÂMARA 
DE FUMO

A câmara de fumo é fornecida em quatro
peças a unir entre si com os parafusos
fornecidos (fig. 7). A montagem efectua-se
fixando o painel lateral direito (2) ao painel
superior (1) com nove parafusos com auto-
rosca TE 12E x 1/2”. Essa mesma oper-
ação deve ser efectuada para o painel lat-
eral esquerdo (3). Fixar por fim o painel de
limpeza (4). Terminada a montagem, colo-
car a câmara de fumo por cima do corpo de
ferro fundido. Fixar a câmara de fumo ao
corpo usando as quatro chapas e os quatro
parafusos TE MB x 30 fornecidos (fig. 7/a).

2.8 MONTAGEM DO 
DISTRIBUIDOR DE ÁGUA

O distribuidor de água, situado no retorno do
equipamento, está colocado no lado direito do
gerador. Se for necessário deslocá-lo para o
lado esquerdo, verificar se as duas filas de
furos do distribuidor estão viradas para cima
e para a parte frontal da caldeira (fig. 8).

2.9 MONTAGEM DO COLECTOR 
DOS QUEIMADORES

Para a montagem do colector dos
queimadores, apertar os quatro parafusos
TE M8 x 16 nas roscas das duas frentes do
corpo da caldeira (fig. 9).

LEGENDA
1 Cavilha
2 Manilha ø 35/87
3 Cone duplo
4 Tirante L.900 +tirante L.980
5 Manilha ø 50/87
6 União
7 Almofada amortecedora
8 Porca
9 Chave de aperto

Fig. 6

LEGENDA
1 Painel superior
2 Lateral direito
3 Lateral esquerdo
4 Painel de limpeza

Fig. 7

Fig. 7/a

LEGENDA
1 Parafuso TE M8 x 30
2 Chapa
3 Anilha ø 8,4
4 Porca M8

LEGENDA
1 Corpo da caldeira
2 Parafuso prisioneiro M12 x 60
3 Anilha ø 65/95 x 2
4 Tubo distribuidor
5 Manilha em anel DN50 2 ”
6 Porca M12 Fig. 8

Fig. 9

LEGENDA
1 Collettore bruciatori
2 Viti TE M8 x 16
3 Testata destra
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2.10 MONTAGEM DOS QUEIMADORES

Depois de montado o colector dos
queimadores, enfiar um por um os
queimadores no interior da câmara de com-
bustão tendo o cuidado de virar para cima
as ranhuras do queimador. 
Empurrar de modo que o suporte do
queimador se enfie no furo da parede de
ferro fundido que divide os elementos (fig.
10). Fixar o queimador ao colector com um

parafuso TCB M5 x 8.

2.11 MONTAGEM DA CARCAÇA

Para montar a carcaça, seguir estas oper-
ações (fig. 11):
– Colocar entre os pés das duas frentes

os suportes dianteiro e traseiro da base
da carcaça (1).

– Fixar os suportes laterais (2) e (3) à parte

dianteira e a traseira da base da carcaça
(1) com as porcas M6 fornecidas.

– Fixar o painel (4) ao painel (5) e o painel
(7) ao painel  (8) com os pitões de
encaixe.

– Fixar os painéis (4-5) ao painel (6) e os
painéis (7-8) ao painel (9) com os pitões
de encaixe assegurando a união com dois
parafusos de auto-rosca 7SP x 1/2”.

– Montar os painéis (4) e (6) na base (3)
fixando-os nos pitões de encaixe. Essa
mesma operação deverá ser executada
para fixar os painéis (7) e (9) à base (2).

– Colocar a parede dianteira inferior (11)
enfiando-a entre os parafusos que se
encontram nas chapas de suporte do
colector dos queimadores e o corpo do
ferro fundido; fixar a parede aos painéis
(6) (9) com dois parafusos de auto-rosca
7SP x 1/2”.

– Colocar a parede dianteira superior (12)
fixando-a aos painéis (5-8) e à parede
(11) com quatro parafusos de auto-
rosca 7SP x 1/2 ”.

– Fixar a parede traseira (13) aos painéis
(4-5) e (7-8) com os oito parafusos de
auto-rosca 7SP x 1/2 ”fornecidos.

– Montar o rodapé (14)f ixando-o aos
painéis (6) e (9) com os pitões de encaixe.

– Proceder do mesmo modo para fixar o
painel dianteiro superior (16).

– Montar a tampa (10)e a porta (15).

Fig. 10

LEGENDA
1 Corpo da caldeira
2 Queimador
3 Colector dos 

queimadores
4 Parafuso 

TCB M5 x 8
5 Anilha de 

alumínio ø 14
6 Bico do 

queimador

LEGENDA
1 Suporte dianteiro e traseiro 

da base da carcaça
2 Suporte dir. da base da carcaça
3 Suporte esq. da base da carcaça
4 Pain. tras inferior lateral esq.
5 Pain. tras superior lateral esq
6 Pain.dianteiro lateral esquerdo

7 Pain. tras. inferior lateral dir
8 Pain. tras. superior lateral dir.
9 Pain. dianteiro lateral dir

10 Tampa
11 Parede dianteira inferior
12 Parede diant. superior 

(placa de limpeza)
13 Parede traseira

14 Rodapé
15 Porta
16 Painel dianteiro superior

NOTA: A posição dos painéis (6) e (9)
pode ser invertida tendo presente que
o painel com ranhura deverá ser sem-
pre colocado de onde sai o grupo gás. 

Fig. 11
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2.12 MONTAGEM DO GRUPO GÁS

Ligar o grupo gás ao colector dos
queimadores com indicado na fig. 12. O
grupo gás tanto pode ser montado no lado
direito como no lado esquerdo do colector.

ATENÇÃO: No caso em que o grupo do gás
esteja montado no lado esq do colector,
desmontar e girar a válvula do gás de 180°, de
modo a se ter acesso frontal às regulações.

2.13 MONTAGEM DO PAINEL 
DE COMANDOS (fig. 12/a)

Desmontar a tampa de protecção do painel
de comandos e introduzir a protecção dos
fios no painel dianteiro superior fixando-a
com os parafusos fornecidos. Montar nova-
mente a tampa. Efectuar a montagem do
painel de instrumentos fixando-o com os
respectivos parafusos. Introduzir as ampo-
las dos instrumentos na bainha de aloja-
mento: introduzir em primeiro lugar a
ampola do termóstato de regulação
empurrando-a até tocar no fundo da bainha.

ATENÇÃO: Para um controlo correcto da
temperatura da caldeira, as ampolas dos
órgãos de controlo e de segurança devem
ser introduzidas na bainha pelo lado das
tomadas de distribuição/retorno do
equipamento. Se as tomadas de dis-
tribuição/retorno do equipamento
estiverem do lado esquerdo do gerador,
para que seja garantida a disposição acima
mencionada é também necessário que o
grupo gás seja ligado no mesmo lado.

2.14 MONTAGEM DO QUADRO 
ELÉCTRICO (fig.12/b)

Retirar a cobertura do quadro eléctrico e
fixar o quadro à parede dianteira inferior
com os respectivos parafusos. Ligar as
duas tomadas às fichas provenientes do
painel de comandos. Completar o quadro
eléctrico ligando a válvula do gás, a segunda
válvula solenóide do gás, o pressóstato do
gás e a bobina. Desenrolar os fios dos eléc-
trodos de acendimento e de detecção que
sobressaem do quadro eléctrico. Introduzir
o eléctrodo do acendimento no furo que se
encontra entre a frontal e o intermédio, do
lado de montagem do grupo gás, fixando-o
aos dois parafusos prisioneiros (fig. 12/c).
Executar a mesma operação para o eléc-
trodo de detecção que irá para o furo que
se encontra entre a frente e o intermédio,
na outra extremidade do corpo.

NOTA: Prestar atenção à montagem dos
dois eléctrodos para não provocar a rup-
tura do revestimento em cerâmica o que
implicaria a substituição imediata. Após a
montagem, devem-se ensaiar todas as lig-
ações do gás para verificar se vedam,
usando água com sabão ou produtos ade-
quados, evitando o uso de chamas.

1

2

3

LEGENDA
1 Colector dos queimadores
2 Grupo gás
3 Bainha de alojamento 

das ampolas

Fig. 12

LEGENDA
1 Tampa de protecção
2 Protecção dos fios
3 Painel dianteiro superior
4 Painel de instrumentos
5 Ampolas dos instrumentos
6 Bainha de alojamento
7 Ficha de 5 pólos
8 Ficha de 7 pólos

Fig. 12/a

LEGENDA
1 Eléctrodo de acendimento
2 Parafuso prisioneiro 

M5 x 15
3 Anilha ø 5,3
4 Porca M5 OT
5 Frente direita
6 Elemento intermédio 

com tampão

Fig. 12/c

Fig. 12/b

LEGENDA
1 Cobertura
2 Quadro eléctrico
3 Parede dianteira inferior
4 Tomada de 5 pólos
5 Tomada de 7 pólos
6 Fio da segunda válvula 

solenóide do gás
7 Fio do pressóstato do gás
8 Fio da válvula do gás
9 Fio da bobina

10 Eléctrodo de detecção
11 Eléctrodo 

de acendimento
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Fig. 13

2.15 LIGAÇÃO ELÉCTRICA

A alimentação eléctrica deve ser ligada
aos bornes L e N do quadro respeitando
escrupulosamente as posições de fase e
neutro como previsto no esquema. Caso
contrário, o circuito de detecção da
chama fica inactivo e a aparelhagem blo-
queia-se. A alimentação deve ser efectua-
da com tensão monofásica 230V-50Hz por
meio de um interruptor geral protegido por
fusíveis com uma distância entre os con-
tactos de pelo menos 3 mm (fig. 13).

NOTA: O aparelho deve ser ligado a um
equipamento de ligação à terra eficaz. A
SIME não se responsabiliza por danos em
pessoas ou bens por não ter sido efectua-
da a ligação à terra da caldeira. Desligar a
alimentação antes de efectuar qualquer
operação no quadro eléctrico.

2.16 CENTRAL RVA43.222 (opcional)

Todas as funções da caldeira  podem ser

comandadas pela central opcional cod.
8096303, fornecida com sonda de temper-
atura externa (SE), sonda de imersão da
caldeira (SC) (fig. 14). A central prevê tam-
bém a ligação de outra série de conectores a
baixa tensão para a ligação das sondas e da
unidade de ambiente (os conectores encon-
tram-se num saco dentro do quadro de

comandos). A ampola da sonda do eventual
ebulidor externo (SS), opcional cód. 6277110,
deve ser introduzida na bainha do fervedor e
a da sonda da caldeira (SC) nna bainha da
caldeira. Para a montagem da sonda de tem-
peratura externa (SE) seguir as instruções
que se encontram na embalagem dessa
mesma sonda. Para efectuar as ligações

12

Fig. 14

LEGENDA
1 Cobertura do furo em plástico
2 Central opcional

LEGENDA
SB Luz de sinalização de bloqueio da aparelhagem
PG Pressóstato do gás
EVG Válvula principal do gás
F Fusível T 4A
ER Eléctrodo de detecção
EA Eléctrodo de acendimento
TC Termóstato de regulação a degraus
IG Interruptor geral
SG Luz de sinalização da pressão do gás
TS Termóstato de segurança
A Aparelhagem SM 191.1
P Pressóstato da água (não fornecido)
B Bobina
EVS Segunda válvula solenóide do gás
F Filtro anti-interferências
TF Termóstato dos fumos (somente para a Polónia)

UA Unidade ambiente tipo QAA70 (opcional)
SE Sonda de temperatura externa (opcional)
SC Sonda de imersão da caldeira tipo QAZ21 (opcional)
SS Sonda de imersão do fervedor tipo QAZ21 (opcional)
PB Bomba do fornecedor (não fornecida)
PI Bomba do equipamento (não fornecida)
C Conectores da central RVA 43.222 (preto - vermelho - castanho)
TA Termóstato de ambiente
TI Transformador de isolamento (somente para a Bélgica)
SF Porta dos fumos (não fornecida)

NOTA: Quando não se utiliza a central para ligar o TA, retirar a ponte
dos bornes 1-4. Ligando a central RVA 43.222 retirar as pontes 12-
13 e 15-16. Ligando a porta dos fumos (SF) retirar a ponte entre os
bornes 22-23. 
Efectuar a ligação das bombas (PB-PI) como indicado no esquema
somente quando se utilizar a central RVA 43.222.
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eléctricas, consultar o esquema da fig. 13.

ATENÇÃO: Para garantir o correcto fun-
cionamento da central colocar o termósta-
to de regulação da caldeira no máximo.

2.16.1 Características e funções

“RVA43” é realizado como regulador de
uma única caldeira mono e bi-fase ou
como regulador de cascata para a gestão
até dezasseis caldeiras.

Economia de exercício
– Habilitação ou não da produção de calor

na presença de integração com acumu-
lação

– Gestão climática da temperatura da cal-
deira com a possibilidade de compen-
sação ambiente.

– Gestão de um circuito de aquecimento
directo (com bomba) por cada regulador.

– Função de auto-adaptação da curva
climática em base à inércia térmica do
edifício e à presença de “calor gratuito”
(com compensação ambiente).

– Função de optimização ao acendimento
e ao apagamento (aquecimento acelera-
do e pré-apagamento).

– Função de economia diária calculado em
base às características dinâmicas das
estruturas.

– Comutação Verão/Inverno automática.

Funções de protecção
– Temperatura mínima e máxima de distri-

buição reguláveis.
– Protecção anti-gelo diferenciada de cal-

deira, acumulação de água quente e
equipamento.

– Protecção contra o sobreaquecimento

da caldeira.
– Protecção anti-gripagem das bombas.
– Protecção do queimador com tempo

mínimo de funcionamento.

Funções operativas
– Preparação simplificada para o funciona-

mento.
– Todas as regulações são efectuadas no

respectivo regulador.
– Standard para a programação semanal.
– Todas as calibragens e regimes de fun-

cionamento podem ser verificadas no
visor ou nos leds luminosos.

– Teste dos relés e das sondas

Produção de água quente
– Programação dos horários diários.
– Possibilidade de programar a tempera-

tura mínima de saída da água quente
durante o período de redução.

– Possibilidade de comando da bomba de
carregamento da acumulação.

– Prioridade do circuito de água quente
seleccionável.

Outras características técnicas
– Ligação fácil com uma unidade ambiente

de tipo digital (QAA70).

2.16.2 Ligação eléctrica

Está prevista no circuito eléctrico uma série
de conectores para a instalação de uma
central opcional, marcados com cores difer-
entes: preto, vermelho e castanho (fig.
14/a). Os conectores são polarizados de
modo que não é possível inverter a sua
ordem. Para instalar a central é necessário
ligar esses conectores e retirar da placa de
junções as pontes 12-13 e 15-16 (fig. 13). A
central consente também a utilização de
sondas e unidades de ambiente cujos conec-
tores, polarizados e coloridos, se encontram
num saco dentro do painel de comandos.

12 3

Fig. 14/a

LEGENDA
1 Conectores da central (preto - vermelho - castanho)
2 Fusível (T 4A)
3 Placa de junções
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3.1 ACENDIMENTO ELÉCTRICO

As caldeiras “RS Mk.II” sendo do tipo com
acendimento automático (sem chama pilo-
to), dispõem de uma aparelhagem elec-
trónica de comando e protecção do tipo SM
191.1 com transformador incorporado (fig.
15). O acendimento e detecção da chama é
controlado por dois sensores situados na
extremidade do queimador. O acendimento
dá-se directamente no queimador; contudo
é garantida a segurança máxima, com tem-
pos de intervenção para apagamentos aci-
dentais ou falta de gás, em 2 segundos.

3.1.1 Ciclo de funcionamento

Antes de acender a caldeira, verificar com
um voltímetro se a ligação eléctrica à placa
de junções foi efectuada correctamente,
respeitando as posições de fase e neutro,
como previsto no esquema. Carregar então
no interruptor situado no painel de coman-
do. A caldeira põe-se em funcionamento
enviando, através do programador SM
191.1, uma corrente de descarga para o
eléctrodo de acendimento e ao mesmo
tempo abrindo a válvula do gás. Quando a
pressão do gás for insuficiente, o pressós-
tato não dá o consenso para o início do ciclo
de acendimento com o consequente acendi-
mento da luz vermelha de pressão insufi-
ciente do gás. Normalmente, o acendimen-
to do queimador dá-se em 1 ou 2 segundos.
No entanto podem-se verificar acendimen-
tos falhados com a consequente activação
do sinal de bloqueio da aparelhagem, que
podemos assim resumir:

– Presença de ar nos tubos do gás
A aparelhagem efectua o ciclo regular-
mente enviando tensão ao eléctrodo de
acendimento que persiste na descarga no
máx. durante 8 segundos, depois dos
quais não se verificando o acendimento
do queimador a aparelhagem se bloqueia.
Pode-se manifestar no primeiro acendi-
mento e após longos períodos de inactivi-
dade com presença de ar na tubagem.
Pode ser causada pela falha de abertura
da válvula do gás devido à interrupção da
bobina eléctrica.

– O eléctrodo de acendimento não emite
a descarga
Na caldeira nota-se somente a abertura
do gás do queimador e decorridos 8
segundos a aparelhagem bloqueia-se.
Pode ser causado pelo fio do eléctrodo
que pode estar interrompido ou não
estar bem aper tado no borne 10;
também pode ser que a aparelhagem
tenha o transformador queimado.

– Não se detecta chama
Desde o momento do acendimento que
se nota a descarga contínua do eléctro-
do apesar de o queimador estar aceso.
Decorr idos 8 segundos termina a
descarga e apaga-se o queimador,

enquanto que se nota acesa a luz avisa-
dora de aparelhagem bloqueada. Manife-
sta-se no caso em que não tiver sido
respeitada a posição de fase e neutro na
placa de junções. O fio do eléctrodo de
detecção está interrompido ou o próprio
eléctrodo está em massa; o eléctrodo
está muito desgastado e é necessário
substituí-lo.

NOTA: em caso de bloqueio da aparel-
hagem, carregar no botão luminoso
somente depois de ter aguardado pelo
menos 20 segundos desde o momento em
que se acendeu a lâmpada. Caso con-
trário, a aparelhagem não se desbloqueia.

3.1.2 Circuito de ionização

O controlo do circuito de ionização efectua-
se com um micro-amperímetro do tipo com
quadrante, ou melhor ainda se for do tipo
com leitura digital, com escala de 0 a 50 µ.
Os terminais do micro-amperímetro dev-
erão ser ligados electricamente em série
ao fio do eléctrodo de detecção. 
Em funcionamento normal o valor oscila em
redor de 6÷12 µ. O valor mínimo de cor-
rente de ionização para o qual a aparel-
hagem pode entrar em bloqueio, é em
redor a1 µ. Nesse caso, será necessário
verificar que exista um bom contacto eléc-
trico e verificar o grau de desgaste da
parte terminal do eléctrodo e da respectiva

protecção em cerâmica.

3.2 TERMÓSTATO DE 
REGULAÇÃO EM DEGRAUS

As caldeiras “RS Mk.II” estão equipadas
com um termóstato de regulação com con-
tacto duplo de calibragem diferenciada que
consente obter, antes do apagamento total
do queimador, uma redução de potência
através do grupo bobina (fig. 22) montado
no regulador da válvula do gás. Este sis-
tema de modulação em degraus permite
obter as seguintes vantagens:
– Um rendimento global da caldeira mais

elevado.
– Manter dentro de valores aceitáveis o

aumento de temperatura que se manife-
sta no corpo em ferro fundido (inércia
térmica) ao apagamento do queimador. 

3.3 DISPOSIÇÃO CONTRAPOSTA DE 
DUAS CALDEIRAS

Por encomenda é possível o fornecimento
de acessórios que consentem a montagem
contraposta de duas caldeiras de modo a
reduzir as dimensões externas e facilitar a
ligação à chaminé pois a conduta de
exaustão dos fumos será apenas uma (fig.
16-17). A Tabela 2 indica as dimensões das
duas caldeiras acopladas e o diâmetro da
chaminé.

3 CARACTERÍSTICAS

SECONDA
ELETTROVALVOLA
GAS

PRESSOSTATO GAS VALVOLA GAS

BOBINA

2

4

1

3

Fig. 15

LEGENDA
1 Aparelhagem SM 191.1
2 Filtro anti-interferências

3 Eléctrodo de acendimento
4 Eléctrodo de detecção

SEGUNDA VÁLVULA 
SOLENÓIDE 
DO GÁS

PRESSÓSTATO DO GÁS

BOBINA

VÁLVULA DO GÁS
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Z

L

D

Fig. 16

TABELA 2

D (ø mm) L (mm) Z (mm)
129 400 2360 600
151 400 2360 600
172 400 2360 600
194 450 2360 600
215 450 2360 600
237 500 2380 620
258 500 2380 620
279 500 2380 620

LEGENDA
1 Tampa de acoplamento
2 Painel de acoplamento (duas peças)

Cód. da tampa Cód. do painel 
de acoplamento de acoplamento

129 6136209 6136251
151 6136210 6136251
172 6136211 6136251
194 6136212 6136252
215 6136213 6136252
237 6136205 –
258 6136206 –
279 6136207 –

Fig. 17
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4.1 VÁLVULA DO GÁS

As caldeiras são fabricadas de série com a
válvula de gás HONEYWELL V4085A (fig. 19).

NOTA: No regulador de abertura lenta
(acelerador 5) encontra-se um selo que
nunca deverá ser violado sob pena de anu-
lação da garantia da válvula.

4.1.1 Conector rectificado

O operador eléctrico da válvula V4085 é ali-
mentado por um conector rectificado cód.
6243600 que, em caso de ruptura, deverá
ser substituído. Para efectuar a substitu-
ição, seguir as instruções da fig. 20.

4.2 REGULAÇÃO DA VÁLVULA DO GÁS

As caldeiras “RS Mk.II” têm a válvula do gás
equipada com um grupo bobina que permite
obter, através do termóstato de regulação
com contacto duplo, uma redução de potên-
cia correspondente a aproximadamente 40%
da potência nominal antes do apagamento
total do queimador. A calibragem da pressão
máxima e da pressão reduzida é executada
pela SIME na linha de produção e portanto
desaconselha-se a sua alteração. Somente
em caso de passagem a outro tipo de gás
(butano ou propano) será consentida a alter-
ação das pressões de trabalho, respeitando
os valores indicados na Tabela 3. Essa oper-
ação deverá necessariamente ser executa-
da por pessoal autorizado. Ao efectuar a cal-
ibragem das pressões é necessário seguir
uma ordem pré-definida regulando primeiro a
pressão máxima e depois a pressão reduzida.

4.2.1 Regulação da pressão 
máxima e mínima

Para efectuar a calibragem da pressão máx-
ima, proceder do seguinte modo (fig. 21):
– Ligar a coluna ou um manómetro à toma-

da de pressão situada no colector do
queimador.

– Desapertar totalmente o parafuso (4).
– Colocar o botão do termóstato no valor

máximo.
– Ligar a tensão da caldeira.
– Aliviar a contra-porca (1) e girar a união

(3): para reduzir a pressão girar a união no
sentido contrário aos ponteiros do relógio,
para aumentá-la girar no sentido inverso.

– Apertar a contra-porca (1).
– Accionar diversas vezes o interruptor

geral verificando se a pressão correspon-
de aos valores indicados na Tabela 3.

Depois de ter efectuado a regulação da
pressão máxima, efectuar a calibragem da
pressão mínima (fig. 21):
– Utilizar sempre para o controlo da pres-

são a coluna ou um manómetro.
– Desligar a alimentação da bobina (2)
– Acender a caldeira e após um curto

período de funcionamento à potência
nominal, girar lentamente o botão do
termóstato para a posição do mínimo
até se sentir o estalido do primeiro con-
tacto do termóstato.

– Deixar o botão nessa posição e, girando

o parafuso (4), procurar o valor de pres-
são reduzida estabelecido na Tabela 3
para o gás em questão: para diminuir a
pressão girar o parafuso (4) no sentido
contrário aos ponteiros do relógio e no
sentido inverso para a aumentar.

– Ligar novamente a alimentação eléctrica
da bobina.

– Accionar diversas vezes o interruptor
geral verificando se a pressão corre-
sponde ao valor estabelecido.

4.3 SECUNDA VÁLVULA 
SOLENÓIDE DO GÁS

O grupo do gás é produzido de série com a
segunda válvula solenóide do gás do tipo
normalmente fechado.

4.4 BOBINA

Os componentes da bobina estão indicados
na fig. 22.

Fig. 22

LEGENDA
1 Mola cónica
2 Fixação da mola
3 Porca M13
4 União de regul. da pressão max.
5 Bobina
6 Mola
7 Clipe
8 Parafuso de regul. 

da pressão reduzida

4 USO E MANUTENÇÃO

LEGENDA
1 Operador eléctrico
2 Bobina
3 Tomada de pressão
4 Manilha de encaixe
5 Regulador de abertura 

lenta (acelerador)

Fig. 19

LEGENDA
1 Operador eléctrico
2 Conector rectificado

Fig. 20

TABELA 3

Tipo de gás Pressão reduzida do queimador Pressão máx. do queimador
mbar mbar

Metano - G20 6 9,7
Butano - G30 15 28
Propano - G31 15 35

LEGENDA
1 Contra-porca M13
2 Bobina
3 União de regul. da pressão máx.
4 Parafuso de regul.

da pressão reduzida Fig. 21



4.5 TRANSFORMAÇÃO 
PARA OUTRO GÁS

Para o funcionamento a gás butano (G30) ou
propano (G31) é fornecido um Kit com tudo o
necessário para a transformação. Para
mudar o tipo de gás é necessário substituir
os bicos principais e a mola cónica (1 fig. 22).
Para efectuar as regulações das pressões de
trabalho, proceder como indicado na alínea
4.2.1. Terminadas as operações, a fixar na
carcaça a chapa que indica o tipo de gás a
que funciona a caldeira, fornecida com o kit.

NOTA: Depois da montagem, as ligações
do gás devem ser todas ensaiadas para
se verificar se vedam bem, usando água
com sabão ou produtos adequados, evi-
tando o uso de chamas.

4.6 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É obrigatório efectuar, no final da estação
do aquecimento, a limpeza e um controlo
da caldeira, procedendo do seguinte modo
(fig. 23):

– Desligar a corrente no quadro eléctrico.
– Retirar a por ta da carcaça (2) e o

rodapé (1).
– Desencaixar o painel dianteiro superior

(3) e encaixá-lo nos pernos abaixo.
– Retirar a tampa (6).
– Retirar o parafuso que fixa cada queima-

dor (7), desenfiando-o da câmara de
combustão.

– Retirar os parafusos que fixam o painel
interno superior (4).

– Retirar os parafusos que fixam a placa
de limpeza (5).

– Limpar com uma escova de plástico as
passagens do fumo.

– Efectuada a limpeza, limpar os queima-
dores, soprando ar à pressão no seu

interior.
– Verificar a posição dos eléctrodos e o

respectivo consumo.
– Limpar a união à chaminé e verificar a

eficiência desta.
– Depois da montagem devem-se ensaiar

todas as ligações do gás para verificar
se vedam bem usando água com sabão
ou produtos adequados evitando o uso
de chamas.

A manutenção preventiva e o controlo do
funcionamento das aparelhagens e dos
sistemas de segurança,  deverá ser efec-
tuada exclusivamente pelo Serviço
Técnico Autorizado.

4.7 ANOMALIAS  DE 
FUNCIONAMENTO

Apesar de haver no painel de comandos, a
caldeira não funciona.
– Verificar se chega gás à caldeira. 
– Verificar se os termóstatos de regulação

e de segurança estão fechados.
– Não há gás no pressóstato
– Certificar-se que a aparelhagem electró-

nica esteja a funcionar, se necessário
substitui-la.

A caldeira acende-se e apaga-se em con-
tinuação bem como a luz vermelha do
pressóstato do gás.
– Verificar o abaixamento de pressão da

rede do gás quando a caldeira entra em
funcionamento. O valor da pressão dinâ-
mica, à entrada da válvula do gás não
deve ser inferior a 9,7 mbar.

– Verificar a linha do gás.
– Verificar as perdas de carga de possíveis

válvulas solenóide e órgãos de segurança
instalados a montante do grupo gás.

– Verificar a calibragem e o funcionamento
do pressóstato do gás, se necessário

substitui-lo. 

Dá-se a descarga no eléctrodo de acendi-
mento mas o queimador não se acende.
– Presença de ar na tubagem no primeiro

acendimento ou após períodos prolonga-
dos de inactividade.

– Verificar se a placa rectificadora, situada
no conector que alimenta a válvula
solenóide do gás, está a funcionar; se
necessário substitui-la 

– A bobina da válvula tem o enrolamento
eléctrico interrompido, é necessário sub-
stitui-la.

O eléctrodo de acendimento não faz a
descarga. 
– Fio eléctrico interrompido ou mal fixado

ao borne 10.
– A aparelhagem tem o transformador

queimado, é necessário substitui-la 

Falta de detecção da chama.
– Não foram respeitadas as posições de

fase e neutro na placa de junções.  
– Controlar se foi ligado o fio de terra.
– O fio do eléctrodo está interrompido ou

não está bem fixado no borne 8.
– O eléctrodo de detecção está em massa.
– O eléctrodo está muito consumido ou

com a protecção de cerâmica estraga-
da, é necessário substitui-lo.

– A aparelhagem está defeituosa, é neces-
sário substitui-la.

– Com as linhas eléctricas fase/fase pode
ser necessário aplicar o transformador
cód. 6239700.

A caldeira só trabalha à potência nominal
e não efectua a redução de prssão.
– Verificar se há tensão nas pontas da

bobina.
– A bobina tem um enrolamento interrom-

pido, é necessário substitui-la .
– A placa rectificadora que alimenta a bobi-

na está interrompida, é necessário sub-
stitui-la .

– Não há diferencial na calibragem dos
dois contactos do termóstato de regu-
lação, é necessário substitui-lo.

– Verificar a calibragem do parafuso de
regulação da pressão reduzida do grupo
bobina (4 fig. 21).

A caldeira apaga-se facilmente e forma
condensação.
– Verificar se a chama do queimador princi-

pal está bem regulada e se o consumo do
gás é proporcional à potência da caldeira.

– Arejamento insuficiente do ambiente
onde está instalada.

– Chaminé com tiragem insuficiente ou que
não corresponde aos requisitos previstos.

– A caldeira trabalha a temperaturas muito
baixas, regular o termóstato da caldeira
para temperaturas mais elevadas

O termóstato acende-se novamente com uma
diferença de temperatura muito elevada.
– Substituir o termóstato de regulação

porque está desregulado.
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LEGENDA
1 Rodapé
2 Porta
3 Painel dianteiro superior
4 Parede dianteira superior
5 Placa de limpeza da câmara de fumos
6 Tampa
7 Queimador

Fig. 23
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ACENDIMENTO DA CALDEIRA (fig.1)

Para acender a caldeira basta pôr o botão
do termóstato de regulação (5) a 60ºC e
carregar no interruptor geral (1) para que
a caldeira comece a funcionar automatica-
mente.

ATENÇÃO: Quando a pressão do gás for
insuficiente, apaga-se imediatamente o
queimador com o consequente acendi-
mento da luz vermelha que assinala
pressão insuficiente do gás (2). Nesse
caso, por razões de segurança, não é con-
sentida a ligação da caldeira actuando no
botão de desbloqueio da aparelhagem (6).
O acendimento será automático quando
se restabelecer o valor de pressão míni-
ma estabelecida pelo pressóstato do gás
(10 mbar).

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DE
AQUECIMENTO (fig.1)

A regulação da temperatura efectua-se
actuando no botão do termóstato (5) com
campo de regulação de 40 a 85ºC. Para
garantir um rendimento sempre ideal do
gerador, aconselha-se não descer abaixo de
uma temperatura de exercício de 60ºC;
assim evitam-se as possíveis formações de
condensação que com o tempo podem
deteriorar o corpo em ferro fundido.

DESBLOQUEIO DA APARELHAGEM
ELECTRÓNICA (fig.1)

As caldeiras “RS Mk.II” são do tipo com
acendimento automático (sem chama pilo-
to), portanto dispõem de uma aparelhagem
electrónica de comando e protecção tipo
SM 191.1. Carregando no interruptor geral
(1), a aparelhagem entra em funcionamen-
to enviando, através do programador, uma
corrente de descarga para o eléctrodo de
acendimento e abrindo ao mesmo tempo a
válvula do gás.
Normalmente o acendimento do queimador
dá-se em 1 ou 2 segundos. Por várias
razões podem-se manifestar falhas de
acendimento com a consequente activação
do sinal de bloqueio da aparelhagem (1);
nesse caso, carregar no botão de desblo-

queio (8) para que a caldeira entre auto-
maticamente em funcionamento.
Se após dois ou três desbloqueamentos a
aparelhagem não efectuar regularmente o
ciclo de acendimento, pedir a intervenção
do Serviço Técnico Autorizado.

DESLIGAMENTO DA CALDEIRA (fig.1)

Para desligar completamente a caldeira,
desligar a tensão accionando o interruptor
(1). Fechar a torneira da conduta de alimen-
tação do gás se o gerador tiver de ficar sem
ser utilizado por um período prolongado. 

TERMÓSTATO DE SEGURANÇA

O termóstato de segurança é do tipo com
rearme manual (3 fig. 1) e intervém, provo-
cando o apagamento imediato do
queimador principal, quando na caldeira se
ultrapassam os 95ºC.
Para se poder restabelecer o funcionamen-
to da caldeira, é necessário desapertar a
cobertura preta e rearmar o botão (fig. 2,
assim que a temperatura na caldeira tiver
descido abaixo do valor de calibragem
desse mesmo termóstato.

TRANSFORMAÇÃO PARA OUTRO GÁS

No caso em que se torne necessária a trans-
formação num gás diferente daquele para o
qual foi fabricada a caldeira, é necessário con-
tactar exclusivamente pessoal técnico autor-
izado da SIME.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É obligatório efectuar, no fim da estação de
aquecimento, um controlo da instalação e
a eventual limpeza.
A manutenção preventiva e o controlo do
funcionamento dos aparelhos e dos siste-
mas de segurança deverá ser efectuada
exclusivamente pelos pessoal técnicos
autorizados.

ADVERTÊNCIAS
– Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, desactivá-lo, não tentando efectuar a sua reparação ou intervenção  directa.

Consultar exclusivamente o Serviço Técnico Autorizado da zona.
– A instalação da caldeira e qualquer outra intervenção de assistência e de manutenção devem ser executadas por pessoal especializa-

do. É absolutamente proibido violar os dispositivos selados pelo fabricante.
– É absolutamente proibido obstruir as grelhas de aspiração e a abertura de arejamento do local onde está instalado o aparelho.

INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

ACENDIMENTO E FUNCIONAMENTO

1

2

6 3 7

5 4

8

LEGENDA
1 Interruptor geral
2 Luz da pressão do gás
3 Termóstato de segurança
4 Termómetro
5 Termóstato de regulação
6 Luz de desbloqueio da aparelhagem
7 Central RVA 43 (opcional)
8 Botão de desbloqueio da aparelhagem

Fig. 1

Fig. 2



PARA ACENDER O AQUECIMENTO

– Acender o interruptor de rede.

– Programar a hora exacta do dia e da semana.

– Seleccionar o modo automático com o botão .

PARA PROGRAMAR A HORA

PARA UTILIZAR O MODO AUTOMÁTICO

No modo automático, a temperatura do local é regulada em

função dos períodos de aquecimento seleccionados.

– Carregar no botão .

NOTA: Seleccionar os períodos de aquecimento em

função das próprias exigências diárias; deste modo será

possível obter uma poupança energética considerável.

PARA ACTIVAR O AQUECIMENTO CONTÍNUO

O modo de aquecimento contínuo mantém a temperatura

do local ao nível programado no manípulo de regulação.

– Carregar no botão “Funcionamento contínuo” .

– Regular a temperatura do local no manípulo de regu-

lação.

PARA PREPARAR O MODO DE ESPERA

(no caso em que o utente esteja ausente por muito tempo)

O modo de espera mantém a temperatura do local ao nível

de protecção anti-congelamento.

– Carregar no botão “Modo espera” .

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Por cima do visor, alguns símbolos indicam o estado actual

de funcionamento. O aparecimento de uma barra por baixo

de um destes símbolos assinalará que está “activo” o cor-

respondente estado de funcionamento.

Aquecimento à temperatura nominal 

(manípulo de regulação)

Aquecimento à temperatura reduzida (linha       ).

Aquecimento á temperatura de protecção anti-conge-

lamento (linha       ).

NOTA: Para mais informações sobre os símbolos e os

estados de funcionamento, consultar a documentação

detalhada do equipamento de aquecimento.

PARA VARIAR A PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE

A produção de água quente pode ser activada ou desacti-

vada carregando num botão.

– Carregar no botão “Água quente” .

SE A ÁGUA ESTIVER MUITO QUENTE OU MUITO FRIA

SE OS LOCAIS ESTIVEREM MUITO QUENTES OU MUITO FRIOS

– Verificar o estado de funcionamento actual no visor.

– Em caso de temperatura nominal .

Aumentar ou reduzir a temperatura do local utilizando o

manípulo de regulação.

– Em caso de temperatura reduzida .

NOTA: Depois de cada regulação, aguardar pelo menos duas

horas para que a nova temperatura si difunda no local.

PARA VARIAR OS PERÍODOS DE AQUECIMENTO

Com referência ao dia seleccionado, programar as

variações do seguinte modo:

NOTAS: Os períodos de aquecimento repetem-se automa-

ticamente em base semanal. Para esse efeito, seleccio-

nar o modo automático.

É possível restabelecer o programa standard na linha 23

carregando ao mesmo tempo nos botões + e –.

SE O AQUECIMENTO NÃO FUNCIONA CORRECTAMENTE

– Consultar a documentação detalhada do equipamento de

aquecimento, seguindo as instruções para a solução dos

problemas.

PARA MEDIR OS GASES DE COMBUSTÃO

– Carregar no botão “limpa-chaminés” .

O aquecimento funcionará ao nível desejado.

PARA POUPAR ENERGIA SEM RENUNCIAR AO CONFORTO

– Nos locais habitados aconselha-se uma temperatura

aproximada de 21ºC. Cada grau a mais aumentará os

custos de aquecimento de 6 a 7%.

– Arejar os locais apenas por pouco tempo, abrindo com-

pletamente as janelas.

– Nos locais não ocupados, colocar as válvulas de regu-

lação na posição anti-congelamento.

– Deixar livre a área diante dos radiadores (retirar móveis,

cortinas, ....).

– Fechar as portadas e os estores para reduzir a disper-

são de calor.

Seleccionar Visualizar Efectuar a regulação 
a linha nos botões

hora do dia

dia da semana

1

2

14

15

Seleccionar Visualizar Pré-seleccionar o bloco 
a linha semanal ou cada dia

1-7 = semana
1 = Lu/7 = Do5

Período Carregar Visualizar Programar Por
desejado no botão a hora °C

Início

Fim

Início

Fim

Início

Fim

6

7

8

9

10

11

Seleccionar Visualizar Corrigir a temperatura
a linha nos botões

°C14

P
er

ío
do

 1
P

er
ío

do
 2

P
er

ío
do

 3

13

Seleccionar Visualizar Programar a 
a linha temperatura desejada

°C
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CENTRAL (opcional)

Para usufruir totalmente de todas as potencialidades do regulador “RVA 43.222/109” seguir as instruções abaixo:
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INSTALLER’S INSTRUCTIONS

IMPORTANT

It is advisable to check the following before turning on the boiler for the first time:

– Check that there are no liquids or flammable materials in the immediate vicinity of the boiler.

– Check that electrical connections have been made correctly and that the ground wire is connected to a proper grounding

system.

– Open the gas cock and check the seal on connections, including the burner connection.

– Check that the boiler is set up to run on the type of gas available. 

– Check that the flue through which the products of combustion are eliminated is free.

– Check that gate valves are open, if there are any.

– Check that the heating system has been filled with water and air has been bled out of it. 

– Turn on the circulation pump, unless it is commanded by an automatic system.

– Bleed air out of the gas pipe using the pressure intake bleed valve located on the gas valve inlet.

– Check that none of the regulation, control and safety devices have been tampered with.

NOTE: When turning the generator back on, or if the boiler has not been used for some time, it is advisable to bleed gas

pipes for air. If this is not done, burner ignition may be delayed, possibly causing the boiler to shut down. Wait at least 20

seconds from the time the indicator light comes on before releasing it. 

If there is no voltage, the burner will shut down immediately. When the voltage is restored, the boiler will start functioning

again automatically. When the gas pressure is insufficient, the burner immediately turns off and the insufficient gas pres-

sure warning signal is enabled.

If this occurs, the boiler cannot be started up using the device’s release button, for safety reasons. 

The boiler will be ignited automatically when the pressure returns to the minimum pressure setting on the gas pressure

switch (10 mbar).

CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM SAFETY VALVE: calibration pressure: 5 bar; maximum generator power: 373.4 Kw,

3/4” x 1” fixtures (see Caleffi catalogue, code 527550).
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1.1 INTRODUCTION

“RS Mk.II” boilers are hot water generators
for mid to high power heating systems. 
They consist of 7 to 14 cast iron elements
grouped in sets covering the thermal power

produced by 129,0 kW to 279.1 kW. 
They are designed and built in accordance
with European directives
90/396/CEE,89/336/CEE, 73/23/CEE,
and 92/42/CEE and European standard
EN 656. 

They can run on natural gas (methane),
butane (G30) or propane (G31).

Follow the instructions provided in this
manual to ensure correct installation and
perfect functioning of the boiler. 

R Return from heating system 2 ”
M Delivery to heating system 2 ”
G Gas 11 /2 ”
S Boiler drain 3/4 ”

1 DESCRIPTION OF THE BOILER
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1.3 TECHNICAL DATA

129 151 172 194 215 237 258 279
Thermal power kW 129,0 150,6 172,2 193,7 215,2 236,5 257,8 279,1
Thermal capacity kW 145,9 170,0 194,2 218,2 242,1 266,0 290,0 313,6
Electric power absorbed W 80 80 80 80 80 80 80 80
Degree of electrical insulation IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Heating elements n° 7 8 9 10 11 12 13 14
Water content l 67,5 77,0 86,5 96,0 105,5 115,0 124,5 134,0
Max. operating pressure bar 5 5 5 5 5 5 5 5
Category II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Type B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11 B11

Maximum temperature °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Main nozzles
Quantity n° 6 7 8 9 10 11 12 13
Methane gas ø mm 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
G30 - G31 ø mm 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Gas rate of flow
Methane gas m3st/h 15,44 17,99 20,55 23,10 25,63 28,16 30,70 33,20
Butane (G30) kg/h 11,50 13,41 15,32 17,21 19,10 20,98 22,88 24,74
Propane (G31) kg/h 11,32 13,19 15,07 16,93 18,79 20,64 22,50 24,34
Gas pressure at burners
Methane gas mbar 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Butane (G30) mbar 28 28 28 28 28 28 28 28
Propane (G31) mbar 35 35 35 35 35 35 35 35
Gas supply pressure
Methane mbar 20 20 20 20 20 20 20 20
Butane (G30) mbar 30 30 30 30 30 30 30 30
Propane (G31) mbar 37 37 37 37 37 37 37 37
Weight  kg 542 612 682 757 829 904 974 1044

1.2 DIMENSIONS

129 151 172 194 215 237 258 279
L mm 810 920 1030 1145 1255 1370 1480 1580
P mm 1110 1110 1110 1140 1140 1190 1190 1190
C mm 730 730 730 760 760 810 810 810
F mm 315 315 315 345 345 395 395 395
D ø mm 250 250 250 300 300 350 350 350

Fig. 1



55

1.4 SHIPPING

“RS Mk.II” thermal units are supplied in
three separate packs:

PACK N. 1
Cast iron body strapped onto pallet, com-
plete with:
– n° 2  flanges with 2”  collar for heating

system delivery and return
– n° 1 blind flange
– n° 1  flange with 3/4” connection for

drain cock
– n° 2  combustion chamber doors with

cast iron indicator door
– n° 2 sheaths for thermostats and ther-

mometer
– n° 1  water distributor located in the boi-

ler return manifold, supplied in two diffe-
rent lengths:
L = 406 mm vers. “151÷194”
L = 851 mm vers. “215÷279”.

PACK N. 2
Wooden crate containing:
– flue gas chamber to be assembled
– cardboard box containing skirt
– main burners, one for each element in

the body minus one 
– burner manifold
– plastic bag containing:

• n° 13 tornillos M5 x 8 screws for
anchoring burners to manifold

• n° 32 self-tapping 12E x 1/2” screws
for fastening various parts of the flue
gas chamber and skirt

• n° 4 M8x30 screws with plate, flat
washer and M8 nut for anchoring flue
gas chamber to boiler body

• n° 1  3/4” drain cock with cap.

PAQUETE n° 3
Cardboard box containing:
– Gas assembly, comprising:

• main gas valve with coil unit

• gas pressure switch

• pressure intake

• second gas solenoid valve

– Electric control panel, consisting of:

• BRAHMA SM 191.1 control device

• interference filter

• ignition and detection electrodes

• sockets for connection with control
panel

• anchoring screws

– Control panel consisting of:

• two-step control thermostat

• manually reset safety thermostat

• thermometer

• gas pressure indicator light

• device shutdown indicator light

• illuminated main switch

• anchoring screws.

6

7

4

2

3

1

5

Fig. 2

KEY
1 Electrical control panel
2 Gas pressure switch
3 Second gas solenoid valve
4 Pressure intake
5 Control panel
6 Bulb housing sheath
7 Gas valve

1.5 FRONT INSIDE VIEW 
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The boiler must be installed in a fixed loca-
tion and only by specialized and qualified
firms in compliance with all instructions
contained in this manual.
Furthermore, the installation must be in
accordance with current standards and
regulations.

2.1 BOILER ROOM  
AND VENTILATION

The “RS Mk.II” boilers with a rating of more
than 35 kW must be equipped with a tech-
nical room whose dimensions and require-
ments correspond to the current safety
standards. 
The minimum height of the boiler room
must comply with what is indicated in fig. 3
in relation to the overall thermal capacity. 
The minimum distance between the walls of
the room and the outer points on the boiler
(right and left sides and rear) must be no
less than 0.60 m. 
It is possible to place a number of apparatus
next to each other, on condition that all the
safety and control devices can be easily rea-
ched. In addition, to circulate air in the
room, air vents must be made on the outsi-
de walls for which the surface area must
never be less than 3,000 cm2 and 5,000
cm2 for gas with a density greater than 0.8.
The distance between the boiler and any
fuels stored in the area must be sufficient
to prevent the fuels from reaching a hazar-
dous temperature, and in no case less than
4 metres.

2.2 CONNECTION WITH 
HEATING SYSTEM

Connections with the heating system
should be easy to disconnect, made with
rotating pipe unions. It is always advisable
to assemble suitable gate valves on the
heating system delivery and return pipes. 

WARNING: 
In order to ensure proper distribution of
water in the cast iron body, the heating
system delivery and return pipes must be
connected to the same side of the boiler. 
The boiler is supplied with connections on
the right side, though they may be moved
to the left side by moving the flanges and
their collars and the corresponding water
distributor.

It is advisable to ensure that the tempera-
ture di f ference between the heating
system delivery and return pipes does not
exceed 20°C; installation of a mixer valve
with an anti-condensation pump is advisable
for this purpose.

WARNING: 
The heating system’s circulation pump(s)
must be turned on when the boiler is on. 
An automatic precedence system is
recommended for this purpose.

The gas connection must be made with
seamless galvanised steel pipes (such as
Mannesmann pipes), with threaded, sealed
joints, excluding three-piece unions except
for the start and end connections. 
Pipes must pass through walls in a sealed
sheath. In determining the size of the gas
pipe from the meter to the boiler, take into
account both rate of flow in volume (con-
sumption) in m3/c and the density of the
gas in question. 
The section of pipes in the heating system
must be sufficient to ensure that the gas
supply fulfils maximum demand, limiting
pressure drop from the meter to any utility
to no more than:
– 1,0 mbar in the case of gases in the

second family (methane gas)
– 2,0 mbar in the case of gases in the

third family (G30-G31).

On the inside of the skirt is an adhesive
plate bearing technical data identifying the
boiler and the type of gas which it is set up
to burn. 

2.2.1 Filter on gas pipe

To prevent poor valve functioning or, in
some cases, exclusion of the safety devices
provided, assemble an adequate filter on
the gas pipe inlet. 

2.3 CHARACTERISTICS 
OF WATER SUPPLY

The water used to supply the heating cir-
cuit should must be treated in accordance
with UNI-CTI 8065 standards. 

It is absolutely essential that the water is to
be treated in the following cases:
– Very large heating systems (with large

water content)
– Frequent topping up of water in the

system
– When the system must be partially or

totally emptied.

2.4 FILLING THE 
HEATING SYSTEM

It is a good idea to circulate water in the
pipes before connecting up the boiler in
order to eliminate any foreign matter which
could affect boiler functioning. 
Fill the heating system slowly to permit air
bubbles to come out through the outlets on
the heating system. 
The pressure at which the heating system
is filled with cold water and the pre-inflation
pressure of the expansion tank must corre-
spond to, and in no case be less than, the
height of the static column on the heating
system (for example, in the case of a static
column of 5 metres, tank pre-filling pressu-
re and filling pressure must at least corre-
spond to a minimum of 0.5 bar).

2.5 FLUE

The flue for evacuation of the products of
combustion of natural draught boilers into
the atmosphere must meet the following
requirements:
– sealed against products of combustion,

waterproof and heat insulated;
– made of materials which can resist nor-

mal mechanical stress, heat and the
action of products of combustion and
condensation produced by them over
time;

– vertically oriented and free of choking
throughout its length;

– adequately insulated to prevent conden-
sation or cooling of flue gases, especially
if located outside the building or in
unheated premises;

– separated from combustible or highly
flammable materials by an air space or
appropriate insulation;

– provided with a chamber at least 500
mm high for collection of solid materials
and condensat ion underneath the
entrance to the first channel.
This chamber must be accessible throu-
gh an opening with a metal door which
does not let air in;

2 INSTALLATION

Fig. 3

H on the basis of total thermal capacity:

– no more than 116 kW: 2.00 m
– from 116 to 350 kW: 2.30 m
– from 350 to 580 kW: 2.60 m
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– circular, square or rectangular internal
section; if square or rectangular, corners
must be rounded off with a radium of no
less than 20 mm; hydraulically equivalent
sections are also permitted;

– fitted with a chimneypot at its top, the
outlet of which must be outside of the so-
called reflux area to prevent formation of
counter-pressure preventing the pro-
ducts of combustion from being freely
released into the atmosphere. 
The minimum heights shown in fig. 4
must be complied with;

– without mechanical intake devices at the
top of the flue;

– if the flue passes through or adjacent to
inhabited rooms, there must be no over-
pressure.

2.5.1 Flue size

The correct sizing of the flue is an essential
condition for efficient boiler operation. 
The main factors to be taken into conside-
ration for calculating the section are the
heat input of the boiler, the type of fuel, the
percentage of CO2, the mass flow of smoke
at nominal load, the temperature of the
smoke, the roughness of the internal wall,
and the effect of gravity on the draught
pressure, which must take into account the
external temperature and the altitude.  
Table 1 shows specific parameters pertai-
ning to “RS Mk.II” boilers.

2.6 BOILER BODY

The cast iron body is supplied ready assem-
bled; if it cannot enter the boiler room
assembled, it may be supplied dismantled. 
Follow the instructions below to assemble
the body:
– Prepare components by cleaning the hou-

sings of the conical nipples with thinner. 
– Introduce the plaster seam into the

groove provided for the flue gas seal (fig.
5).

– Prepare  one of the two intermediate
heating elements with a 1/2” perfora-
ted stud, lubricating the conical nipples
with boiled linseed oil before introducing
them (fig. 5/a).

– Prepare the head, following the same
procedure, and bring it into position adja-
cent to the intermediate element. Add
only one element at a time.

– Assemble the heating elements using
the pair of tie rods supplied assembled
with their accessories, code 6050900
(fig.  6), exerting pressure on the upper
hub and on the lower hub simultaneou-
sly. In the event that the elements should
not move forward in parallel during this
operation, introduce the chisel into the
tighter part and force the two parts to
be joined into parallel. The two elements
are properly joined when their outer
edges come into contact. 

– Introduce the plaster seam into the

Fig. 5 Fig. 5/a
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TABLE 1

Thermal capacity Flue gas temperature Flue gas rate of flow
kW °C gr/s

RS 129 Mk.II 145,9 154 109,4
RS 151 Mk.II 170,0 170 111,7
RS 172 Mk.II 194,2 173 118,6
RS 194 Mk.II 218,2 153 160,8
RS 215 Mk.II 242,1 160 164,2
RS 237 Mk.II 266,0 143 206,9
RS 258 Mk.II 290,0 148 213,6
RS 279 Mk.II 313,6 154 212,5

Flat roof

30° roof

45° roof
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groove in the element just mounted and
proceed to join the other elements until
the body is complete.

NOTE: Before making the connection with
the heating system, test the cast iron
body at a pressure of 7.5 bar.

2.7 ASSEMBLING THE FLUE 
GAS CHAMBER

The flue gas chamber is supplied in four

pieces to be joined with screws supplied
(fig. 7). It is assembled by anchoring the
right side panel (2)  to the upper panel (1)
with nine self-tapping TE 12E x 1/2”
screws. 
The same operation must be performed
on the left side panel (3). Lastly, anchor
the cleaning panel in place (4). When
assembly is complete, position the flue gas
chamber above the  cast iron body.
Anchor the flue gas chamber to the body
using the four plates and the four TE  M8 x
30 screws supplied (fig. 7/a).

2.8 ASSEMBLING THE WATER 
DISTRIBUTOR

The water distributor on the return line
coming in from the heating system is loca-
ted on the right side of the generator. If it is
necessary to move it to the left side, check
that the two rows of holes in the distributor
are directed upwards and toward the front
of the boiler (fig. 8).

2.9 ASSEMBLING THE BURNER 
MANIFOLD

To assemble the burner manifold, screw in
the four TE M8 x 16 screws on the threa-
ded nibs of the two heads of the boiler body
(fig. 9).

2.10 ASSEMBLING 
THE BURNERS 

Once the burner manifold has been assem-
bled, insert the burners in the combustion
chamber one at a time, ensuring that the
slits in the burner are turned upward. 
Push so that the burner support goes into
the hole in the cast iron wall and divides the
elements (fig. 10). Anchor the burner to the
manifold with a TCB M5 x 8 screw.

KEY
1 Plug
2 Flange ø 35/87
3 Two-way cone
4 Tie rod L. 900 + tie rod L. 980
5 Flange ø 50/87
6 Pipe segment 
7 Thrust bearing
8 Nut
9 Tightening key

Fig. 6

KEY
1 Upper panel
2 Right side panel
3 Left side panel
4 Cleaning panel 

Fig. 7

Fig. 7/a

KEY
1 TE M8 x 30 screw
2 Plate
3 Washer ø 8,4
4 Nut M8

KEY
1 Boiler body 
2 M12 x 60 stud bolt
3 Seal ø 65/95 x 2
4 Distributor pipe
5 DN50 2” collar flange
6 Nut M12 Fig. 8

Fig. 9

KEY
1 Burner manifold
2 TE M8 x 16 screws
3 Right head
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2.11 ASSEMBLING THE SKIRT

Proceed as follows to assemble the skirt
(fig. 11):
– Position the front and back supports of

the skirt base (1) between the feet on

the two heads.
– Anchor the side supports (2) and (3) to

the front and back of the skirt base (1)
with the M6 nuts supplied.

– Anchor panel (4) to panel (5) and panel (7)
to panel (8)  using the connecting pins.

– and panels (7-8) to panel (9) using con-
necting pins, anchoring them together
with two 7SP x 1/2” sel f - tapping
screws.

– Assemble panels (4) and (6) on the base
(3) , anchoring them on connecting pins.
Proceed in the same way to anchor
panels (7) and (9) to the base (2).

– Position the lower front wall (11) by fit-
ting it in between the screws on the bur-
ner manifold support brackets and the
cast iron body; anchor the walls to
panels (6) and (9) with two 7SP x 1/2”
self-tapping screws.

– Position the upper front wall (12) by
anchoring it to panels (5-8) and to wall
(11) using four 7SP x 1/2” self-tapping
screws.

– Anchor the rear wall (13)  to panels (4-5)
and (7-8) using the eight 7SP x  1/2”
self-tapping screws supplied.

– Assemble the baseboard  (14), ancho-
ring it to panels (6) and (9) using connec-
ting pins.

– Proceed in the same way to anchor the
upper front panel (16) in place.

– Assemble the cover (10) and the door (15).

Fig. 10

KEY
1 Boiler body
2 Burner
3 Burner manifold
4 TCB M5 x 8 

screw
5 Aluminium 

washer ø 14
6 Burner nozzle

KEY
1 Front and rear skirt base support
2 Right skirt base support
3 Left skirt base support
4 Lower left side rear panel
5 Upper right side rear panel
6 Front left side panel
7 Rear lower right side panel 

8 Rear upper right side panel
9 Front right side panel

10 Cover
11 Lower front wall
12 Upper front wall (cleaning plate)
13 Rear wall
14 Baseboard
15 Door

16 Upper front panel

NOTE:  
The position of rings (6) and  (9)  may
be inverted, though the ring with the
slit must always be positioned on the
side where the gas assembly exits.

Fig. 11
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2.12 ASSEMBLING THE GAS 
ASSEMBLY

Connect the gas assembly to the burner
manifold as shown in fig. 12. 
The gas assembly may be assembled on
the right or left side of the manifold. 

WARNING: in case of the gas assembly is
mounted on the left side of the manifold,
remove and rotate the gas valve of 180°
to get access frontally at the regulations.

2.13 ASSEMBLING THE CONTROL 
PANEL (fig. 12/a)

Remove the control panel’s protective
cover and insert the wiring guard on the
front upper panel, anchoring it in place with
the screws provided. Replace the cover.
Proceed to assemble the instrument panel,
anchoring it in place with the screws provi-
ded. Insert the instrument bulbs in their
sheaths: first insert the control thermostat
bulb, pushing it in until it touches the bot-
tom of the sheath.

WARNING: To ensure correct temperatu-
re control in the boiler, the bulbs of the
control and safety devices must be inser-
ted in the sheath from the side corre-
sponding to the heating system delivery
and return connections. If the heating
system delivery and return connections
are on the left side of the generator, the
gas assembly must also be assembled on
the left side to permit this arrangement.

2.14 ASSEMBLING THE 
ELECTRICAL PANEL 
(fig. 12/b)

Remove the cover of the electrical panel
and anchor the control panel to the lower
front wall using the screws provided. 
Connect the two sockets to the plugs from
the control panel. Complete the electrical
panel by hooking up the gas valve, the
second gas solenoid valve, the gas pressu-
re switch and the coil. Unwind the cables of
the ignition and detection electrodes emer-
ging from the electrical panel. Insert the
ignition electrode in the hole between the
head and the intermediate on the gas
assembly side, anchoring it to the two stud
bolts (fig. 12/c). 
Perform the same operation on the detec-
tion electrode, which will go in the hole pro-
vided between the head and the interme-
diary at the other end of the body. 

NOTE: When assembling the two electro-
des, be very careful not to break their
ceramic coating; they must be replaced
immediately if it is broken. All gas connec-
tions must be tested for seal af ter
assembly using soapy water or products
manufactured specifically for the purpo-
se, without using open flame. 

1

2

3

1

2

3

KEY
1 Burner manifold
2 Gas assembly
3 Bulb sheath

Fig. 12

KEY
1 Protective cover
2 Wiring guard
3 Front upper panel
4 Instrument panel
5 Instrument bulbs
6 Sheath
7 5 pole plug
8 7 pole plug

Fig. 12/a

KEY
1 Ignition electrode
2 M5 x 15 stud bolt
3 Washer ø 5.3
4 Nut M5 OT
5 Right head
6 Intermediate element 

with nib

Fig. 12/c

Fig. 12/b

KEY
1 Cover
2 Electrical panel
3 Lower front panel
4 5 pole plug
5 7 pole plug
6 Second gas solenoid valve cable
7 Gas pressure switch cable
8 Gas valve cable
9 Coil cable

10 Detection electrode
11 Ignition electrode
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Fig. 13

2.15 ELECTRICAL CONNECTION

The electrical power supply must be con-
nected to terminals L and N and to the
panel complying with all phase and neu-
tral positions as shown in the diagram. If
they are not connected properly, the
flame detection circuit will not work and
the boiler will be shut down. The boiler
must be connected up to a single phase
230V-50Hz power supply through a main
switch protected by fuses with at least 3
mm between contacts (fig. 13).

NOTE: The device must be connected to an
efficient grounding system. SIME shall not
accept any liability for damage or injury
resulting from failure to ground the boiler.
Turn off the power supply before perfor-
ming any operations on the electrical panel.

2.16 RVA43.222 CONTROL UNIT
(optional)

All boiler functions can be controlled by the

optional control unit code 8096303, sup-
plied with an outdoor temperature probe
(SE) and boiler immersion probe (SC) (fig.
14). Use of the control unit requires con-
nection of an additional series of low volta-
ge connectors for connection of probes
and the room temperature control unit
(the connectors are supplied in a bag in the

control panel). The bulb of the sensor of the
external D.H.W. tank (SS), optional code
6277110,  must be inserted in the hot
water sheath and the boiler probe (SC) in
the boiler sheath. 
To assemble the outdoor temperature
probe (SE), follow the instructions provided
on its packaging. 

12

Fig. 14

KEY
1 Plastic hole cover
2 Optional control unit

KEY
SB Boiler shutdown indicator light
PG Gas pressure switch
EVG Main gas valve
F T 4 fuse
ER Detection electrode
E Ignition electrode
TC Step control thermostat
IG Main switch
SG Gas pressure indicator light
TS Safety thermostat
A SM 191.1 device
P Water pressure switch (not supplied)
B Coil
EVS Second gas solenoid valve
F Interference filter
TF Smokes thermostat (Poland only)
UA Type QAA70 room thermometer (optional)

SE Outdoor temperature probe (optional)
SC Type QAZ21 boiler immersion probe (optional)
SS Type QAZ21 boiler immersion probe (optional)
PI Heating system pump (not supplied)
PB Boiler pump (not supplied)
C RVA 43.222 control unit connectors (black - red - brown)
TA Room thermostat
TI Insulation transformer (Belgium only)
F1 Fuse F800 mA (Belgium only)
SF Flue gas gate (not supplied)

NOTE: When not using the unit to connect up the TA, remove
the jumper from terminals 1-4. 
When connecting up the RVA  43.222 unit, remove jumpers
12-13 and 15-16. When connecting up the flue gas gate (SF)
remove the jumper between terminals 22-23. 
Connect up the pumps (PB-PI) as shown in the diagram only if
using the RVA 43.222 unit.
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Refer to the wiring diagram in fig. 13 for
electrical connections.

WARNING: to grant the correct opera-
tion of the plant set the boiler thermostat
at the maximum value.
2.16.1 Features and functions

“RVA 43.222” is realized as regulator of
one boiler mono or bi-stadium or regulator
of cascade connections to manage 16 boi-
lers maximum.

Economical operation
– Heat production may be turned on or off

in the presence of integration with accu-
mulation. 

– Boiler temperature control on the basis
of climate, permitting environmental
compensation.

– Direct heating circuit management (with
pump) for each controller. 

– Automatic adaptation to climatic curve on
the basis of the building’s thermal inertia
and the presence of “free heat” sources
(with environmental compensation).

– On/off optimisation (accelerated heating
and  early off feature). 

– Daily economy function calculated on the
basis of the dynamic characteristics of
the building. 

– Automatic summer/winter switch.

Protective functions
– Minimum and maximum delivery tempe-

rature settings.
– Differentiated anti-freeze protection for

boi ler,  hot water tank and heat ing
system. 

– Boiler overheating protection.
– Pump seizing up protection. 
– Burner protection with minimum opera-

ting temperature.

Operative functions
– Simplified start-up.
– All calibration operations are performed

on control unit. 
– Standard  weekly programming.
– All calibration operations and operating

settings can be read on leds and display. 
– Relay and probe tests.

Hot water production
– Daily scheduling.
– Minimum hot water delivery temperatu-

re may be set for reduced time period. 
– Control of hot water tank filling pump. 
– Selectable priority of hot water circuit.

Other technical features
– Easy connection with digital environmen-

tal unit (QAA 70).

2.16.2 Electrical connection

The electrical circuit includes a series of
connectors for installation of an optional
control unit, marked with different colours:
black, red and brown (fig.  14/a). 
Connectors are polarised so that order
cannot be inverted. To install the control
unit, connect these connectors and remo-
ve jumpers 12 -13 and 15 - 16 from the ter-
minal board (fig. 13). The control unit also
permits use of room temperature control
units and probes; polarised, coloured con-
nectors for these are located in a bag insi-
de the control panel.

12 3

Fig. 14/a

KEY
1 Control unit connectors (black - red - brown)
2 Fuse (T 4A )
3 Terminal board
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3.1 ELECTRONIC 
IGNITION

“RS Mk.II” boilers have automatic ignition
(with no pilot light), so they have an SM
191.1 electronic control and protection devi-
ce with a built-in transformer (fig. 15). 
Ignition and flame detection are controlled
by two sensors at the ends of the burner. 
Ignition takes place directly in the burner;
the utmost safety is guaranteed, with trip-
ping times of within 2 seconds in the event
that the flame accidentally goes out or
there is no gas supply. 

3.1.1 Functioning cycle

Before turning on the boiler use a volt
meter to check that the terminal board has
been wired up correctly, complying with the
phase and neutral positions shown in the
diagram. 
Press the switch on the control panel. At
this point the boiler will start up, sending a
current discharge through the SM191.1
programmer to the ignition electrode while
opening the gas valve. 
When the gas pressure is insufficient, the
pressure switch does not enable the start-
up cycle and the insufficient gas pressure
warning signal is enabled. Burner ignition
normally takes 1 to 2 seconds. 

In the event that ignition fails, the boiler
shutdown signal will be triggered. Let us
sum up how this can happen:

– Air in the gas pipes
The boiler performs the cycle normally,
sending voltage to the ignition electrode,
which continues to discharge for a maxi-
mum of 8 seconds. If the burner is not
ignited, the boiler shuts down. 

This may occur the first time the boiler is
started up or when it has been inactive
for some time and there is air in the
pipes. It may be caused by failure to open
the gas valve due to an interruption in the
electrical coil. 

– Ignition electrode fails to 
discharge
The gas valve to the burner normally
opens; if this does not occur within 8
seconds the boiler will shut down. 

This may be the result of an interruption
in the electrode cable, or the cable may
not be properly fastened to terminal 10;
or the boiler’s transformer may have
been burnt out.

– The flame is not detected
The electrode continues to discharge
even though the burner is already ignited.
After about 8 seconds the discharge will

stop and the burner will be shut down,
while the device’s shutdown indicator
light will come on. 

This occurs if phase and neutral have not
be connected properly on the terminal
board. The detection electrode cable may
be interrupted or the electrode itself may
be grounded; the electrode may be worn
and require replacement.

NOTE: if the device shuts down, press the
illuminated pushbutton only after waiting
at least 20 seconds from when the indica-
tor light came on, or the device will not be
released.

3.1.2 Ionisation circuit

The ionisation circuit may be controlled using
a micro-ammeter with a dial or, better yet, a
digital reading, with a scale  of 0 to 50 µ.
The micro-ammeter’s terminals must be
wired up to the detection electrode cable in
series. During regular operation the rea-
ding fluctuates around 6÷12 µ . The mini-
mum ionisation current at which the device
may be shut down is around 1 µ .
If this occurs, check that there is proper
electrical contact and check the end of the
electrode and its ceramic guard for wear.

3.2 STEP CONTROL 
THERMOSTAT

“RS Mk.II” boilers have a control thermo-
stat with dual contacts with differentiated
calibration which permit a reduction in
power before the burner goes out comple-
tely through the coil assembly (fig. 22)
mounted on the gas valve control.

This step modulation system offers the fol-
lowing advantages: 
– Higher overall boiler yield.
– Limitation of temperature increases in

the cast iron body (thermal inertia) to
within acceptable values when the bur-
ner goes out. 

3.3 OPPOSED 
INSTALLATION 
OF TWO BOILERS

On request, accessories may be supplied to
permit opposed installation of two boilers so
as to reduce overall dimensions and permit
easy connection with the flue by allowing
flue gases to be evacuated through a single
duct (fig. 16-17). 

Table 2 shows the dimensions of the two
combined boilers and stack diameter.

3 FEATURES

SECONDA
ELETTROVALVOLA
GAS

PRESSOSTATO GAS VALVOLA GAS

BOBINA

2

4

1

3

Fig. 15

KEY
1 SM 191.1 device
2 Interference filter

3 Ignition electrode
4 Detection electrode

SECOND 
GAS SOLENOID 
VALVE

GAS PRESSSURE SWITCH

COIL

GAS VALVE
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Z

L

D

Fig. 16

TABLE 2

D (ø mm) L (mm) Z (mm)
129 400 2360 600
151 400 2360 600
172 400 2360 600
194 450 2360 600
215 450 2360 600
237 500 2380 620
258 500 2380 620
279 500 2380 620

KEY
1 Coupling cover
2 Coupling panel (two pieces)

Coupling  Coupling 
cover code panel code

129 6136209 6136251
151 6136210 6136251
172 6136211 6136251
194 6136212 6136252
215 6136213 6136252
237 6136205 –
258 6136206 –
279 6136207 –

Fig. 17
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4.1 GAS VALVE

Boilers are normally produced with a
HONEYWELL V4085 gas valve (fig. 19).

NOTE: 
The seal on the slow opening control
(accelerator 5) must not be tampered
with in any way or the valve guarantee
will be nullified.

4.1.1 Rectified connector

The electrical command on valve V4085 is
supplied by a rectified connector (code
6243600), which must be replaced if it is
broken.  Follow the instructions in fig. 20 to
replace it.

4.2 GAS VALVE ADJUSTMENT

“RS Mk.II” boilers have a gas valve with a
coil assembly which permits power to be
reduced by about 40% of the rated power
level before the burner goes out all the way
through a control thermostat with dual
contacts. SIME sets the maximum pressu-
re setting and the reduced pressure set-
ting on the production line, and these set-
tings should not be changed except in the
case of change to another type of gas
(butane or propane), in which case they
may be changed complying with the values
shown in Table 3.
This operation must be performed exclu-
sively by authorised service technicians,
or the guarantee will be nullified.   
Operations involved in adjustment of pres-
sure settings must be carried out in a cer-
tain order, adjusting the maximum pressure
first and then the reduced pressure.

4.2.1 Adjusting maximum 
and minimum pressure

Proceed as follows to set the maximum
pressure (fig. 21):
– Connect the column or pressure gauge

to the pressure intake on the burner
manifold. 

– Slacken screw (4) all the way.
– Set the thermostat knob to the maxi-

mum value. 
– Turn on the power supply to the boiler.
– Slacken lock nut (1) and turn union (3):

turn the union anti-clockwise to reduce
pressure, or clockwise to increase it. 

– Tighten lock nut (1).
– Turn on the main switch repeatedly,

checking that pressure corresponds to
the values specified in Table 3. 

After setting maximum pressure, set mini-
mum pressure as follows (fig. 21):
– Once again, use the column or a pressu-

re gauge to read pressure. 
– Turn off the power supply to the coil (2)
– Turn on the boiler and allow it to operate

at rated power for a short time, then
slowly turn the thermostat knob down
until you hear the first thermostat con-
tact trip.

– Leave the thermostat knob in this posi-
tion and turn the screw (4) to find the
reduced pressure value specified in Table
3 for the type of gas in use; turn screw
(4) anti-clockwise to decrease pressure
or clockwise to increase pressure. 

– Restore the power supply to the coil. 
– Turn on the main switch repeatedly,

checking that pressure corresponds to
the specified value.

4.3 SECOND GAS 
SOLENOID VALVE

The gas assembly is normally produced with
a second gas solenoid valve which is nor-
mally closed. 

4.4 COIL

Coil components are identified in fig. 22.

Fig. 22

KEY
1 Conical spring
2 Spring anchor
3 M13 locknut
4 Max. pressure control union
5 Coil
6 Spring
7 Clips
8 Reduced pressure

control screw

4 USE AND MAINTENANCE

KEY
1 Electrical control
2 Coil
3 Pressure intake
4 Connection flange 
5 Slow opening control 

(accelerator)

Fig. 19

KEY
1 Electrical control
2 Rectified connector

Fig. 20

TABLE 3

Type of gas Reduced burner pressure Max. burner pressure
mbar mbar

Methane - G20 6 9,7
Butane - G30 15 28
Propane - G31 15 35

KEY
1 M13 lock nut
2 Coil
3 Maximum pressure control union
4 Reduced pressure

control screw Fig. 21



4.5 TRANSFORMATION TO 
ANOTHER TYPE OF GAS

A kit is supplied containing everything requi-
red for transformation to butane gas (G30)
or  propane gas (G31) . 
Transformation from one type of gas to
another requires replacement of the main
nozzles and the conical spring (1, fig. 22). 
Proceed as specified in point 4.2.1 to adjust
operating pressures.
When finished, apply the plate provided in
the kit for identification of the gas for which
the boiler is set up to the skirt.  

NOTE: All gas connections must be tested
for seal using soapy water or products
intended for the pur pose after assembly. 
DO NOT USE OPEN FLAME. 

4.6 CLEANING AND 
MAINTENANCE

At the end of the heating season, perform
boiler cleaning and maintenance as follows
(fig. 23):
– Turn off the power supply to the electri-

cal panel.
– Remove the skirt door (2) and base-

board (1).
– Unhook the upper front panel (3)  and

hook it to the pins below it.
– Remove the cover (6).
– Remove the screw holding each burner

(7) in place and remove the burner from
the combustion chamber.

– Remove the screws holding the upper
inside panel (4) in place.

– Remove the screws holding the cleaning
panel in place (5).

– Clean the flue gas passageways with a

brush. 
– Next clean the burners, blowing air

through them under pressure. 
– Check the positioning and wear of elec-

trodes.
– Clean the stack union and check the effi-

ciency of the flue. 
– After assembly, test the seal of all gas

connections using soapy water or a pro-
duct manufactured for the purpose. Do
not use open flame.

Preventive maintenance and control of
the functioning of the device and its
safety systems must be performed exclu-
sively by authorised technical service
technicians.

4.7 FAULT FINDING

The power supply to the ring is on but the
boiler does not start. 
– Check the gas supply to the boiler.
– Check that the safety and control ther-

mostats are closed. 
– Gas is not reaching the pressure switch.
– Check that the electronic device is

working, and replace it if necessary.

The boiler comes on and goes off conti-
nually, as does the red gas pressure swit-
ch indicator light.
– Check the pressure drop of the gas

mains when the boiler starts up. The
dynamic pressure value at the gas valve
inlet must be no less than 9.7 mbar.

– Check the gas line.
– Check for load loss in any solenoid valves

or safety devices installed upstream of
the gas assembly. 

– Check gas pressure switch setting and

functioning, and replace the switch if
necessary.

The ignition electrode discharges but the
burner is not ignited. 
– There may be air in the pipe the first time

the burner is turned on for the first time
or if it has been inactive for a long time. 

– Check whether the rectifier card in the
connector supplying the gas solenoid
valve is functioning, and replace it if
necessary. 

– The valve coil’s electrical winding is inter-
rupted; it must be replaced.

The ignition electrode does not discharge.
– The electrical cable is interrupted or is

not properly fastened to terminal 10.
– The device’s transformer has burnt out

and must be replaced.

No flame detection.
– The phase and neutral positions on the

terminal board have not been complied
with. 

– Check if the ground wire is connected.
– The electrode cable is interrupted or not

correctly fastened to terminal 8. 
– The detection electrode is grounded. 
– The electrode is very worn or its ceramic

guard has been ruined. It must be replaced. 
– The device is faulty and must be replaced. 
– Phase/phase electrical lines may require

application of a transformer, code
6239700.

The boiler works only at the rated pressure
and does not permit pressure reduction.
– Check for voltage at the ends of the coil. 
– The coil and winding are interrupted and

must be replaced. 
– The rectifier card supplying the coil is

interrupted and must be replaced. 
– There is not differential between the set-

tings of the two contacts on the control
thermostat. It must be replaced. 

– Check the setting of the reduced pressu-
re control screw on the coil assembly (4,
fig. 21).

The boiler goes out easily and creates
condensation.
– Check that the main burner flame is adju-

sted correctly and that gas consumption
is proportionate to boiler power. 

– Poor ventilation in the room in which the
boiler is installed. 

– Flue has insufficient draught or does not
meet requirements.

– The boiler is working at temperatures
which are too low. Adjust the boiler ther-
mostat to a higher temperature.

The thermostat turns the boiler on again
with a temperature difference which is
too high.
– Replace the control thermostat; it is

incorrectly set.

66

KEY
1 Baseboard
2 Door
3 Upper front panel
4 Upper front wall
5 Flue gas chamber cleaning plate
6 Cover
7 Burner

Fig. 23
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TURNING ON THE BOILER (fig. 1)

To turn on the boiler, simply set the control
thermostat knob (5) to 60°C and press the
main switch (1); the boiler will start auto-
matically.

WARNING: 
When the gas pressure is insufficient,
the burner immediately turns off and the
insufficient gas pressure warning signal
is enabled (2). In this event, the boiler
cannot be started again using the release
button (6) for safety reasons. The boiler
will automatically start again when the
minimum pressure required by the gas
pressure switch (10 mbar) is restored.

HEATING TEMPERATURE CONTROL (fig. 1)

Temperature may be controlled using the
thermostat knob(5) within a range of 40 to
85°C. To ensure optimal performance of
the generator, do not go below a minimum
operating temperature of 60°C;  this will
prevent formation of condensation which
could cause the cast iron body to deteriora-
te with time. 

RELEASING THE ELECTRONIC 
DEVICE (fig. 1)

"RS Mk.II" boilers have automatic ignition
(with no pilot light) and have an SM 191.1
electronic control and protection device. 
The boiler starts when the main switch (1)
is pressed, sending discharge current to
the ignition electrode through the program-
mer while simultaneously opening the gas
valve.  The burner will normally ignite within
1 or 2 seconds. Various factors may cause
ignition to fail, triggering the signal which
shuts down the boiler (1); if this occurs,
press the release button (8) and the boiler
will automatically start again. 
If the boiler fails to ignite correctly and you
have already pushed the release button
two or three times, request the assistance
of an authorised service technician.

TURNING OFF THE BOILER (fig. 1)

To turn the boiler off completely, turn off
the power using the main switch (1).  Turn
off the gas supply cock if the generator will
not be used for some time.

SAFETY THERMOSTAT

The manually reset safety thermostat (3,
fig. 1) is tripped when the boiler temperatu-
re exceeds 95°C, shutting off the main bur-
ner immediately. To start the boiler again,

remove the black cover and reset the but-
ton (fig. 2) once the boiler temperature has
fallen below the level to which the thermo-
stat is set.

TRANSFORMATION FOR USE OF
ANOTHER TYPE OF GAS

If it is necessary to transform the boiler to
burn a different type of gas, contact autho-
rised SIME technical service personnel. 

CLEANING AND 
MAINTENANCE

At the end of each heating season, it is
essential to have the boiler thoroughly
checked and cleaned out.

Preventive maintenance and checking of
the efficient operation of the equipment
and safety devices must be carried out
exclusively by the authorized technical
staff.

WARNINGS
– In the event of malfunctioning or breakdown, turn off the boiler, and do not attempt to repair it yourself. Contact your local authorised

technical service centre. 
– Boiler installation and all other service and maintenance operations must be performed by qualified personnel. Never tamper with any

of the devices which the manufacturer has sealed.
– Never obstruct the air intake grids or the ventilation openings in the room in which the boiler is installed. 

USER’S INSTRUCTIONS

TURNING ON AND OPERATING THE BOILER 

1

2

6 3 7

5 4

8

KEY
1 Main switch
2 Gas pressure indicator
3 Safety thermostat
4 Thermometer
5 Control thermostat
6 Boiler release button
7 RV  43 control unit (optional)
8 Release button

Fig. 1

Fig. 2



TO TURN ON THE HEATING

– Turn on the main switch.

– Set the correct hour of the day and the day of the week.

– Place in automatic mode with the button .

TO SET THE HOUR

HOW TO USE THE AUTOMATIC MODE

In the automatic mode the temperature of the room is regu-

lated on the basis of the periods of heating chosen.

– Push the button .

NOTE: Select the heating periods according to one’s daily

requirements; in this way  it is possible to significantly

save on energy.

TO ACTIVATE CONTINUOUS HEATING

The continuous heating mode keeps the temperature of the

room at the set level via the regulating knob.

– Push the “Continuous Operation” button .

– Regulate the room temperature with the 

regulating knob.

TO SET THE STANDBY MODE

(when the user is away for a long period of time)

The standby mode keeps the temperature of the room at

the level of antifreeze protection.

– Push the “Standby mode” button .

MEANING OF THE SYMBOLS

On the display a few of the symbols indicate the current ope-

rating state. The appearance of a line under one of these

symbols signals that the corresponding operating state is

“active”.

Heating at the nominal temperature 

(regulating knob)

Heating at reduced temperature (line ).

Heating at antifrost protection temperature 

(line ).

NOTE: For further information on the symbols and the

operating state refer to the detailed description of the

heating plant.

TO VARY THE HOT WATER PRODUCTION

The production of hot water can be activated or deactivated

by the push of a button.

– Push the button “Hot water” .

IF THE HOT WATER IS TOO HOT OR TOO COLD

IF THE ROOMS ARE TOO HOT OR TOO COLD

– Check that current operating state on the display.

– In the case of nominal temperature .

Increase or reduce the temperature of the room with the

regulating knob.

– In the case of reduced temperature .

NOTE: After each regulation wait at least two hours for

the new temperature to expand through the room.

TO CHANGE THE HEATING PERIODS

With reference to the day chosen set the changes

as following:

NOTE: The heating periods automatically repeat on a

weekly basis. 

To this end select the automatic mode.

It is possible to reset the standard programme on line 23

by pushing the buttons + and – at the same time.

IF THE HEATING DOES NOT WORK PROPERLY

– Refer to the detailed documentation 

on the heating system, following the fault finding 

instructions.

TO MEASURE GAS COMBUSTION

– Push the “chimneysweep” button .

The heating will work according to the level requested.

HOW TO SAVE ENERGY WITHOUT FOREGOING ON COMFORT

– A temperature of around 21°C is advised in the rooms

that are used. Every degree above this will increase hea-

ting costs by 6–7%.

– Aerate the rooms only for a brief period, opening the win-

dows completely.

– In the rooms that are not used place the regulating valve

in the antifreeze position.

– Leave the space in front of the radiators free from

obstructions (remove furniture, curtains...).

– Close windows and blinds to reduce 

dispersion of heat.

Select the Display Set the regulation
line with the buttons

hour of the day

day of the week
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CONTROL UNIT (optional)

Follow the instructions provided below to make the best use of your “RVA 43.222/109” control unit::



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CALDAIE BASAMENTO A GAS

La FONDERIE SIME S.p.A., con riferimento all’art. 5 DPR n°447 del 6/12/1991 “Regolamento
di attuazione della legge 5 marzo 1990 n°46” ed in conformità alla legge 6 dicembre 1971 n° 1083
“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”, dichiara che le proprie caldaie basamento a
gas serie:

RX CE IONO - RX PVA CE IONO - RX 26 BF - RX TP
RMG Mk.II - RS Mk.II
LOGO - LOGO EV *
MISTRAL - MISTRAL EV *
AVANT - AVANT EV
MURELLE BOX  *
MURELLE EQUIPE - MURELLE EQUIPE BOX  *
EKO OF
KOMBI SOLAR HE *
ATLANTIS HM *

sono complete di tutti gli organi di sicurezza e di controllo previsti dalle norme vigenti in materia e rispondo-
no, per caratteristiche tecniche e funzionali, alle prescrizioni delle norme:
UNI-CIG 7271 (aprile 1988)
UNI-CIG 9893 (dicembre 1991)
UNI EN 297 per APPARECCHI A GAS DI TIPO B AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW
EN 656 per APPARECCHI A GAS DI TIPO B AVENTI PORTATA TERMICA 70 ÷ 300 kW
EN 483 per APPARECCHI A GAS DI TIPO C AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW
EN 677 per APPARECCHI A GAS A CONDENSAZIONE AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW.

La portata al sanitario delle caldaie combinate è rispondente alle norme:
UNI EN 625 per APPARECCHI AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW
D.M. 174 del 06-04-2004 materiali a contatto con acqua destinata al consumo umano.

Le Caldaie a gas sono inoltre conformi alla:
DIRETTIVA GAS 90/396/CEE per la conformità CE di tipo
DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2006/95/CE
DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE
DIRETTIVA RENDIMENTI 92/42/CEE

La ghisa grigia utilizzata è del tipo EN-GJL 150 secondo la norma europea UNI EN 1561.
Il sistema qualità aziendale è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000.
*Caldaie a basse emissioni inquinanti (“classe 5” rispetto alle norme europee UNI EN 297 e EN 483).

Legnago, 28 marzo 2013

Il Direttore Tecnico
FRANCO MACCHI

Fonderie Sime S.p.A. - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr) - Tel. 0442 631111 - Fax Servizio Tecnico 0442 631292 - www.sime.it
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Rendimenti caldaie basamento a gas

MODELLO Potenza termica Portata termica Tipo di Marcatura Rendimento utili misurati Rend. minimo di comb.

kW kW caldaia n° stelle 100% - 30% %

RX 19 CE IONO - 19 PVA CE IONO - 19 TP 22,0 25,0 ST 1 88,0 - 84,5 92,68

RX 26 CE IONO - 26 PVA CE IONO - 26 TP 30,5 34,8 ST 1 86,7 - 84,8 92,97

RX 37 CE IONO - 37 TP 39,1 44,8 ST 1 87,3 - 85,2 93,18

RX 48 CE IONO - 48 TP 48,8 55,0 ST 1 88,7 - 85,4 93,38

RX 55 CE IONO - 55 TP 60,7 69,2 ST 1 87,7 - 85,8 93,57

RX 26 BF 31,0 34,0 BT 2 91,1 - 91,1 92,98

RMG 70 Mk.II 70,1 77,9 ST 1 90,1 - 87,1 93,69

RMG 80 Mk.II 78,7 87,4 ST 1 90,0 -87,2 93,79

RMG 90 Mk.II 90,0 100,0 ST 1 90,0 - 87,4 93,91

RMG 100 Mk.II 98,6 109,5 ST 1 89,9 - 87,5 93,99

RMG 110 Mk.II 107,9 120,5 ST 1 89,5 - 86,4 94,07

RS 129 Mk.II 129,0 145,9 ST 1 88,4 - 86,7 94,22

RS 151 Mk.II 150,6 170,0 ST 1 88,6 -86,9 94,36

RS 172 Mk.II 172,2 194,2 ST 1 88,7 - 87,1 94,47

RS 194 Mk.II 193,7 218,2 ST 1 88,8 - 87,3 94,57

RS 215 Mk.II 215,2 242,1 ST 1 88,9 - 87,5 94,67

RS 237 Mk.II 236,5 266,0 ST 1 88,9 - 87,6 94,75

RS 258 Mk.II 257,8 290,0 ST 1 88,9 - 87,7 94,82

RS 279 Mk.II 279,1 313,6 ST 1 89,0 - 87,8 94,89

LOGO 22 OF TS 24,3 26,0 BT 3 93,5 - 95,3 92,77

LOGO 32 - 32/50 - 32/80 OF TS 32,4 34,8 BT 3 93,4 - 94,6 93,02

LOGO EV 32 - 32/50 - 32/110 32,4 34,8 BT 3 93,4 - 94,6 93,02

MISTRAL 32 - 32/50 - 32/80 - 32/120 AD 31,9 34,3 BT 3 93,0 - 95,1 93,01

MISTRAL EV 30 - 30/50 - 30/110 27,4 29,5 BT 3 92,9 - 95,2 92,88

AVANT 30/50 - 30/130 TS 29,4 31,6 BT 3 93,1 - 91,7 92,94

AVANT EV 30/50 29,8 32,0 BT 3 93,0 - 91,5 92,95

ATLANTIS HM 30 T - 30/50 - 30/110 - 30 T SP 28,8 29,5 CN 4 97,6 - 107,0 92,92

ATLANTIS HM 30/300 28,8 29,5 CN 4 97,6 - 107,0 92,92

MURELLE EQUIPE 70 - 70 M 67,6 69,6 CN 4 97,2 - 107,0 93,65

MURELLE EQUIPE 100 - 100 M 93,6 96,0 CN 4 97,5 - 107,0 93,94

MURELLE EQUIPE 150 - 150 M 140,4 144,0 CN 4 97,5 - 107,0 94,29

MURELLE EQUIPE 220 211,2 216,0 CN 4 97,8 - 105,6 94,65

MURELLE EQUIPE 330 316,8 324,0 CN 4 97,8 - 105,6 95,00

MURELLE EQUIPE 440 422,4 432,0 CN 4 97,8 - 105,6 95,25

MURELLE EQUIPE 550 528,0 540,0 CN 4 97,8 - 105,6 95,44

MURELLE EQUIPE 660 633,6 687,6 CN 4 97,8 - 105,6 95,60

MURELLE 50 BOX - 50 BOX M 46,7 48,0 CN 4 97,4 - 109,0 93,34

MURELLE 110 BOX 105,4 108,0 CN 4 97,6 - 102,0 94,05

MURELLE EQUIPE 100 BOX - 100 BOX M 93,4 96,0 CN 4 97,4 - 109,0 93,94

MURELLE EQUIPE 150 BOX - 150 BOX M 140,1 144,0 CN 4 97,4 - 109,0 94,29

MURELLE EQUIPE 220 BOX 210,8 216,0 CN 4 97,6 - 102,0 94,65

MURELLE EQUIPE 330 BOX 316,2 324,0 CN 4 97,6 - 102,0 95,00

MURELLE EQUIPE 440 BOX 421,6 432,0 CN 4 97,6 - 102,0 95,25

MURELLE EQUIPE 550 BOX 527,0 540,0 CN 4 97,6 - 102,0 95,44

EKO 3 OF - 3 OF PVA 21,2 23,3 BT 2 90,9 - 92,8 92,65

EKO 4 OF - 4 OF PVA 31,6 34,8 BT 2 90,9 - 92,8 93,00

EKO 5 OF 42,3 46,5 BT 2 90,9 - 92,8 93,25

EKO 6 OF 53,1 58,3 BT 2 91,4 - 92,9 93,45

EKO 7 OF 63,8 70,1 BT 2 91,1 - 92,9 93,61

EKO 8 OF 74,2 81,5 BT 2 91,1 - 92,9 93,74

EKO 9 OF 84,7 93,0 BT 2 91,1 - 93,5 93,86

EKO 10 OF 95,2 104,6 BT 2 91,1 - 93,5 93,96

EKO 11 OF 105,8 116,2 BT 2 91,1 - 93,5 94,05

EKO 12 OF 117,0 128,0 BT 2 91,7 - 93,3 94,14

KOMBI SOLAR HE 25 - HE 25 DB 23,9 24,5 CN 4 97,5 - 107,0 92,76

KOMBI SOLAR HE 30 - HE 30 DB 28,9 29,5 CN 4 98,0 - 107,0 92,92

NOTA: I rendimenti utili misurati sono riferiti ai tipi di caldaia (ST= standard, BT= bassa temperatura, CN= condensazione) richiesti dal DPR 660. 
Il rendimento minimo di combustione in opera è quello richiesto dal DPR 311.



CERTIFICAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA, 
DI CONTROLLO E DI REGOLAZIONE

DIRETTIVA 90/396/CEE

Si certifica che i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione impiegati sulle caldaie con bruciatore a
gas ad aria aspirata marca SIME modello:

RS 129 Mk.II (portata termica 145,9 kW)
RS 151 Mk.II (portata termica 170,0 kW)
RS 172 Mk.II (portata termica 194,2 kW)
RS 194 Mk.II (portata termica 218,2 kW)
RS 215 Mk.II (portata termica 242,1 kW)
RS 237 Mk.II (portata termica 266,0 kW)
RS 258 Mk.II (portata termica 290,0 kW)
RS 279 Mk.II (portata termica 313,6 kW)

sono conformi alla direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas:

– Pannello di controllo fiamma mod. SM 191 serie EUROBOX Ditta Brahma spa - Via del Pontiere, 31 - Legnago (VR)

Certificazione GASTEC n° E 0625 del 01/11/1995 secondo direttiva gas (90/396/EEC) norma EN 298.

– Elettrovalvola gas mod. V4085A Ditta Honeywell B.V. - Emmen - NL  Certificazione DVGW n° CE-

0085AR0242 secondo direttiva gas (90/396/EEC) norma DIN EN 126.

– Seconda elettrovalvola gas mod. VE4... Ditta Honeywell Universal Gas Valves - Borgaro - (TO)  Certificazione

GASTEC n° E3075/1 del 22/11/1994 secondo direttiva gas (90/396/EEC) norma EN 161.

IN ALTERNATIVA: Seconda elettrovalvola gas mod. VM-R Ditta Elektrogas srl - Arcade - (TV)   Certificazione

GASTEC n° E1350 del 15/10/1995 secondo direttiva gas (90/396/EEC) norma EN 161, 1991, EN

60529.

– Termostato reg. IMIT serie TRZ Ditta Imit spa - Castelletto Ticino (NO) Certificazione BEAB n° 0551 del

23/06/93.

– Termostato sic. IMIT serie LS1 Ditta Imit spa - Castelletto Ticino (NO) Certificazione DIN n° STB83199 del

08/09/99.

IN ALTERNATIVA: Termostato sic. IMIT serie SM.96 Ditta Imit spa - Castelletto Ticino (NO) Certificazione DIN

n° STB111399 del 02/08/99.

FONDERIE SIME SpA
il Direttore Generale ing. ALDO GAVA



Fonderie Sime S.p.A  -  Via Garbo, 27  -  37045 Legnago (Vr) 
Tel. + 39 0442 631111 -  Fax +39 0442 631292  -  www.sime.it
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